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Введение 

Настоящие методические рекомендации разработаны для подготовки проектными 

организациями цифровых информационных моделей объектов капитального 

строительства (ЦИМ ОКС), представляемых на рассмотрение в ГАУ СО 

«Государственная экспертиза проектов в строительстве». 

Данные рекомендации составлены на основе требований действующих 

законодательных актов и нормативно-технической документации [1-20, 98-99], а также с 

учетом сложившейся практики и методических рекомендаций оценки информационных 

моделей другими государственными учреждениями РФ экспертизы проектов в 

строительстве [112-115]. 

 

1. Общие требования 

1.1 Область применения 

Настоящие методические рекомендации распространяются на информационные 

модели объектов капитального строительства производственного и непроизводственного 

назначения 

В настоящих рекомендациях рассмотрены требования: 

 именования и формата файлов ЦИМ; 

 состава ЦИМ; 

 общих параметров ЦИМ; 

 координации и проверки на коллизии ЦИМ; 

 формата файлов представления ЦИМ. 

Использование ЦИМ ОКС в процессе проведения государственной экспертизы 

проектов позволяет: 

 автоматизировать проверку проекта на соответствие требованиям 

действующей нормативно-технической документации; 

 повысить качество проверки проектных решений, т.ч. проверку сметной 

стоимости проектируемого ОКС. 

При составлении ЦИМ ОКС рекомендуется применять международный стандарт 

IFC 4.х. 

При разработке ЦИМ ОКС рекомендуется использовать нормативные документы, 

приведённые в главе 1.2 настоящего документа, с учетом их проверки на актуальность. 
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1.2 Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации». 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года 

№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 05 марта 2007 года № 

145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий». 

4. Приказ Минстроя России от 12 мая 2017 года № 783/пр «Об утверждении 

требований к формату электронных документов, представляемых для проведения 

государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».  

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2021 года № 

331 «Об установлении случаев, при которых застройщиком, техническим заказчиком, 

лицом, обеспечивающим или осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, и 

(или) лицом, ответственным за эксплуатацию объекта капитального строительства, 

обеспечиваются формирование и ведение информационной модели объекта капитального 

строительства». 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2020 года 

№ 1416 «Об утверждении Правил формирования и ведения классификатора строительной 

информации».  

7. Приказ Минстроя России от 6 августа 2020 года № 430/пр «Об утверждении 

структуры и состава классификатора строительной информации».  

8. Приказ Минстроя России от 24 декабря 2020 года № 854/пр «Об утверждении 

Методики определения стоимости работ по подготовке проектной документации, 

содержащей материалы в форме информационной модели». 

9. ГОСТ 10.0.01–2018 «Система стандартов информационного моделирования 

зданий и сооружений. Термины и определения». 

10. ГОСТ Р 10.00.00.00-2023 «Единая система информационного моделирования. 

Основные положения». 

11. ГОСТ Р 10.0.02–2019 «Система стандартов информационного моделирования 

зданий и сооружений. Отраслевые базовые классы (IFC) для обмена и управления 

данными об объектах строительства. Часть 1. Схема данных». 

12. ГОСТ Р 10.0.03.2019 «Система стандартов информационного моделирования 

зданий и сооружений. Информационное моделирование в строительстве. Справочник по 

обмену информацией. Часть 1. Методология и формат». 

kodeks://link/d?nd=901919338
kodeks://link/d?nd=901919338
kodeks://link/d?nd=901919338
kodeks://link/d?nd=902087949
kodeks://link/d?nd=902087949
kodeks://link/d?nd=902030917
kodeks://link/d?nd=902030917
kodeks://link/d?nd=456075299
kodeks://link/d?nd=573842519
kodeks://link/d?nd=573842519
kodeks://link/d?nd=565725966
kodeks://link/d?nd=565725966
kodeks://link/d?nd=565612526
kodeks://link/d?nd=573731271
kodeks://link/d?nd=1301777708
kodeks://link/d?nd=1200164870
kodeks://link/d?nd=1200164871
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13. ГОСТ Р 10.0.04-2019 «Система стандартов информационного моделирования 

зданий и сооружений. Информационное моделирование в строительстве. Справочник по 

обмену информацией. Часть 2. Структура взаимодействия». 

14. ГОСТ Р 10.0.05-2019 «Система стандартов информационного моделирования 

зданий и сооружений. Строительство зданий. Структура информации об объектах 

строительства. Часть 2. Основные принципы классификации». 

15. ГОСТ Р 10.0.06–2019 «Система стандартов информационного моделирования 

зданий и сооружений. Строительство зданий. Структура информации об объектах 

строительства. Часть 3. Основы обмена объектно-ориентированной информацией».  

16. ГОСТ Р 21.101–2020 «Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации». 

17. ГОСТ 21.501–2018 «Система проектной документации для строительства. 

Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений». 

18. СП 301.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. 

Правила организации работ производственно-техническими отделами».  

19. СП 328.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. 

Правила описания компонентов информационной модели». 

20. СП 331.1325800.2020 «Информационное моделирования в строительстве. 

Правила обмена между информационными моделями объектов и моделями, 

используемыми в программных комплексах». 

21. СП 333.1325800.2020 «Информационное моделирования в строительстве. 

Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях 

жизненного цикла». 

22. СП 404.1325800.2018 «Информационное моделирование в строительстве. 

Правила разработки планов проектов, реализуемых с применением технологии 

информационного моделирования». 

23. СП 480.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. 

Требования к формированию информационных моделей объектов капитального 

строительства для эксплуатации многоквартирных домов».  

24. СП 471.1325800.2019 «Информационное моделирование в строительстве. 

Контроль качества производства строительных работ». 

25. СП 481.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. 

Правила применения в экономически эффективной проектной документации повторного 

использования и при ее привязке». 

 

  

kodeks://link/d?nd=1200164872
kodeks://link/d?nd=1200164873
kodeks://link/d?nd=1200164874
kodeks://link/d?nd=1200173797
kodeks://link/d?nd=1200161804
kodeks://link/d?nd=555664724
kodeks://link/d?nd=573514518
kodeks://link/d?nd=556793894
kodeks://link/d?nd=573514520
kodeks://link/d?nd=553863489
kodeks://link/d?nd=437258701
kodeks://link/d?nd=564543308
kodeks://link/d?nd=437258702
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1.3 Сокращения и определения 

АИС – автоматизированная информационная система; 

АР – архитектурные решения; 

АС – автоматизированная система;  

БМ – Базовая модель 

ДЭ – документ электронный; 

ГОСТ – Государственный стандарт. 

ГрК РФ – Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации» [2]; 

ЖЦ ОКС – жизненный цикл объекта капитального строительства; 

ИОС – инженерное оборудование и сети;  

ИС – информационная система;  

ИМ ОКС – информационная модель объекта капитального строительства;  

ИТП – индивидуальный тепловой пункт 

ИЦММ – инженерная цифровая модель местности; 

ИУЛ – информационно-удостоверяющий лист; 

КР – конструктивные решения; 

КСИ – Классификатор строительной информации 

МГН – Маломобильные группы населения 

ОКС – объект капитального строительства; 

ПО – программное обеспечение; 

ПОС – проект организации строительства; 

ПСС – проводные средства связи; 

САПР – система (системы) автоматизированного проектирования;  

СП – свод правил; 

ТИМ – технологии информационного моделирования; 

ТХ - Технологические решения 

ТЭП – технико-экономические показатели проекта; 

ФОИВ – федеральный орган исполнительной власти;  

ЦИМ – цифровая информационная модель; 

ЦИМ ОКС – цифровая информационная модель объекта капитального строительства. 

УКЭП – усиленная цифровая электронная подпись; 

IFC – Industry Foundation Classes. 

  

kodeks://link/d?nd=901919338
kodeks://link/d?nd=901919338
kodeks://link/d?nd=901919338
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Атрибутивные данные (атрибуты, параметры): существенные свойства элемента 

цифровой модели, определяющие его геометрию или характеристики, представленные с 

помощью алфавитно-цифровых символов (СП 333.1325800.2020 [108], п.3.1.9). 

Валидация цифровой информационной модели: Процесс установления 

соответствия содержания включенных в цифровую информационную модель 

атрибутивных и геометрических данных определенному набору требований 

(СП 333.1325800.2020 [108], п.3.1.11). 

Верификация цифровой информационной модели: Процесс установления 

соответствия состава включенных в цифровую информационную модель атрибутивных и 

геометрических данных определенному набору требований (СП 333.1325800.2020 [108], 

п.3.1.12). 

Геометрические данные: Данные, определяющие размеры, форму и 

пространственное расположение элемента цифровой информационной модели 

(СП 333.1325800.2020 [108], п.3.1.10). 

Информационная модель объекта капитального строительства (далее – 

информационная модель, ИМ ОКС): Совокупность взаимосвязанных сведений, 

документов и материалов об объекте капитального строительства, формируемых в 

электронном виде на этапах выполнения инженерных изысканий, осуществления 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, эксплуатации и (или) сноса объекта капитального строительства. 

(ГрК РФ, ст.1, п.10.3  [7]). 

Коллизия: Дефект, содержащийся в цифровой информационной модели и 

заключающийся в пространственном или ином пересечении двух или более элементов 

цифровой информационной модели (СП 333.1325800.2020 [108], п.3.1.8). 

Матрица коллизий: набор групп элементов ЦИМ, представленных в табличной 

форме, позволяющих выполнить проверку их пересечений  

Объект капитального строительства (далее – ОКС): Здание, строение, 

сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением 

некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка 

(замощение, покрытие и другие) [1, ст.1, п.10]. 

Открытый формат данных – формат данных с открытой спецификацией без 

лицензионных ограничений по его использованию сторонними производителями 

программного обеспечения. 

kodeks://link/d?nd=573514520
kodeks://link/d?nd=573514520
kodeks://link/d?nd=573514520
kodeks://link/d?nd=573514520
kodeks://link/d?nd=901919338
kodeks://link/d?nd=9039453
kodeks://link/d?nd=573514520
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Проприетарный формат: формат, разработанный и поддерживаемый только 

правообладателем программного обеспечения. 

Параметр: значение атрибута объекта, используемое для вычислений. 

Цифровая информационная модель объекта капитального строительства 

(далее – ЦИМ ОКС): Совокупность взаимосвязанных инженерно-технических и 

инженерно-технологических данных об объекте капитального строительства, 

представленных в цифровом объектно-пространственном виде. (СП 333.1325800.2020 

[108], п.3.1.4). 

Элемент ЦИМ: Цифровое представление части объекта капитального строительства 

или территории, характеризуемое атрибутивными и геометрическими данными 

(СП 333.1325800.2020 [108], п.3.1.7). 

IFC (Industry Foundation Classes, отраслевые базовые классы): 

специализированный открытый формат, являющийся международным стандартом обмена 

данными в области информационного моделирования в строительстве 

PDF (Portable Document Format) – универсальный межплатформенный открытый 

формат электронных документов, являющийсф открытым стандартом ISO. 

 

1.4 Рекомендации по включению требований в Задание на проектирование 

В соответствии с Прикaзом Минстроя России от 21 aпрeля 2022 годa № 307/пр.[15]  

в форме задания на проектирование ОКС с привлечением средств бюджетной системы 

РФ, в п. 43 глaвы III. «Иныe трeбовaния к проeктировaнию» зaдaния нa проeктировaниe» 

предусматриваются требования о подготовке проектной документации, содержащей 

материалы в форме информационной модели 

Стоимость рaбот по подготовкe проeктной докумeнтaции, содeржaщeй мaтeриaлы в 

формe информaционной модeли рекомендуется определять в соответствии с Приказом 

Минстроя РФ № 854/пр от 24.12.2020 «Об утвeрждeнии Мeтодики опрeдeлeния 

стоимости рaбот по подготовкe проeктной докумeнтaции, содeржaщeй мaтeриaлы в 

формe информaционной модeли» [18]. 

Таблица 1.4 – Набор требований  

Минимальный набор 

требований, 

необходимый для оценки 

ЦИМ 

Соответствие ЦИМ составу разделов проектной документации 

Наличие атрибутивного заполнения элементов ЦИМ 

Наличие отчета о проверке ЦИМ на коллизии 

 

kodeks://link/d?nd=573514520
kodeks://link/d?nd=573514520
kodeks://link/d?nd=573514520
kodeks://link/d?nd=573731271
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1.5 Общие требования к ЦИМ 

Таблица 1.5.1 – Направления использования ЦИМ 

Цели использования 

ЦИМ 

Создание трехмерных визуальных моделей проектных решений 

Выверка геометрических пересечений принятых проектных решений 

Автоматизированное формирование основных технико-

экономических показателй 

Автоматизированное формирование спецификаций и ведомостей 

объемов работ 

 

Таблица 1.5.2 – Требования к элементам ЦИМ 

Требования к элементам 

ЦИМ 

Все элементы ЦИМ должны быть разработаны в масштабе 1:1 

Отсутствие лишних экземпляров или дубликатов элементов 

Сложные элементы, состоящие из составных частей необходимо 

объединять в сборку 

Детализация и заполнение атрибутивами элементов ЦИМ должна 

выполняться в соответствии с техническим заданием на 

проектирование 

Все элементы ЦИМ должны соответствовать проектной 

документации; выпуск проектной документации должен 

производиться непосредственно из ЦИМ 

Отсутствие коллизий, если они не обоснованы проектом или 

заданием на проектирование; 

Наличие ссылок на ПО, если использовалось ПО, не согласованное в 

ТЗ 

 

Таблица 1.5.4 - Трeбовaния к aтрибутивному нaполнeнию элeмeнтов ЦИМ  

Трeбовaния к 

aтрибутивному 

нaполнeнию элeмeнтов 

ЦИМ 

Атрибуты элементов ЦИМ должны иметь состав, наименование, 

группу, тип данных и значения 

Значения атрибутов должны соответствовать проектной 

документации 

При реконструкции ОКС элементы демонтируемых констукций 

должны содержать атрибуты объемов их демонтажа  

 

1.6 Требования к используемому программному обеспечению 

При разработке ЦИМ ОКС необходимо использовать специализированное 

программное обеспечение, поддерживающее технологии информационного 

моделирования, в соответствии с п. 7.1 СП 331.1325800.2017 [107]: 

а) объектно-ориентированное моделирование на основе трехмерных 

интеллектуальных параметрических объектов, между которыми устанавливаются 

отношения и правила взаимодействия; 

б) возможность создания наборов параметров (атрибутивных данных физического, 

kodeks://link/d?nd=556793894
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экономического или другого рода) для соответствующих объектов модели; 

в) ассоциативные связи между трехмерной моделью, чертежами и спецификациями; 

г) экспорт модели в формат IFC (версии 2.3.0.0 и выше). 

 

Требования к именованию ЦИМ 

Таблица 1.6.1 

Производственная группа 
Контрольно-

надзорная группа 
Базовая группа 

Блок 11 Блок 10 Блок 9 Блок 8 Блок 7 Блок 6 Блок 5 Блок 4 Блок 3 Блок 2 Блок 1 Блок 0 
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ООО E1 FIO B K01 C1 7.4.1.7 ХХХХХХ AR 1 AR20 I4020 

  

Блок 0 - принято в соответствии с СП 333.1325800.2020 [98].  Количество символов 

блока – не более 7. Список в таблице 1.6.2 допускается дополнять при необходимости в 

стандарте организации 

Таблица 1.6.2 

Блок 0 

Код ХХХХХХХ 

Расшифровка/пояснение кода 

I2300 IFC2x3 версии 2.3.0.0 

I2301 IFC2x3 версии 2.3.0.1 (IFC2x3 TC1) 

I2301C2 IFC2x3 версии 2.3.0.1 Coordination View версии 2.0 

I4000 IFC4 версии 4.0.0.0  

I4010 IFC4 версии 4.0.1.0 (IFC4 ADD1) 

I4020 IFC4 версии 4.0.2.0 (lFC4 ADD2) 

I4021 IFC4 версии 4.0.2.1 (lFC4 ADD2 TC1) 

I4100 IFC4 версии 4.1.0.0 (lFC4.1) 

I4200 IFC4 версии 4.2.0.0 (lFC4.2) 

I4200C2 IFC4.2 версии 4.2.0.0 Coordination View версии 2.0 

kodeks://link/d?nd=573514520
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I4200DT IFC4.2 версии 4.2.0.0 Design Transfer View 

I4200R IFC4.2 версии 4.2.0.0 Reference View 

I4200SA IFC4.2 версии 4.2.0.0 Structural Analysis View 

I4200FH IFC4.2 версии 4.2.0.0 FM Handover View 

I43R1 IFC4 версии 4.3.rc.1 (IFC4.3 RC1) 

I43R2 IFC4 версии 4.3.rc.2 (lFC4.3 RC2) 

I5x0 IFC перспективной версии 5 

LXM10 LandXML-1.0 

LXM11 LandXML-1.1 

LXM12 LandXML-1.2 

LXM20 LandXML-2.0 

CGM10 CityGML Versions 1.0 

CGM20 CityGML Versions 2.0 

CGM30 CityGML Versions 3.0 

Примечания 

 

Блок 1 - определяется в соответствии с таблицей 1.6.3. Количество символов блока – 

не более 4; если значение блока не определено – указывается значение «XX». Код состоит 

из из сокращения наименования компании - производителя программного обеспечения до 

первой буквы, сокращения наименования программного продукта и сокращенного номера 

версии программного продукта.  Рекомендуемая таблица может быть дополнена в 

стандарте организации.  

Таблица 1.6.3 

Блок 1 Версия и ПО/формат представления информации 

Код Наименование 

AR16 Autodesk Revit 2016 

AR17 Autodesk Revit 2017 

AR18 Autodesk Revit 2018 

AR19 Autodesk Revit 2019 

AR20 Autodesk Revit 2020 

AN16 Autodesk Navisworks 2016 

AA Autodesk Autocad 

AM Autodesk 3DMax 
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BIMX BIMx 

C4D Cinema 4D 

GA22 GRAPHISOFT Archicad 

NK Nanosoft nanoCAD Конструкторский BIM 

NE Nanosoft nanoCAD Инженерный BIM 

NL Nanosoft nanoCAD Электро 

NA Nemetschek AllPlan 

NS Nemetschek SCIA 

ND Nemetschek Data Design System CAD 

RA212 Renga Architecture 2.12.xxxxx 

RS212 Renga Structure 2.12.xxxxx 

RM Renga MEP 

TT Trimble Tekla 

TS Trimble SketchUp 

OF Open Source FreeCAD 

OB Open Source Blender 

AE3D AVEVA E3D Design 

AEL AVEVA Electrical 

BC BricsCAD 

BCB BricsCAD BIM 

CWPID 
CADWorx  P&ID 

CWPLT 
CADWorx  Plant 

CWSTR 
CADWorx  Structure 

IS3D 
Intergraph Smart  3D 

ISEL Intergraph Smart Electrical 

 

Блок 2 - осуществляется разделением общей модели на подмодели на основе 

логической или технической необходимости; номер подмодели раздела (опционально) или 

0 - если не используется. Количество символов блока – не более 4. Максимальный формат 

формирования этого блока определяется шаблоном "NN.NN", где N - число. 

 

Блок 3  - определяется в соответствии с таблицей 1.6.4. Количество символов блока – 
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не более 4. Рекомендуемая таблица может быть дополнена в стандарте организации. 

Таблица 1.6.4 

Блок 3 Код 

Шифр раздела/ 

Марка 

(русский) 

Код информационной модели в соответствии с разделом проектной 

документации в соответствии с [5] (предметная область) 

Общие коды информационных моделей для всех типов объектов 

FM  Сводная модель по всем разделам (Federated Model) 

BS  Базовый файл (Base) 

EN ПЗ Пояснительная записка 

CT ТР Сооружения транспорта 

BSOS ПОС Проект организации строительства (в т.ч. проект организации работ по 

сносу или демонтажу объектов капитального строительства) 

EPM ООС Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

FSM ПБ Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

ADP ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

SCFM ТБЭ Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства 

SCE СМ Смета на строительство объектов капитального строительства 

EER ЭЭ Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов 

CPDA ГОЧС Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, мероприятий по противодействию терроризму 

OSHA ДПБ Декларация промышленной безопасности опасных производственных 

объектов 

DSHS ДБГ Декларация безопасности гидротехнических сооружений 

X12 X12 Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, в том числе: 

Код информационных моделей для инженерных изысканий 

EGS ИГДИ Инженерно-геодезические изыскания 

GES ИГИ Инженерно-геологические изыскания 

EHS ИГМИ Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

EGPS ИГТИ Инженерно-геотехнические изыскания 

EES ИЭИ Инженерно-экологические изыскания 
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Код информационных моделей для раздела проектной документации для объектов капитального 

строительства производственного и непроизводственного назначения 

PP ПЗУ Схема планировочной организации земельного участка 

AR АР Архитектурные решения (Architecture) 

ST КР Конструктивные и объемно-планировочные решения (Structural) 

SC КЖ Конструкции железобетонные (Structural Concrete) 

SS КМ Конструкции металлические (Structural Steel) 

SSD КМД Конструкции металлические деталировочные 

EEN ИОС Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений 

HVC ОВ Отопление, Вентиляция, Кондиционирование 

RS XC Холодоснабжение 

OWS НВК Наружные сети водоснабжения и канализации 

WS ВК Внутренние системы водоснабжения и канализации (Water supply, 

Sewerage) 

ES ЭС Электроснабжение (Electrical System) 

OEL ЭН Наружное электроосвещение 

PE ЭМ Силовое электрооборудование 

EL ЭО Электрическое освещение (внутреннее) 

RBT РТ Радиосвязь, радиовещание и телевидение 

FA ПС Пожарная сигнализация 

SAS ОС Охранная и охранно-пожарная сигнализация 

CA АК Автоматизация комплексная 

ASTP АТХ Системы автоматизации технологических процессов (контроль и 

регулирование технологических параметров, автоматизированной 

системы управления технологическим процессом (АСУ ТП), 

диспетчеризация технологического процесса, автоматизация узла, 

установки) 

ADS АПУ Автоматизация систем пылеудаления 

AHVC АОВ Автоматизация систем отопления и вентиляции 

AWS АВК Автоматизация систем водоснабжения и канализации 

AOWP АНВ Автоматизация наружных систем водоснабжения (насосные станции, 

системы оборотного водоснабжения) 

AOWS АНВК Автоматизация наружных систем водоснабжения и канализации 
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AGDD АГСВ Автоматизация газораспределительных устройств (ГРУ) 

AGDP АГСН Автоматизация газораспределительных пунктов (ГРП) 

AHSD АТС Автоматизация устройств теплоснабжения (тепловых пунктов) 

ATMS АТМ Автоматизация тепломеханических решений котельных 

AFS АПТ Автоматизация систем пожаротушения, дымоудаления 

ARS АХС Автоматизация холодильной установки 

ACS АВС Автоматизация компрессорной станции (установки воздухоснабжения) 

DE ПУ Пылеудаление 

FS ПТ Пожаротушение (Fire System) 

TG  Коллектор 

В0 В0 Водопровод, общее обозначение 

В1 В1 Водопровод хозяйственно-питьевой 

В2 В2 Водопровод противопожарный 

В3 В3 Водопровод производственный, общее обозначение 

В4 В4 Водопровод производственный оборотной воды, подающей 

В5 В5 Водопровод производственный оборотной воды, обратный 

В6 В6 Водопровод производственный умягченной воды 

В7 В7 Водопровод производственный речной воды 

В8 В8 Водопровод производственный речной осветленной воды 

В9 В9 Водопровод производственный подземной воды 

К0 К0 Канализация, общее обозначение 

К1 К1 Канализация бытовая 

К2 К2 Канализация дождевая 

К3 К3 Канализация производственная, общее обозначение 

К4 К4 Канализация производственная механически загрязненных вод 

К5 К5 Канализация производственная иловая 

К6 К6 Канализация производственная шламосодержащих вод 

К7 К7 Канализация производственная химических загрязненных вод 

К8 К8 Канализация производственная кислых вод 

К9 К9 Канализация производственная щелочных вод 

К10 К10 Канализация производственная кислотощелочных вод 

К11 К11 Канализация производственная цианосодержащих вод 

К12 К12 Канализация производственная хромосодержащих вод 

MF ТХ Технология производства 

TMS ТМ Тепломеханические решения 

HMS ТС Тепломеханические решения тепловых сетей 
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Т0 Т0 Теплопровод, общее обозначение 

Т1 Т1 Теплопровод горячей воды для отопления и вентиляции, подающий 

Т2 Т2 Теплопровод горячей воды для отопления и вентиляции, обратный 

Т3 Т3 Теплопровод горячей воды для горячего водоснабжения, подающий 

Т4 Т4 Теплопровод горячей воды для горячего водоснабжения, 

циркуляционный 

Т5 Т5 Теплопровод горячей воды для технологических процессов, 

подающий 

Т6 Т6 Теплопровод горячей воды для технологических процессов, обратный 

Т7 Т7 Трубопровод пара (паропровод) 

Т8 Т8 Трубопровод конденсата (конденсатопровод) 

G0 Г0 Газопровод, общее обозначение 

G1 Г1 Газопровод низкого давления до 0,005 МПа 

G2 Г2 Газопровод среднего давления свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно 

G3 Г3 Газопровод высокого давления свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно 

G4 Г4 Газопровод высокого давления свыше 0,6 до 1,2 МПа включительно 

G5 Г5 Газопровод продувочный 

G6 Г6 Газопровод на разряжение 

G7 Г7 Газопровод (трубопровод) безопасности 

MPN ЛМ ПСС линейных сооружений магистральной первичной сети 

ZPN ЛЗ ПСС линейных сооружений внутризоновой первичной сети 

UPN ЛГ ПСС линейных сооружений городской первичной сети 

RPN ЛС ПСС линейных сооружений сельской первичной сети 

LDTE МС ПСС коммутационных цехов телефонных станций междугородных 

CTS СГ ПСС коммутационных цехов телефонных станций городских 

RTS ССТ ПСС коммутационных цехов телефонных станций сельских 

ITE СУ ПСС коммутационных цехов телефонных станций учрежденческих 

TSN СТ ПСС телеграфных станций и узлов 

DTN ПД ПСС сетей передачи данных 

LHSN ЛА ПСС линейно-аппаратных цехов станций и узлов 

MFAP НП ПСС необслуживаемых регенерационных (усилительных) пунктов 

LAN СС ПСС внутренних сетей предприятий и организаций 

Код информационных моделей для раздела проектной документации для линейных объектов 

RoW ППО Проект полосы отвода 

TLO ТКР Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения 
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Блок 4 - формируется на основе краткого наименованием объекта или кодом 

объекта, принятом в проектной организации или в соответствии с информационными 

требованиями заказчика. Количество символов блока – не более 6. 

Блок 5 -  Код типа объекта принимается в соответствии кодировкой классификатора 

ОКС по их назначению и функционально-технологическим особенностям на основе 

Приказа № 928/пр  от 02.11.2022 г. «Об утверждении классификатора объектов 

капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим 

особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого 

государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов 

капитального строительства)» [19]. Для удобства работы с классификатором можно 

воспользоваться электронным классификатором на сайте Главгосэкспертизы России 

(https://class.gge.ru/) [114]. Количество символов блока – не более 4; если значение блока 

не определено, то указывается значение "ХХ". 

Блок 6 - определяется в соответствии с нумерацией секций объекта капитального 

строительства. Количество символов блока – не более 4; если значение блока не 

определено, то указывается значение "ХХ". 

Блок 7 - определяется в соответствии с правилами нумерации корпусов комплекса 

объектов капитального строительства. Количество символов блока – не более 4; если 

значение блока не определено, то указывается значение "ХХ". 

Блок 8  - для сдачи ЦИМ в экспертизу принимается в соответствии с таблицей 5.1 

СП 333.1325800.2020 [108] уровнем проработки модели «В» 

Блок 9  - представляет собой инициалы разработчика информационной модели. 

Блок 10 - определяется в соответствии с таблицей 1.6.5. Рекомендуемая таблица 

может быть дополнена в стандарте организации. 

Таблица 1.6.5- Правила наименования файлов модели Блок 10 

Блок 11. 
Код 

Уровень. 
Наименование 

ALL Полная сборка 

E-N -N-й этаж/Elevation -N 

…  

E-1 -1-й этаж/Elevation -1 

FF План фундамента/Footing, Foundation 

BF Подземный этаж/Basement 

E1 1-й этаж/Elevation 1 

…  

EM N-й этаж/Elevation N 

kodeks://link/d?nd=1300034161
https://class.gge.ru/)%20%5b
kodeks://link/d?nd=573514520
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NRF План кровли на уровне N/Roof Elevation N 

EENN-YY Указание блока этажей с NN по YY 

Блок 11 - включает обозначение объекта, в разрабатываемой проектной организации. 

 

1.7 Требования к размеру файлов ЦМ 

Правила размеров файлов: 

- размер файла ЦИМ в формате IFC ≤ 500 МБ; в случае превышения данного объема 

рекомендуется делить файлы на несколько файлов с применением кодировки блоков 2 и 3; 

- размер сводного файла ЦИМ - не ограничен. 

 

1.8 Единицы измерения 

Масштаб ЦИМ – 1:1. 

Единицы измерения – стандартная метрическая система. 

Необходимо корректно конвертировать одни единицы измерения в другие при 

передаче/объединении ЦИМ. 

Таблица 1.8 – Единицы измерения 

 

 

1.9 Система координат 

Все ЦИМ проекта необходимо согласовать между собой через систему общих 

координат. 

Базовой точкой проекта рекомендуется принять точку пересечения разбивочных 

осей (1и А) с отметкой 0,000 на уровне чистого пола первого этажа. 

Координация в ЦИМ осуществляется: 

− к топографической съемке в единой системе координат, при условии, что нет 

других требований; 

− к Балтийской системе высот; 

− к углу поворота между осью объекта относительное направления истинного 
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севера. 

Для всех разделов должна выдерживаться единая разбивочная сеть осей и уровней. 

 

1.10 Требования к качеству ЦИМ 

Сводная ЦИМ проекта должна автомизированно проверяется на: 

− коллизии; 

− дублирование элементов; 

− наличие «висячих» элементов. 

Матрицу геометрических коллизий рекомендуется принять согласно требованиям, 

представленным в главе 3. 

Рекомендуется представлять в экспертизу отчет по коллизиям в табличной форме. 

ЦИМ не должна иметь коллизий с допуском мнимых пересечений свыше, 

рекомендуемых в таблице 3.2 или указанных в задании на проектирование. 

  

1.11 Требования к обеспечению юридической значимости представляемых 

ЦИМ 

Все файлы ЦИМ, в соответствии с № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной 

подписи» [1], должны быть заверен усиленными цифровыми электронными подписями 

(УКЭП) лицами, участвующими в разработке, нормоконтроле и согласовании документа. 

Порядок заверения определяется стандартами организаций, выпускающих проектную 

документацию. УКЭП файла ЦИМ должна храниться в одном и том же каталоге с 

подписываемым файлом, иметь одно и то же название и соответствовать дате подписания 

файла. Сертификат ключа проверки УКЭП должен содержать информацию об ФИО 

пописавшего лица, должность, организацию-разработчика, регистрационный номер из 

реестра НОПРИЗ, дату подписания, срок действия УКЭП. 

В случае невозможности обеспечения всех ответственных лиц УКЭП, в 

соответствии с Приказом Минстроя России №783/пр от 12.05.2017 «Об утверждении 

требований к формату электронных документов, представляемых для проведения 

государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» [17],  

допускается оформить информационно-удостоверяющий лист (ИУЛ) 

 

1.12 Параметры 

kodeks://link/d?nd=902271495
kodeks://link/d?nd=456075299
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При разработке ЦИМ элементы построения должны быть строго «привязаны» к 

уровню, на котором они будут располагаться.  

Уровни должны соответствовать требованиям: 

1) уровень именуется как «n имя_уровня»; 

2) номер уровня и этажа здания должны соответствовать друг другу; 

3) цокольный этаж именуется номером 0; 

4) подземные и подвальные этажи нумеруются в отрицательную сторону; 

5) промежуточные этажи (с высотой помещений менее 1,8 м) обозначаются «n/n+1»; 

6) нулевая отметка соответствует уровню чистого пола. 

 

Таблица 1.12.1 – Именование уровней 

Имя уровня Описание уровня 

Сылка на 

нормативный 

документ 

этаж: Часть здания между отметками верха перекрытия или пола 

по грунту и отметкой верха, расположенного над ним 

перекрытия (покрытия), образующая планировочный 

уровень здания.  

Примечание - Не является этажом:  

1) планировочный уровень здания:  

- при наличии в его полу проемов, занимающих более 60% 

площади этого пола;  

- при высоте между ограничивающими 

конструкциями/грунтом в свету менее 1,8 м;  

2) пространство между несущими горизонтальными 

конструкциями здания (фермами с высотой сечения более 

1,8 м и др.), ограниченное снизу конструкциями 

подшивного потолка. 

п. 3.1.38  

СП 118.13330.2022 

[98] 

этаж 

мансардный 

(мансарда): 

Этаж, фасад которого полностью или частично образован 

поверхностью (поверхностями) наклонной, ломаной или 

криволинейной крыши, при этом линия пересечения 

плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не 

более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа, в котором 

размещены общественные и (или) подсобные помещения. 

п. 3.1.39  

СП 118.13330.2022 

[98] 

этаж 

надземный 

(наземный) 

Этаж с отметкой пола помещений не ниже планировочной 

отметки земли.  

При переменных планировочных отметках земли этаж 

считается надземным при условии, что более 60% общей 

площади помещений находится не ниже планировочной 

отметки уровня земли или необходимые по нормам 

эвакуационные выходы с этажа, имеют непосредственный 

горизонтальный проход на отметку земли.  

п. 3.1.40  

СП 118.13330.2022 

[98] 

этаж первый Этаж нижний надземный с отметкой пола не ниже 

планировочной отметки земли, доступный для входа с 

прилегающей территории. 

п. 3.1.41  

СП 118.13330.2022 

[98] 

этаж 

подвальный 

Этаж, отметка пола помещений которого расположена 

ниже планировочной отметки уровня земли более чем на 

половину высоты помещения. 

п. 3.1.42  

СП 118.13330.2022 

[XXX]] 

kodeks://link/d?nd=351102147
kodeks://link/d?nd=351102147
kodeks://link/d?nd=351102147
kodeks://link/d?nd=351102147
kodeks://link/d?nd=351102147
kodeks://link/d?nd=351102147
kodeks://link/d?nd=351102147
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этаж 

подземный 

Этаж, отметка пола помещений которого расположена 

ниже планировочной отметки уровня земли на всю высоту 

помещений.  

п. 3.1.43  

СП 118.13330.2022 

[98] 

этаж 

технический  
 

Этаж для размещения инженерного оборудования и 

прокладки коммуникаций высотой не менее 1,8 м до низа 

несущих конструкций.  

Располагается в любой части здания: в нижней, верхней 

или в средней 

п. 3.1.44  

СП 118.13330.2022 

[98] 

этаж 

цокольный: 

Этаж (помещения) с отметкой пола ниже планировочной 

отметки земли с наружной стороны стены на высоту не 

более половины высоты помещений.  

п. 3.1.45  

СП 118.13330.2022 

[98] 

крыша Верхняя несущая и ограждающая конструкция здания или 

сооружения для защиты помещений от внешних 

климатических и других воздействий. 

п. 3.1.16  

СП 17.13330 

[82].2017  

 

1.13  Обязательные атрибуты электронных документов, не относящихся к 

цифровым информационным моделям 

Таблица 1.13.1 – Перечень обязательных атрибутов электронных документов 

Наименование 

электронного 

документа 

Наименование атрибута Тип данных Ссылка на 

нормативный 

источник 

Договор на 

выполнение 

инженерных 

изысканий 

Предмет договора Текст [7, статья 47] 

 

УИН договора Текст 

Номер договора Текст 

Город заключения договора Текст 

Дата договора Текст 

Участник 1 Текст 

Участник 2 Текст 

Сумма договора Ден. 

Текст договора Url  

Задание на 

выполнение 

инженерных 

изысканий 

Наименование объекта Строковый п. 4.15  

СП 

47.13330.2016 

[92] 
Местоположение объекта Строковый 

Основание для выполнения работ Строковый 

Вид градостроительной деятельности Строковый 

Этап выполнения инженерных изысканий Строковый 

kodeks://link/d?nd=351102147
kodeks://link/d?nd=351102147
kodeks://link/d?nd=351102147
kodeks://link/d?nd=351102147
kodeks://link/d?nd=351102147
kodeks://link/d?nd=437164374
kodeks://link/d?nd=437164374
kodeks://link/d?nd=456045544
kodeks://link/d?nd=456045544
kodeks://link/d?nd=456045544
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Виды инженерных изысканий Строковый 

Задание на выполнение инженерных 

изысканий 

Url  

Программа 

инженерных 

изысканий 

Состав и виды работ   

Вид работ по инженерным изысканиям Текст [4] 

Планируемый объем работ по инженерным 

изысканиям 

Строковый 

Обоснование состава и объемов работ Строковый 

Организация выполнения работ   

Мероприятия по соблюдению требований к 

точности и обеспеченности данных и 

характеристик получаемых по результатам 

инженерных изысканий 

Строковый 
СП 

47.13330.2016 ,  
пункт 4.19 [92] 

 
Порядок выполнения работ на территории 

со "специальным режимом", на земельных 

участках (объектах недвижимости), не 

принадлежащих заказчику на праве 

собственности или ином законном 

основании, использования и передачи 

материалов и данных ограниченного 

пользования 

Строковый 

Организация выполнения полевых работ, в 

том числе обеспеченность транспортом, 

проживанием, связью и организация 

камеральных работ 

Строковый 

Мероприятия по обеспечению безопасных 

условий труда 

Строковый 

Мероприятия по охране окружающей среды Строковый 

Программа инженерных изысканий Url  

Заключение 

экспертизы 

результатов 

инженерных 

изысканий 

Дата заключения экспертизы результатов 

инженерных изысканий 

Текст  

Наименование ОКС Текст 

Краткое изложение результатов 

выполненных инженерных изысканий 

Строковый 

Сведения о полноте и качестве 

выполненных инженерных изысканий 

Строковый 

Правоустанавлив

ающие 

документы на 

ОКС/ЗУ 

Документы, подтверждающие право 

собственности и другие вещные права на 

земельный участок и объект недвижимости 

Текст [3 , часть 2, 

статья 14] 

Дата выдачи документа, подтверждающего 

право собственности и другие вещные 

права на земельный участок и объект 

недвижимости 

Дата 

kodeks://link/d?nd=456045544
kodeks://link/d?nd=456045544
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Наименование органа, выдавшего 

документы, подтверждающие право 

собственности и другие вещные права на 

земельный участок и объект недвижимости 

Текст 

Схема размещения земельного участка на 

публичной кадастровой карте 

Url 

АИС Логический  

Решение о 

заключении 

контракта, 

предметом 

которых 

является 

одновременно 

выполнение 

работ по 

проектирова-

нию, 

строительству и 

вводу в 

эксплуатацию 

ОКС 

Наименование органа, принявшего решение 

о заключении контракта, предметом 

которых является одновременно 

выполнение работ по проектированию, 

строительству и вводу в эксплуатацию ОКС 

Текст [8, часть 2, 

статья 14] 

Дата принятия решения о заключении 

контракта, предметом которых является 

одновременно выполнение работ по 

проектированию, строительству и вводу в 

эксплуатацию ОКС 

Дата 

Наименование объекта капитального 

строительства 

Текст 

Мощность объекта капитального 

строительства 

Текст 

Предполагаемая (предельная) стоимость 

строительства объекта капитального 

строительства 

Текст 

Градостроитель-

ный план 

земельного 

участка 

Реквизиты проекта планировки территории 

и (или) проекта межевания территории в 

случае, если земельный участок расположен 

в границах территории, в отношении 

которой утверждены проект планировки 

территории и (или) проект межевания 

территории 

Строковый [2 , статья 57.3, 

пункт 3] 

Основные, условно разрешенные и 

вспомогательные виды разрешенного 

использования земельного участка 

Строковый 

Предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства, 

установленных градостроительным 

регламентом для территориальной зоны, в 

которой расположен земельный участок, за 

исключением случаев выдачи 

градостроительного плана земельного 

участка в отношении земельного участка, 

на который действие градостроительного 

регламента не распространяется или для 

которого градостроительный регламент не 

устанавливается 

Строковый 

Требования к назначению, параметрам и 

размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном 

Строковый 
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участке 

Предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства, 

установленных положением об особо 

охраняемых природных территориях, в 

случае выдачи градостроительного плана 

земельного участка в отношении 

земельного участка, расположенного в 

границах особо охраняемой природной 

территории 

Строковый 

Расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченности 

территории объектами коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур и 

расчетных показателях максимально 

допустимого уровня территориальной 

доступности указанных объектов для 

населения в случае, если земельный 

участок расположен в границах территории, 

в отношении которой предусматривается 

осуществление деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию 

территории 

Строковый 

Ограничения использования земельного 

участка, в том числе если земельный 

участок полностью или частично 

расположен в границах зон с особыми 

условиями использования территорий 

Строковый 

Номер и (или) наименовании элемента 

планировочной структуры, в границах 

которого расположен земельный участок 

 

Реквизиты нормативных правовых актов 

субъекта Российской Федерации, 

муниципальных правовых актов, 

устанавливающих требования к 

благоустройству территории 

 

Номер градостроительного плана 

земельного участка 

Строковый 

Кадастровый номер земельного участка Строковый 

Местонахождение земельного участка Строковый 

Площадь земельного участка Строковый 

Основания подготовки Градостроительного 

плана земельного участка 

Строковый 

Градостроительный план земельного 

участка 

Url  

Договор на Предмет договора Текст [2 , статья 48] 
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выполнение 

архитектурно-

строительного 

проектирования, 

включая задание 

на 

проектирование 

УИН договора Текст 

Номер договора Текст 

Город заключения договора Текст 

Дата договора Текст 

Участник 1 Текст 

Участник 2 Текст 

Сумма договора Ден. 

Текст договора Url  

Задание на 

проведение 

работ по 

сохранению 

объектов 

культурного 

наследия 

федерального 

значения 

Состав и виды работ   

Наименование и категория историко-

культурного значения объекта культурного 

наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской 

Федерации (далее - реестр), или 

наименование выявленного объекта 

культурного наследия 

Текст  

Адрес места нахождения объекта 

культурного наследия, включенного в 

реестр, или выявленного объекта 

культурного наследия по данным органов 

технической инвентаризации 

Текст 

Сведения о собственнике либо ином 

законном владельце объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, или 

выявленного объекта культурного наследия 

Текст 

Организация выполнения работ  

Сведения об охранном обязательстве 

собственника или иного законного 

владельца объекта культурного наследия 

Строковый 

Реквизиты документов об утверждении 

границы территории объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, или 

выявленного объекта культурного наследия 

Строковый 

Реквизиты документов об утверждении 

предмета охраны объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, или 

выявленного объекта культурного наследия, 

описание предмета охраны 

Строковый 

Реквизиты документов о согласовании 

органом охраны объектов культурного 

наследия ранее выполненной проектной 

документации на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия, 

Строковый 
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возможность ее использования при 

проведении работ по сохранению объекта 

культурного наследия 

Состав и содержание проектной 

документации на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия 

Текст 

Порядок и условия согласования проектной 

документации на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия 

Текст 

Требования по научному руководству, 

авторскому и техническому надзору 

Текст 

Дополнительные требования и условия Строковый 

Договор на 

разработку 

специальных 

технических 

условий (СТУ) 

Предмет договора Текст [2 , статья 48] 

УИН договора Текст 

Номер договора Текст 

Город заключения договора Текст 

Дата договора Текст 

Участник 1 Текст 

Участник 2 Текст 

Сумма договора Ден. 

Текст договора Url  

СТУ Сведения о наличии разработанных и 

согласованных СТУ 

Заголовок 

группы 

 

Вид СТУ Текст 

Разработчик СТУ Заголовок 

подгруппы 

Наименование организации Текст 

Организационно-правовая форма Текст 

Место нахождения Текст 

ИНН Текст 

Ф.И.О. руководителя Текст 

Телефон Текст 

Дата согласования СТУ Дата 

Наименование СТУ Текст 

Пояснительная записка к СТУ Файл 

Техническое задание на разработку СТУ Файл 

Документ о согласовании СТУ с МЧС 

России 

Файл 
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Технические 

условия (ТУ) 

подключения 

ОКС к сетям 

инженерно-

технического 

обеспечения 

Водоснабжение Заголовок 

группы 

[10] 

ТУ Заголовок 

подгруппы 

Наименование ТУ Текст 

Кем выданы ТУ Текст 

Номер ТУ Текст 

Дата выдачи Дата 

Срок действия Дата 

Расход, м /сут Вещественн

ый 

Расход, л/с Вещественн

ый 

Гарантированный уровень давления 

холодной воды, м вод.ст. 

Вещественн

ый 

Расход на нужды пожаротушения, м  /сут Вещественн

ый 

[10] 

Расход на нужды пожаротушения, л/с Вещественн

ый 

Гарантированный уровень давления на 

нужды пожаротушения, м вод.ст. 

Вещественн

ый 

Договор на технологическое присоединение Заголовок 

подгруппы 

Наименование договора Текст 

Дата договора Дата 

Номер договора Текст 

Документы о согласовании отступлений от 

положений ТУ 

Заголовок 

подгруппы 

Наименование документа Текст 

Дата выдачи Дата 

Водоотведение Заголовок 

группы 

ТУ Заголовок 

подгруппы 

Наименование ТУ Текст 

Кем выданы ТУ Текст 

Номер ТУ Текст 

Дата выдачи Дата 

Срок действия Дата 

Нагрузка в точке подключения, л/с Вещественн

ый 
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Нагрузка в точке подключения, м  /сут Вещественн

ый 

Договор на технологическое присоединение Заголовок 

подгруппы 

Наименование договора Текст 

Дата договора Дата 

Номер договора Текст 

Документы о согласовании отступлений от 

положений ТУ 

Заголовок 

подгруппы 

Наименование документа Текст 

Дата выдачи Дата 

Теплоснабжение Заголовок 

группы 

[11] 

ТУ Заголовок 

подгруппы 

Наименование ТУ Текст [11] 

Кем выданы ТУ Текст 

Номер ТУ Текст 

Дата выдачи Дата 

Срок действия Дата 

Максимальная тепловая нагрузка, Вещественн

ый 

Гкал/ч  

Температурный график Url 

Давление в подающем трубопроводе, м 

вод.ст. 

Вещественн

ый 

Давление в обратном трубопроводе, м 

вод.ст. 

Вещественн

ый 

Договор на технологическое присоединение Заголовок 

подгруппы 

Наименование договора Текст 

Дата договора Дата 

Номер договора Текст 

Документы о согласовании отступлений от 

положений ТУ 

Заголовок 

подгруппы 

Наименование документа Текст 

Дата выдачи Дата 

Электроснабжение Заголовок 

группы 

[12] 

ТУ Заголовок 
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подгруппы 

Наименование ТУ Текст 

Кем выданы ТУ Текст 

Номер ТУ Текст 

Дата выдачи Дата 

Срок действия Дата 

Максимальная мощность присоединяемых 

устройств, кВт 

Вещественн

ый 

Договор на технологическое присоединение Заголовок 

подгруппы 

Наименование договора Текст 

Дата договора Дата 

Номер договора Текст 

Документы о согласовании отступлений от 

положений ТУ 

Заголовок 

подгруппы 

[12] 

Наименование документа Текст 

Дата выдачи Дата 

Телефонизация Заголовок 

группы 

 

ТУ Заголовок 

подгруппы 

 

Наименование ТУ Текст  

Кем выданы ТУ Текст  

Номер ТУ Текст  

Дата выдачи Дата  

Срок действия Дата  

Номерная емкость, шт. Вещественн

ый 

 

Договор на технологическое присоединение Заголовок 

подгруппы 

 

Наименование договора Текст  

Дата договора Дата  

Номер договора Текст  

Документы о согласовании отступлений от 

положений ТУ 

Заголовок 

подгруппы 

 

Наименование документа Текст  

Дата выдачи Дата  
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Телевидение Заголовок 

группы 

 

ТУ Заголовок 

подгруппы 

 

Наименование ТУ Текст  

Кем выданы ТУ Текст  

Номер ТУ Текст  

Дата выдачи Дата  

Срок действия Дата  

Договор на технологическое присоединение Заголовок 

подгруппы 

 

Наименование договора Текст  

Дата договора Дата  

Номер договора Текст  

Документы о согласовании отступлений от 

положений ТУ 

Заголовок 

подгруппы 

 

Наименование документа Текст  

Дата выдачи Дата  

Радиофикация Заголовок 

группы 

 

ТУ Заголовок 

подгруппы 

 

Наименование ТУ Текст  

Кем выданы ТУ Текст  

Номер ТУ Текст  

Дата выдачи Дата  

Срок действия Дата  

Требуемое количество радиоточек Целое  

Договор на технологическое присоединение Заголовок 

подгруппы 

 

Наименование договора Текст  

Дата договора Дата  

Номер договора Текст  

Документы о согласовании отступлений от 

положений ТУ 

Заголовок 

подгруппы 

 

Наименование документа Текст  

Дата выдачи Дата  
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Сеть Интернет Заголовок 

группы 

 

ТУ Заголовок 

подгруппы 

 

Наименование ТУ Текст  

Кем выданы ТУ Текст  

Номер ТУ Текст  

Дата выдачи Дата  

Срок действия Дата  

Договор на технологическое присоединение Заголовок 

подгруппы 

 

Наименование договора Текст  

Дата договора Дата  

Номер договора Текст  

Документы о согласовании отступлений от 

положений ТУ 

Заголовок 

подгруппы 

 

Наименование документа Текст  

Дата выдачи Дата  

Газоснабжение Заголовок 

группы 

[13] 

ТУ Заголовок 

подгруппы 

Наименование ТУ Текст 

Кем выданы ТУ Текст 

Номер ТУ Текст 

Дата выдачи Дата 

Срок действия Дата 

Договор на технологическое присоединение Заголовок 

подгруппы 

Наименование договора Текст 

Дата договора Дата 

Номер договора Текст 

Документы о согласовании отступлений от 

положений ТУ 

Заголовок 

подгруппы 

Наименование документа Текст 

Дата выдачи Дата 

Автоматизация и диспетчеризация Заголовок 

группы 
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ТУ Заголовок 

подгруппы 

 

Наименование ТУ Текст  

Кем выданы ТУ Текст  

Номер ТУ Текст  

Дата выдачи Дата  

Срок действия Дата  

Договор на технологическое присоединение Заголовок 

подгруппы 

 

Наименование договора Текст  

Дата договора Дата  

Номер договора Текст  

Документы о согласовании отступлений от 

положений ТУ 

Заголовок 

подгруппы 

 

Наименование документа Текст  

Дата выдачи Дата  

Система видеонаблюдения Заголовок 

группы 

 

ТУ Заголовок 

подгруппы 

 

Наименование ТУ Текст  

Кем выданы ТУ Текст  

Номер ТУ Текст  

Дата выдачи Дата  

Срок действия Дата  

Договор на технологическое присоединение Заголовок 

подгруппы 

 

Наименование договора Текст  

Дата договора Дата  

Номер договора Текст  

Документы о согласовании отступлений от 

положений ТУ 

Заголовок 

подгруппы 

 

Наименование документа Текст  

Дата выдачи Дата  

Система оповещения о чрезвычайных 

ситуациях 

Заголовок 

группы 

 

ТУ Заголовок 

подгруппы 
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Наименование ТУ Текст  

Кем выданы ТУ Текст  

Номер ТУ Текст  

Дата выдачи Дата  

Срок действия Дата  

Договор на технологическое присоединение Заголовок 

подгруппы 

 

Наименование договора Текст  

Дата договора Дата  

Номер договора Текст  

Документы о согласовании отступлений от 

положений ТУ 

Заголовок 

подгруппы 

 

Наименование документа Текст  

Дата выдачи Дата  

Прочее Заголовок 

группы 

 

Данные об организации-разработчике 

декларации 

Текст  

Регистрационный номер декларации Текст  

Наименование декларации с указанием 

наименования декларируемого объекта и 

наименование эксплуатирующей 

организации (или заказчика проекта) 

Текст  

Регистрационный номер декларируемого 

объекта в государственном реестре опасных 

производственных объектов (для 

действующих объектов) 

Текст  

Местонахождение декларируемого объекта 

и год разработки декларации 

Текст  

Положительное 

сводное 

заключение о 

проведении 

публичного 

технологическог

о аудита 

крупного 

инвестиционног

о проекта с 

государственны

м участием 

Дата положительного сводного заключения 

о проведении публичного технологического 

аудита крупного инвестиционного проекта 

с государственным участием 

Дата [6] 

Наименование ОКС Текст 

Текст положительного сводного 

заключения о проведении публичного 

технологического аудита крупного 

инвестиционного проекта с 

государственным участием 

Url 

Заключение 

государственной 

экологической 

Дата заключения государственной 

экологической экспертизы 

Дата [20] 

Полное наименование объекта экспертизы Текст 
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экспертизы Краткое содержание представленных 

материалов 

Строковый 

Замечания и предложения Строковый 

Выводы и рекомендации Строковый 

Заключение 

государственной 

историко-

культурной 

экспертизы 

Дата заключения государственной 

историко-культурной экспертизы 

Дата [9] 

Наименование ОКС Текст 

Текст заключения государственной 

историко-культурной экспертизы 

Url 

Заключение 

экспертизы 

промышленной 

безопасности 

Дата заключения экспертизы 

промышленной безопасности 

Дата  

Наименование ОКС Текст  

Текст заключения экспертизы 

промышленной безопасности 

Url  

Акты (решения) 

собственника 

здания 

(сооружения, 

строения) о 

выведении из 

эксплуатации и 

ликвидации 

объекта 

капитального 

строительства 

Наименование собственника ОКС Текст [7] 

Дата акта (решения) собственника здания 

(сооружения, строения) о выведении из 

эксплуатации и ликвидации ОКС 

Текст [7] 

 Дата 

Наименование ОКС, подлежащего 

выведению из эксплуатации и ликвидации 

Текст 

Акт (решения) собственника здания 

(сооружения, строения) о выведении из 

эксплуатации и ликвидации объекта 

капитального строительства 

Url 

Решение органа 

местного 

самоуправления 

о признании 

жилого дома 

аварийным и 

подлежащим 

сносу 

Наименование органа местного 

самоуправления 

Текст 

Наименование ОКС, подлежащего 

выведению из эксплуатации и ликвидации 

Текст 

Наименование собственника ОКС Текст 

Дата акта (решения) органа местного 

самоуправления о признании жилого дома 

аварийным и подлежащим сносу 

Текст 

 Дата 

Акт (решения) собственника здания 

(сооружения, строения) о выведении из 

эксплуатации и ликвидации объекта 

капитального строительства 

Url 

Пояснительная 

записка 

Реквизиты документа, на основании 

которого принято решение о разработке 

документации 

Текст  

Исходные данные и условия для 

подготовки проектной документации на 

объект капитального строительства 

Текст  

Сведения о функциональном назначении 

объекта капитального 

Текст  



35 

 

 

строительства, состав и характеристику 

производства, номенклатуру выпускаемой 

продукции (работ, услуг) 

  

Сведения о потребности объекта 

капитального строительства в топливе, газе, 

воде и электрической энергии 

Текст  

Данные о проектной мощности объекта 

капитального строительства 

- для объектов производственного 

назначения 

Текст  

Сведения о сырьевой базе, потребности 

производства в воде, топливно-

энергетических ресурсах - для объектов 

производственного назначения 

Текст  

Сведения о комплексном использовании 

сырья, вторичных энергоресурсов, отходов 

производства - для объектов 

производственного назначения 

Текст  

Сведения об использовании 

возобновляемых источников энергии и 

вторичных энергетических ресурсов 

Текст  

Сведения о земельных участках, 

изымаемых для государственных или 

муниципальных нужд, о земельных 

участках, в отношении которых 

устанавливается сервитут, публичный 

сервитут, обоснование их размеров, если 

такие размеры не установлены нормами 

отвода земель для конкретных видов 

деятельности, или правилами 

землепользования и застройки, или 

проектами планировки, проектами 

межевания территории, - при 

необходимости изъятия земельного участка 

для государственных или муниципальных 

нужд, установления сервитута, публичного 

сервитута 

Текст  

Сведения о категории земель, на которых 

располагается (будет располагаться) объект 

капитального строительства 

Текст  

Сведения о размере средств, требующихся 

для возмещения правообладателям 

земельных участков и (или) расположенных 

на таких земельных участках объектов 

недвижимого имущества, - в случае их 

изъятия для государственных или 

муниципальных нужд 

Текст  
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Сведения о размере средств, требующихся 

для возмещения правообладателям 

земельных участков и (или) расположенных 

на 

таких земельных участках объектов 

недвижимого имущества убытков и (или) в 

качестве платы правообладателям 

земельных участков, - в случае 

установления сервитута, публичного 

сервитута в отношении таких земельных 

участков 

Текст 5, раздел II, 

пункт 10 

Сведения об использованных в проекте 

изобретениях, результатах проведенных 

патентных исследований 

Текст 

ТЭП проектируемых ОКС Текст 

Сведения о наличии разработанных и 

согласованных СТУ - в случае 

необходимости разработки СТУ 

Текст 

Данные о проектной мощности ОКС, 

значимости ОКС для поселений 

(муниципального образования), а также о 

численности работников и их 

профессионально- квалификационном 

составе, числе рабочих мест (кроме жилых 

зданий) и другие данные, характеризующие 

ОКС, - для объектов непроизводственного 

назначения 

Текст 

Сведения о программном обеспечении, 

которое использовалось при выполнении 

расчетов конструктивных элементов 

зданий, строений и сооружений 

Текст [5, раздел II, 

пункт 10] 

Обоснование возможности осуществления 

строительства ОКС по этапам 

строительства с выделением этих этапов 

(при необходимости) 

Текст 

Сведения о предполагаемых затратах, 

связанных со сносом зданий и 

сооружений, переселением людей, 

переносом сетей 

инженерно-технического обеспечения (при 

необходимости) 

Текст 

Заверение проектной организации о том, 

что проектная документация разработана в 

соответствии с градостроительным планом 

земельного участка, заданием на 

проектирование, градостроительным 

регламентом, документами об 

использовании земельного участка для 

строительства (в случае если на земельный 

участок не распространяется действие 

градостроительного регламента или в 

Текст 
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отношении его не устанавливается 

градостроительный регламент), 

техническими регламентами, в том числе 

устанавливающими требования по 

обеспечению 

безопасной эксплуатации зданий, строений, 

сооружений и безопасного использования 

прилегающих к ним территорий, и с 

соблюдением ТУ 

  

Расчетная 

модель 

конструкций 

ОКС 

Расчетная модель конструкций ОКС Заголовок 

группы 

 

Наименование документа Текст  

Номер Текст  

Дата Дата  

Расчетная модель конструкций ОКС Файл  

Заключение 

экспертизы 

проектной 

документации 

Заключение государственной экспертизы 

проектных решений 

Заголовок 

группы 

[16, пункт 5] 

Наименование документа Текст 

Номер Текст 

Кем выдан Текст [16, пункт 5] 

Когда выдан Дата 

АИС Логический [14] 

 

1.14 Требования к уровню проработки цифровых информационных моделей 

и геометрической детализации ЦИМ ОКС 

 

Уровень проработки цифровых информационных моделей для представления 

проекта в экспертизу соответствует уровню B (табл. 5.1 СП 333.1325800.2020 [108]) 

 

Требования к геометрической детализации ЦИМ ОКС для представления в 

эспертизу 

Обязательные требования Уровни проработки 

ЦИМ 

B 

Определение границ элемента Х 

Границы материалов в структуре элемента  Х 

Узлы сопряжения с другими элементами - 

 

  

kodeks://link/d?nd=573514520
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2. Коды наименования и версий ПО 

В соответствии с требованиями СП 333.1325800.2020 [108] (табл. 11.3) код 

наименования файла должен состоять из сокращения наименования компании 

производителя программного обеспечения до первой буквы, сокращения наименования 

программного продукта и сокращенного номера версии программного продукта. В случае 

использования универсального общеобменного формата, используется обозначение "I" и 

номер версии стандарта в формате "Базовый номер версии"х"младший номер версии 

стандарта"  

Коды наименования и версий ПО в имени файла ЦИМ приведены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Коды наименования и версий ПО 

Код Наименование 

AR16 Autodesk Revit 2016 

AR17 Autodesk Revit 2017 

AR18 Autodesk Revit 2018 

AR19 Autodesk Revit 2019 

AR20 Autodesk Revit 2020 

AN16 Autodesk Navisworks 2016 

AA Autodesk Autocad 

AM Autodesk 3DMax 

BIMX BIMx 

C4D Cinema 4D 

GA22 GRAPHISOFT Archicad 

NK Nanosoft nanoCAD Конструкторский BIM 

NE Nanosoft nanoCAD Инженерный BIM 

NL Nanosoft nanoCAD Электро 

 

 

 

 

 

 

kodeks://link/d?nd=573514520
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3. Последовательность ликвидации коллизий  

Проверка на коллизии рекомендуется проводится с периодичностью, установленной 

в проектной организации по схеме, представленной на рисунке 3.1. [115] 

 

Рисунок 3.1 – Схема выявления коллизий 
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Таблица 3.1 Матрица геомертических коллизий  
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 Таблица 3.2 Таблица проверок групп элементов по пересечению геометрии  

Группа 1 Группа 2 Допуск в м. Критичность 

АР Стены АР Стены 0,05 Средняя 

АР Стены АР Горизонтальные 0,05 Средняя 

АР Заполнение проемов ИОС Трубы, ИОС 

Воздуховоды 

0,05 Средняя 

АР Заполнение проемов КР Вертикальные 0,05 Средняя 

АР Стены ИОС Воздуховоды 0,05 Средняя 

АР Стены ИОС Трубы 0,05 Средняя 

АР Стены КР Вертикальные 0,01 Высокая 

АР Стены КР Горизонтальные 0,01 Высокая 

АР Горизонтальные КР Вертикальные 0,01 Высокая 

АР Горизонтальные КР Горизонтальные 0,01 Высокая 

ИОС Воздуховоды ИОС Воздуховоды 0,05 Средняя 

ИОС Воздуховоды ИОС Оборудование 0,05 Средняя 

ИОС Воздуховоды ИОС Трубы 0,05 Средняя 

ИОС Воздуховоды КР Вертикальные 0,01 Высокая 

ИОС Воздуховоды КР Горизонтальные 0,01 Высокая 

ИОС Оборудование ИОС Трубы 0,05 Средняя 

ИОС Оборудование КР Вертикальные 0,01 Высокая 

ИОС Оборудование КР Горизонтальные 0,01 Высокая 

ИОС Трубы ИОС Трубы 0,05 Средняя 

ИОС Трубы КР Вертикальные 0,01 Высокая 

ИОС Трубы КР Горизонтальные 0,01 Высокая 

КР Вертикальные КР Вертикальные 0,05 Средняя 

КР Вертикальные КР Горизонтальные 0,05 Средняя 

КР Горизонтальные КР Горизонтальные 0,05 Средняя 

ИОС Оборудование (зоны 

обслуживания) 

АР заполнение проемов, АР Кровля- 

Полы, АР Стены, КР Вертикальные, КР 

Горизонтальные, ИОС Воздуховоды, 

ИОС 

Трубы 

Средняя 

АР Заполнение проемов (зоны 

открывания) 

АР Кровля - Полы, АР Стены, КР 

Вертикальные, КР Горизонтальные, ИОС 

Воздуховоды, ИОС Оборудование, ИОС 

Трубы 

Средняя 
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4. Требования по разработке ЦИМ по разделам 

Раздел ПЗУ 

Элементы ЦИМ ПЗУ допускается не привязывать при построении цифровой 

информационной модели к уровням ОКС. 

Таблица 4.1 – Элементы ЦИМ ПЗУ 

Элементы ЦИМ ПЗУ 

поверхность участка застройки 

окружающая застройка 

поверхность котлована 

функциональная зона/площадка 

покрытие 

подпорная стенка 

пандус 

лестница 

ограждение / дорожное ограждение/шумозащитный экран 

подъемно-транспортное оборудование 

ворота, калитка, шлагбаум 

наружное освещение 

МАФ 

спортивное оборужование 

игровое оборудование 

велопарковка 

парковочное место 

бортовой камень/бордюр 

сточный лоток 

водопроемная решетка 

зеленые насаждения 

мусорный контейнер/урна 

На один участок проектирования разрабатывается одна цифровая информационная 

модель ПЗУ. 

ЦИМ ПЗУ и ЦИМ ОКС имеют единые системы координат. 

В цифровую информационную модель ПЗУ также вносятся ОКС окружающей 

застройки, на которое будет осуществляться воздействие на период СМР проектируемого 

объекта капитально строительства. 

Таблица 4.2 – Классы IFC ПЗУ  

Элемент Класс IFC 

Поверхности существующего и проектного 

рельефа 
IfcGeographicElement.TERRAIN 

Земляные работы 

IfcBuildingElementProxy 
Малые архитектурные формы 

Элементы озеленения 

Парковочное место 

Конструктивные элементы участка 

IfcCivilElement Технические средства организации дорожного 

движения 

Ограждающие конструкции IfcRailing 
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Подпорные стены IfcWall 

Лестницы IfcStair 

Трубопроводы IfcPipeSegment 

Колодцы IfcDistributionChamberElement 

Воздуховоды IfcDuctSegment 

Диффузоры, вентиляционные решетки IfcAirTerminal 

Запорно-регулирующая арматура трубопроводов IfcValve 

Измерительные приборы IfcFlowInstrument 

Кабельные лотки / короба и шинопроводы IfcCableCarrierSegment 

Опоры освещения 
IfcLightFixture 

Осветительные приборы 

Раздел АР 

ЦИМ АР должна содержать вышеизложенные объекты для данного раздела и 

соответствовать всем действующим нормам и правилам. 

Таблица 4.3 – Элементы ЦИМ АР  

Элементы ЦИМ АР 

помещения, шахты, пространства для инженерных коммуникаций 

несущие стены, перегородки, витражные системы 

отделка стен, полы, потолки, кровля 

проемы, двери, окна, балконные блоки, турникеты 

пандусы, лестницы и т.д. 

ограждения и поручни 

вентиляционные блоки 

подъемно-транспортное оборудование 

фонари зенитные световые 

люки 

ворота 

подоконные доски 

отделка фасадов 

рампы 

система наружного водостока 

Рекомендуется не представлять в ЦИМ АР дублирующие элементы раздела КР.  

Таблица 4.4 – Классы IFC АР  

Элемент Класс IFC 

Стены и перегородки IfcWall 

Ненесущие колонны IfcColumn 

Отделка IfcCovering 

Кровля IfсRoof 

Двери IfcDoor 

Окна IfcWindow 

Подоконные доски IfсPlate 

Термоизоляция / Звукоизоляция IfcCovering.INSULATION 

Витражы / Сборные перегородки IfcCurtainWall 

Лестницы IfcStair 

Ограждения IfcRailing 

Помещения IfcSpace 

Вертикальный транспорт IfcTransportElement 
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Раздел КР: 

ЦИМ КР должна содержать вышеизложенные объекты для данного раздела и 

соответствовать всем действующим нормам и правилам. 

Цифровая информационная модель КР должна отражать элементы несущих 

конструкций, при этом должна обеспечиваться пространственная жесткость и 

устойчивость каркаса здания. 

ЦИМ КР должна в полной мере отражать геометрические размеры моделируемого 

элемента, учитывать конструктивные особенности и нормативные документы. 

Таблица 4.5 – Элементы ЦИМ КР 

Элементы ЦИМ КР 

стены 

перекрытия 

колонны 

балки 

фундаменты 

сваи 

фермы 

перемычки 

необязательные к моделированию элементы: армирование 

железобетонных элементов, гидрошпонки, обмазочная и оклеечная 

гидроизоляция фундаментов, огнезащита стальных элементов, 

крепежные метизы, сварные швы 

 

Таблица 4.6 – Классы IFC КР  

Элемент Класс IFC 

Несущие стены IfcWall 

Несущие колонны IfcColumn 

Несущие перекрытия IfcSlab 

Несущие балки IfcBeam 

Фундамент / Подготовка под 

фундамент 

Фундамент, подготовка 

под фундамент 
IfcFooting 

Фундаментная плита IfcSlab.BASESLAB 

Сваи IfcPile 

Несущие лестницы / рампы 

Общая сборка лестницы IfcStair 

Общая сборка рампы IfcRamp 

Лестничный марш IfcStairFlight 

Лестничная площадка IfcSlab 

Сборные несущие элементы 

Сборные колонны  IfcColumn  

Сборные балки  IfcBeam  

Стеновые панели  IfcWall  

Панели перекрытий  IfcSlab  

Иные сборные элементы  IfcElementAssembly  

Несущие металлические 

конструкции 

Металлические колонны  IfcColumn  

Металлические балки  IfcBeam  

Металлические фермы  IfcElementAssembly  

Металлические связи  IfcMember  

Металлические лестницы  IfcStair  
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Гидро- и теплоизоляция 

подземной части 
 IfсCovering.INSULATION 

Раздел ИОС: 

Моделирование инжирных систем осуществляется от точки подключения этих сетей. 

Детализация проработки инженерного оборудования и ЗРА определяется 

проектировщиком. 

Таблица 4.7 – Элементы необязательные к моделированию в ЦИМ ИОС 

 

ИТП, вентиляционные установки, коллекторные и водомерные узлы допускается 

моделировать с минимальной детализацией (базовая модель учитывающая условные 

габариты). 

Таблица 4.8 – Классы IFC ИОС  
Элемент Класс IFC 

Водоснабжение. Водоотведение. Канализация. Пожарная безопасность. 

Трубопроводы IfcPipeSegment 

Запорно-регулирующая арматура 

трубопроводов 
IfcValve 

Оборудование Разные классы 

Сантехническое оборудование 

 
IfcSanitaryTerminal 

Оборудование пожаротушения 

 
IfcFireSuppressionTerminal 

Измерительные приборы IfcFlowInstrument 

Отопление. Вентиляция и кондиционирование 

Воздуховоды IfcDuctSegment 

Диффузоры, вентиляционные 

решетки 
IfcAirTerminal 

Запорно-регулирующая арматура 

воздуховодов 
IfcValve 

Оборудование Разные классы 

Отопительные приборы IfcSpaceHeater 

Сети связи. 

Кабельные лотки, короба, 

шинопроводы, кабель 
IfcCableCarrierSegment, IfcCableSegment 

Приборы и устройства связи IfcElectricAppliance 

Шкафы, ящики и коробки IfcElectricDistributionBoard 

Электрооборудование. Освещение. 

Кабельные лотки, короба, 

шинопроводы, кабель 

IfcCableCarrierSegment,  

IfcCableSegment 

Силовое электрооборудование Разные классы 

Осветительные приборы IfcLightFixture 

Электрические приборы и 

устройства 
IfcElectricAppliance 

ИТП 
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ИТП 
IfcBuilding 

IfcElementAssembly  

Раздел ТХ: 

ЦИМ ТХ должны являться объемным представлением проектных решений. 

Таблица 4.9 – Элементы ЦИМ ТХ 

 

Дублирование элементов других разделов в ЦИМ ТХ недопустимо.  

Оборудование, использованные в ЦИМ ТХ должно содержать т. подключения 

инженерных сетей. 

Таблица 4.10 – Классы IFC ТХ  
Элемент Класс IFC 

Мебель IfcFurniture 

Оборудование IfcFurniture 

Зоны обслуживания IfcElementProxy 

 

Раздел ПОС (ПОД): 

ЦИМ ПОС должны обеспечивать просмотр из своего содержания следующих 

двухмерных схем и чертежей: 

- календарный план строительства, включая разделение на подготовительный и 

основной периоды; 

- стройгенплан подготовительного периода строительства (демонтажа/сноса) при 

необходимости; 

- стройгенплан основного периода строительства (демонтажа/сноса) с определением 

мест расположения постоянных и временных зданий и сооружений, мест размещения 

площадок и складов временного складирования конструкций, изделий, материалов и 

оборудования, мест установки стационарных кранов с указанием границ зон действия 

опасных для людей производственных факторов, связанных с применением 

грузоподъемных кранов и путей перемещения кранов большой грузоподъемности, 

инженерных сетей и источников обеспечения строительной площадки водой, 

электроэнергией, связью, а также трасс сетей с указанием точек их подключения и мест 

расположения знаков закрепления разбивочных осей; 

- схемы и чертежи, соответствующие проектым решениям в ТЧ. 
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Таблица 4.6 – Элементы ЦИМ ПОС 

 

 

 

 

 

 

Элементы ЦИМ ПОС 

(ПОД) 

пути пeрeмeщeния трaнcпoртных cрeдcтв нa cтрoитeльнoй 

плoщaдкe  

пути пeрeмeщeния крaнoв  

знaки зaкрeплeния cтрoитeльных oceй  

стaциoнaрныe пoдъeмныe крaны  

зoны рaзвaлa и oпacныe зoны  

открытыe плoщaдки cклaдирoвaния  

нaружныe инжeнeрныe кoммуникaции, уcтрaивaeмыe нa врeмя 

cтрoитeльcтвa  

снocимыe/дeмoнтируeмыe и врeмeнныe  

oбъeкты  

зoнa рaзвaлa  

опacнaя зoнa  

Плoщaдкa cклaдирoвaния рaзбирaeмых мaтeриaлoв, 

кoнcтрукций, издeлий и oбoрудoвaния  

Врeмeнныe плoщaдки cклaдирoвaния cтрoитeльных мaтeриaлoв  

 

Ocoбeннocти мoдeлирoвaния: 

- элeмeнты в ЦИМ ПOC дoпуcкaeтcя мoдeлирoвaть бeз привязки к урoвням oбъeктa 

кaпитaльнoгo cтрoитeльcтвa; 

- cтaциoнaрныe пoдъeмныe крaны мoдeлируютcя в видe oбъeмных элeмeнтoв в 

упрoщeннoй фoрмe; 

- знaки зaкрeплeния cтрoитeльных oceй мoдeлируютcя в видe пaрaллeлeпипeдoв, 

цeнтр вeрхнeй грaни кoтoрoгo рacпoлoжeн в тoчкe c нужными кooрдинaтaми; 

- oгрaждeния знaкoв нe мoдeлируeтcя; 

- зoны рaзвaлa и oпacныe зoны мoдeлируютcя в видe плocкoгo гoризoнтaльнoгo 

элeмeнтa c нулeвoй тoлщинoй нa oтмeткe в прeдeлaх диaпaзoнa oтмeтoк пoвeрхнocти 

cущecтвующeгo рeльeфa нa этoм учacткe; 

- для кaждoй зoны coздaeтcя oтдeльный элeмeнт. 
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5. Описываемые типы элементов цифровой информационной модели объекта 

капитального строительства в соответвии с требованиями СП 333.1325800.2020 [108] 

Данное приложение выполнено для ЦИМ уровня проработки – В. 

Таблица 5.1 – Архитектурно- конструктивные решения 

Тип класса 

элементов 
Тип элементов Группа атрибутов 

Номер 

таблицы 

атрибутов по 

главе 6 

КСИ 

[103] 

Архитектурно- 

конструктивные 

решения 

Здание Характеристики  здания Таблица 6.103 CEn 

Корпус 

Характеристики части 

здания 

 

Таблица 6.1 CEn 

Этаж 
Таблица 6.1 

RZo 
Таблица 6.96 

Подъезд Таблица 6.1 RZo 

Блок Таблица 6.1 RZo 

Помещение Таблица 6.1 RZo 

Балкон Таблица 6.1 RZo 

Крыша Таблица 6.1 RZo 

Паркинг Таблица 6.1 RZo 

Фундамент 

Характеристики 

конструкций 
Таблица 6.2 

Com 

Характеристики 

фундаментов 
Таблица 6.3 

Характеристики бетонных и 

железобетонных 

конструкций 

Таблица 6.8 

 

Характеристики каменных и 

армокаменных конструкций 
Таблица 6.78 

Характеристики  бетона Таблица 6.10 

Характеристика  кирпича Таблица 6.85 

Характеристики 

армирования 
Таблица 6.7 

Характеристики стальных 

конструкций 
Таблица 6.9 

Каркас 

Характеристики 

конструкций 
Таблица 6.2 

Com 

Характеристики  каркаса Таблица 6.4 

Характеристики бетонных и 

железобетонных 

конструкций 

Таблица 6.8 

 

Характеристики  бетона Таблица 6.10 

Характеристики 

армирования 

Таблица 6.7 

Характеристики стальных 

конструкций 

Таблица 6.9 

Характеристики деревянных 

конструкций 

Таблица 6.79 

Балка 

перекрытий и 

Характеристики 

конструкций 

Таблица 6.2 Com 

kodeks://link/d?nd=573514520
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Тип класса 

элементов 
Тип элементов Группа атрибутов 

Номер 

таблицы 

атрибутов по 

главе 6 

КСИ 

[103] 

покрытий 

(ригели, 

капители, 

перемычки и пр.) 

Характеристики бетонных и 

железобетонных 

конструкций 

Таблица 6.8 

 

Характеристики  бетона Таблица 6.10 

Характеристики 

армирования 

Таблица 6.7 

Характеристики стальных 

конструкций 

Таблица 6.9 

Характеристики деревянных 

конструкций 

Таблица 6.79 

Свая Характеристики 

конструкций 

Таблица 6.2 Com 

Характеристики свай Таблица 6.5 

Характеристики бетонных и 

железобетонных 

конструкций 

Таблица 6.8 

 

Характеристики бетона Таблица 6.10 

Характеристики 

армирования 

Таблица 6.7 

Характеристики стальных 

конструкций 

Таблица 6.9 

Характеристики деревянных 

конструкций 

Таблица 6.79 

Связи, раскосы Характеристики 

конструкций 

Таблица 6.2 Com 

Характеристики стальных 

конструкций 

Таблица 6.9 

Характеристики деревянных 

конструкций 

Таблица 6.85 

Рама Характеристики 

конструкций 

Таблица 6.2 CPr  

Характеристики рам Таблица 6.77 

Характеристики бетонных и 

железобетонных 

конструкций 

Таблица 6.8 

 

Характеристики  бетона Таблица 6.10 

Характеристики 

армирования 

Таблица 6.7 

Характеристики стальных 

конструкций 

Таблица 6.9 

Характеристики деревянных 

конструкций 

Таблица 6.79 

Колонна (базы, 

капители, 

пилоны и пр.) 

Характеристики 

конструкций 

Таблица 6.2 

Com 
Характеристики бетонных и 

железобетонных 

Таблица 6.8 
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Тип класса 

элементов 
Тип элементов Группа атрибутов 

Номер 

таблицы 

атрибутов по 

главе 6 

КСИ 

[103] 

конструкций 

Характеристики каменных и 

армокаменных конструкций 

Таблица 6.78 

Характеристики бетона Таблица 6.10 

Характеристики 

армирования 

Таблица 6.7 

Характеристика кирпича Таблица 6.85 

 

Характеристики стальных 

конструкций 

Таблица 6.9 

Характеристики деревянных 

конструкций 

Таблица 6.79 

Стойка Характеристики 

конструкций 

Таблица 6.2 

Com 

Характеристики бетонных и 

железобетонных 

конструкций 

 

Таблица 6.8 

 

Характеристики каменных и 

армокаменных конструкций 

Таблица 6.78 

Характеристики бетона Таблица 6.10 

Характеристики 

армирования 

Таблица 6.7 

Характеристика кирпича Таблица 6.85 

Характеристики стальных 

конструкций 

Таблица 6.9 

Характеристики деревянных 

конструкций 

Таблица 6.79 

 

Ограждения 

котлована 

Характеристики 

конструкций 

Таблица 6.2 

Com 

Характеристики бетонных и 

железобетонных 

конструкций 

Таблица 6.8 

 

Характеристики  бетона Таблица 6.10 

Характеристики 

армирования 

Таблица 6.7 

Характеристики стальных 

конструкций 

Таблица 6.9 

Характеристики деревянных 

конструкций 

Таблица 6.79 

Стена Характеристики 

конструкций 

Таблица 6.2 

Com 
Характеристики стен Таблица 6.72 

Характеристики бетонных и 

железобетонных 

конструкций 

Таблица 6.8 
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Тип класса 

элементов 
Тип элементов Группа атрибутов 

Номер 

таблицы 

атрибутов по 

главе 6 

КСИ 

[103] 

Характеристики каменных и 

армокаменных конструкций 

Таблица 6.78 

Характеристики бетона Таблица 6.10 

Характеристика камня 

стенового 

Таблица 6.86 

 

Характеристика кирпича Таблица 6.85 

Характеристики 

армирования 

Таблица 6.7 

 

Характеристики блоков 

перегородочных и стеновых 

Таблица 6.91 

Характеристики панелей 

перегородочных и стеновых 

Таблица 6.92 

Характеристики стальных 

конструкций 

Таблица 6.9 

Характеристики деревянных 

конструкций 

Таблица 6.79 

Плита Характеристики 

конструкций 

Таблица 6.2 

Com 

Характеристики плит Таблица 6.73 

Характеристики бетонных и 

железобетонных 

конструкций 

Таблица 6.8 

 

Характеристики 

сталежелезобетонных 

конструкций 

Таблица 6.90 

 

Характеристики бетона Таблица 6.10 

Характеристики 

армирования 

Таблица 6.7 

Характеристики стальных 

конструкций 

Таблица 6.9 

Характеристики деревянных 

конструкций 

Таблица 6.79 

Лестничный 

марш 

Характеристики 

конструкций 

Таблица 6.2 

Com 

Характеристики лестничных 

маршей 

Таблица 6.74 

Характеристики бетонных и 

железобетонных 

конструкций 

Таблица 6.8 

 

Характеристики бетона Таблица 6.10 

Характеристики 

армирования 

Таблица 6.7 

Характеристики стальных 

конструкций 

Таблица 6.9 

Характеристики деревянных 

конструкций 

Таблица 6.79 
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Тип класса 

элементов 
Тип элементов Группа атрибутов 

Номер 

таблицы 

атрибутов по 

главе 6 

КСИ 

[103] 

Лестничная 

площадка 

Характеристики 

конструкций 

Таблица 6.2 

Com 

Характеристики лестничных 

площадок 

Таблица 6.75 

Характеристики бетонных и 

железобетонных 

конструкций 

Таблица 6.8 

 

Характеристики  бетона Таблица 6.10 

Характеристики 

армирования 

Таблица 6.7 

Характеристики стальных 

конструкций 

Таблица 6.9 

Характеристики деревянных 

конструкций 

Таблица 6.79 

Пандус (рампа) Характеристики 

конструкций 

Таблица 6.2 

CPr 

Характеристики пандуса Таблица 6.104 

Характеристики лестничных 

площадок 

Таблица 6.75 

Характеристики ограждения Таблица 6.89 

Характеристики бетонных и 

железобетонных 

конструкций 

Таблица 6.8 

 

Характеристики бетона Таблица 6.10 

Характеристики 

армирования 

Таблица 6.7 

Характеристики стальных 

конструкций 

Таблица 6.9 

Характеристики деревянных 

конструкций 

Таблица 6.79 

Ограждение Характеристики 

конструкций 

Таблица 6.2 

Com 

Характеристики ограждения Таблица 6.89 

Ворота Характеристики 

конструкций 

Таблица 6.2 

Com 

Характеристики ворот Таблица 6.105 

Настил Характеристики 

конструкций 

Таблица 6.2 

Com 

Характеристики стальных 

конструкций 

Таблица 6.9 

Характеристики 

алюминиевых конструкций 

Таблица 6.94 

Характеристики деревянных 

конструкций 

Таблица 6.79 

Парапет Характеристики бетонных и 

железобетонных 

Таблица 6.8 

 
Com 
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Тип класса 

элементов 
Тип элементов Группа атрибутов 

Номер 

таблицы 

атрибутов по 

главе 6 

КСИ 

[103] 

конструкций 

Характеристики бетона Таблица 6.10 

Характеристики каменных и 

армокаменных конструкций 

Таблица 6.78 

Характеристика кирпича Таблица 6.85 

Характеристика камня 

стенового 

Таблица 6.86 

Характеристики 

армирования 

Таблица 6.7 

Характеристики стальных 

конструкций 

Таблица 6.9 

Характеристики деревянных 

конструкций 

Таблица 6.79 

Ферма Характеристики 

конструкций 

Таблица 6.2 

Com 

Характеристики ферм Таблица 6.76 

Характеристики бетонных и 

железобетонных 

конструкций 

Таблица 6.8 

Характеристики бетона Таблица 6.10 

Характеристики стальных 

конструкций 

Таблица 6.9 

 

Характеристики 

алюминиевых конструкций 

Таблица 6.94 

Характеристики деревянных 

конструкций 

Таблица 6.79 

Крыша Характеристики 

конструкций 

Таблица 6.2 

CPr 

Характеристики крыши Таблица 6.6 

Характеристики стальных 

конструкций 

Таблица 6.9 

 

Характеристики деревянных 

конструкций 

Таблица 6.79 

Кровля Характеристики 

конструкций 

Таблица 6.2 

CPr 

Характеристики кровли Таблица 6.82 

Окно Характеристики 

конструкций 

Таблица 6.2 

Com 

Характеристики окон Таблица 6.80 

Дверь Характеристики 

конструкций 

Таблица 6.2 

Com 

Характеристики дверей Таблица 6.81 

Внутренняя 

отделка 

Характеристики внутренней 

отделки 

Таблица 6.83 
Com 

Наружная Характеристики  наружной Таблица 6.84 Com 
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Тип класса 

элементов 
Тип элементов Группа атрибутов 

Номер 

таблицы 

атрибутов по 

главе 6 

КСИ 

[103] 

отделка отделки 

Фасад Характеристики фасада Таблица 6.93 

Com 

Характеристики стальных 

конструкций 

Таблица 6.9 

 

Характеристики 

алюминиевых конструкций 

Таблица 6.94 

Характеристики деревянных 

конструкций 

Таблица 6.79 

Характеристики стекла Таблица 6.95 

Генератор Характеристики 

инженерного оборудования 

Таблица 6.11 

Com 

Характеристики генератора Таблица 6.12 

Солнечная 

батарея 

Характеристики 

инженерного оборудования 

Таблица 6.11 

Com 
Характеристики солнечной 

батареи 

Таблица 6.13 

Характеристики 

электроприбора 

Таблица 6.37 

Аккумулятор Характеристики 

инженерного оборудования 

Таблица 6.11 

Com 
Характеристики 

аккумулятора 

Таблица 6.16 

Стабилизатор Характеристики 

инженерного оборудования 

Таблица 6.11 

Com 
Характеристики 

стабилизатора 

Таблица 6.17 

Выпрямитель Характеристики 

инженерного оборудования 

Таблица 6.11 

Com 
Характеристики 

выпрямителя 

Таблица 6.18 

Осветительные  

приборы 

Характеристики 

инженерного оборудования 

Таблица 6.11 

Com 
Характеристики 

осветительных  приборов 

Таблица 6.19 

Розетка  

электрическая 

Характеристики 

инженерного оборудования 

Таблица 6.11 

Com 
Характеристики  розеток 

электрических 

Таблица 6.20 

Разъем 

электрический 

Характеристики 

инженерного оборудования 

Таблица 6.11 

Com 
Характеристики разъемов 

электрических 

Таблица 6.21 

Плита 

электрическая 

Характеристики 

инженерного оборудования 

Таблица 6.11 

Com 
Характеристики плит 

электрических 

Таблица 6.22 
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Тип класса 

элементов 
Тип элементов Группа атрибутов 

Номер 

таблицы 

атрибутов по 

главе 6 

КСИ 

[103] 

Датчик Характеристики 

инженерного оборудования 

Таблица 6.11 

Com Характеристики датчиков Таблица 6.23 

Характеристики 

электроприбора 

Таблица 6.37 

Счетчик Характеристики 

инженерного оборудования 

Таблица 6.11 

Com Характеристики счетчиков Таблица 6.24 

Характеристики 

электроприбора 

Таблица 6.37 

Защитный 

автомат 

Характеристики 

инженерного оборудования 

Таблица 6.11 

Com 
Характеристики защитного 

автомата 

Таблица 6.25 

Устройство 

защитного 

отключения 

Характеристики 

инженерного оборудования 

Таблица 6.11 

Com 
Характеристики устройства 

защитного отключения 

Таблица 6.26 

Устройство 

защиты от 

перегрузок 

Характеристики 

инженерного оборудования 

Таблица 6.11 

Com 
Характеристики устройства 

защиты от перегрузок 

Таблица 6.27 

Предохранитель Характеристики 

инженерного оборудования 

Таблица 6.11 

Com 
Характеристики 

предохранителя 

Таблица 6.28 

Кабель Характеристики 

инженерного оборудования 

Таблица 6.11 

Com 

Характеристики  кабеля Таблица 6.29 

Коммутационные 

устройства 

Характеристики 

инженерного оборудования 

Таблица 6.11 

Com Характеристики 

коммутационного 

устройства 

Таблица 6.30 

Лоток для кабеля Характеристики 

инженерного оборудования 

Таблица 6.11 

Com 
Характеристики лотка для 

кабеля 

Таблица 6.31 

Колодец Характеристики 

инженерного оборудования 

Таблица 6.11 

CPr 

Характеристики колодца Таблица 6.32 

Шкаф Характеристики 

инженерного оборудования 

Таблица 6.11 

CPr 
Характеристики 

электрического шкафа 

Таблица 6.33 

Щит Характеристики Таблица 6.11 CPr 
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Тип класса 

элементов 
Тип элементов Группа атрибутов 

Номер 

таблицы 

атрибутов по 

главе 6 

КСИ 

[103] 

инженерного оборудования 

Характеристики 

электрического щита 

Таблица 6.33 

Коммутационная 

коробка 

Характеристики 

инженерного оборудования 

Таблица 6.11 

Com 
Характеристики 

коммутационной коробки 

Таблица 6.33 

Комплектующие Характеристики 

инженерного оборудования 

Таблица 6.11 

Com 
Характеристики 

комплектующих 

Таблица 6.34 

 

Таблица 5.2 – Водоснабжение и водоотведение 

Тип класса 

элементов 
Тип элементов Группа атрибутов 

Номер 

таблицы 

атрибутов по 

главе 6 

КСИ 

[49] 

Водоснабжение Скважинный 

насос 

Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 

Com 
Характеристики 

насоса/компрессора 

Таблица 6.35 

Характеристики 

электроприбора 

Таблица 6.37 

Фильтр Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 

Com Характеристики  фильтра Таблица 6.36 

Характеристики 

электроприбора 

Таблица 6.37 

Санитарно- 

технические 

изделия 

Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 

CPr 
Характеристики  санитарно- 

технических изделий 

Таблица 6.38 

Характеристики 

электроприбора 

Таблица 6.37 

Датчик Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 

Com Характеристики датчиков Таблица 6.23 

Характеристики 

электроприбора 

Таблица 6.37 

Счетчик Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 

Com Характеристики счетчиков Таблица 6.102 

Характеристики 

электроприбора 

Таблица 6.37 

Трубопроводная 

арматура 

Характеристики 

трубопроводной  арматуры 

Таблица 6.40 
Com 



58 

 

 

Тип класса 

элементов 
Тип элементов Группа атрибутов 

Номер 

таблицы 

атрибутов по 

главе 6 

КСИ 

[49] 

Характеристики 

электроприбора 

Таблица 6.37 

Насос Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 

Com 
Характеристики 

насоса/компрессора 

Таблица 6.35 

Характеристики 

электроприбора 

Таблица 6.37 

Водовод Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 

CPr 

Характеристики трубопровода Таблица 6.41 

Рукав Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 

Com 

Характеристики  рукава Таблица 6.41 

Шланг Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 

Com 

Характеристики шланга Таблица 6.41 

Колодец Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 

CPr 

Характеристики колодца Таблица 6.32 

Шкаф Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 

CPr 
Характеристики шкафа для 

инженерного оборудования 

Таблица 6.42 

Комплектующие Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 

Com 
Характеристики  крепежных 

элементов 

Таблица 6.88 

Водоотведение Санитарно-

технические 

изделия 

Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 

CPr 
Характеристики  санитарно- 

технических изделий 

Таблица 6.38 

Характеристики 

электроприбора 

Таблица 6.37 

Фильтр Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 

Com Характеристики  фильтра Таблица 6.36 

Характеристики 

электроприбора 

Таблица 6.37 

Септик Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 

Com Характеристика  септика Таблица 6.43 

Характеристики 

электроприбора 

Таблица 6.37 

Датчик Характеристики инженерного Таблица 6.11 Com 
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Тип класса 

элементов 
Тип элементов Группа атрибутов 

Номер 

таблицы 

атрибутов по 

главе 6 

КСИ 

[49] 

оборудования 

Характеристики датчиков Таблица 6.23 

Характеристики 

электроприбора 

Таблица 6.37 

Трубопроводная 

арматура 

Характеристики 

трубопроводной  арматуры 

Таблица 6.40 

Com 
Характеристики 

электроприбора 

Таблица 6.37 

Фекальный 

насос 

Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 

Com 
Характеристики 

насоса/компрессора 

Таблица 6.35 

Характеристики 

электроприбора 

Таблица 6.37 

Коллектор Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 

Com 

Характеристики трубопровода Таблица 6.41 

Рукав Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 

Com 

Характеристики трубопровода Таблица 6.41 

Шланг Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 

Com 

Характеристики трубопровода Таблица 6.41 

Колодец Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 

CPr 

Характеристики колодца Таблица 6.32 

Шкаф Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 

CPr 
Характеристики шкафа для 

инженерного оборудования 

Таблица 6.42 

Комплектующие Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 

Com 
Характеристики  крепежных 

элементов 

Таблица 6.88 

 

Таблица 5.3 – Отопление, вентиляция, кондиционирование, теплоснабжение 

Тип класса 

элементов 
Тип элементов Группа атрибутов 

Номер 

таблицы 

атрибутов по 

главе 6 

КСИ 

[49] 

Отопление, 

вентиляция, 

кондиционирован

ие, 

теплоснабжение 

Котел Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 CPr 

Характеристики 

котла/бойлера 

Таблица 6.39 

Характеристики 

электроприбора 

Таблица 6.37 
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Тип класса 

элементов 
Тип элементов Группа атрибутов 

Номер 

таблицы 

атрибутов по 

главе 6 

КСИ 

[49] 

Теплогенератор Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 CPr 

Характеристики 

теплогенератора 

Таблица 6.97 

Характеристики 

электроприбора 

Таблица 6.37 

Чиллер Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 CPr 

Характеристики 

холодильного оборудования 

Таблица 6.70 

Характеристики 

электроприбора 

Таблица 6.37 

Тепловой насос Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 Com 

Характеристики теплового 

насоса 

Таблица 6.14 

Характеристики 

электроприбора 

Таблица 6.37 

Солнечный 

коллектор 

Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 Com 

Характеристики солнечного 

коллектора 

Таблица 6.71 

Характеристики 

электроприбора 

Таблица 6.37 

Фильтр Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 Com 

Характеристики  фильтра Таблица 6.36 

Характеристики 

электроприбора 

Таблица 6.37 

Элеватор Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 

Com 

Характеристики элеватора Таблица 6.49 

Теплообменник Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 

Com 
Характеристики 

теплообменника 

Таблица 6.50 

Отопительный 

прибор 

Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 

Com 
Характеристики 

отопительного прибора 

Таблица 6.44 

Характеристики 

электроприбора 

Таблица 6.37 

Диффузор Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 

Com 
Характеристики диффузоров, 

решеток 

Таблица 6.45 
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Тип класса 

элементов 
Тип элементов Группа атрибутов 

Номер 

таблицы 

атрибутов по 

главе 6 

КСИ 

[49] 

Решетка Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 

Com 
Характеристики диффузоров, 

решеток 

Таблица 6.45 

Зонт Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 

Com 
Характеристики 

вентиляционных  зонтов 

Таблица 6.46 

Отсос Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 

Com 
Характеристики 

вентиляционных  отсосов 

Таблица 6.47 

Фанкойл Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 

Com Характеристики фанкойлов Таблица 6.48 

Характеристики 

электроприбора 

Таблица 6.37 

Датчик Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 

Com Характеристики датчиков Таблица 6.23 

Характеристики 

электроприбора 

Таблица 6.37 

Счетчик Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 

Com 

Характеристики счетчиков Таблица 6.24 

Характеристики 

трубопроводной арматуры 

Таблица 6.40 

Характеристики 

электроприбора 

Таблица 6.37 

Трубопроводная 

арматура 

Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 

Com 
Характеристики 

электроприбора 

Таблица 6.37 

Заслонка Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 

Com 
Характеристики 

электроприбора 

Таблица 6.37 

Клапан Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 

Com 
Характеристики 

электроприбора 

Таблица 6.37 

Насос Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 

Com Характеристики 

насоса/компрессора 

Таблица 6.35 

Характеристики Таблица 6.37 
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Тип класса 

элементов 
Тип элементов Группа атрибутов 

Номер 

таблицы 

атрибутов по 

главе 6 

КСИ 

[49] 

электроприбора 

Компрессор Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 

Com 
Характеристики 

насоса/компрессора 

Таблица 6.35 

Характеристики 

электроприбора 

Таблица 6.37 

Трубопровод Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 

CPr 
Характеристики 

трубопровода 

Таблица 6.41 

Конденсатоотвод

чик 

Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 

Com 
Характеристики 

конденсатоотводчика 

Таблица 6.69 

Коллектор Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 

Com 

Характеристики коллектора Таблица 6.51 

Бак 

расширительный 

Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 

Com 
Характеристики  бака 

расширительного 

Таблица 6.52 

Воздуховод Характеристики 

гидравлических емкостей 

Таблица 6.11 

Com 

Характеристики воздуховода Таблица 6.87 

Дефлектор Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 

Com 

Характеристики дефлектора Таблица 6.53 

Виброизолятор Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 

Com 
Характеристики 

виброизолятора 

Таблица 6.54 

Шумоглушитель Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 

Com 
Характеристики 

шумоглушителя 

Таблица 6.55 

Рукав Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 

Com 
Характеристики 

трубопровода 

Таблица 6.41 

Шланг Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 

Com 
Характеристики 

трубопровода 

Таблица 6.41 

Колодец Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 
CPr 
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Тип класса 

элементов 
Тип элементов Группа атрибутов 

Номер 

таблицы 

атрибутов по 

главе 6 

КСИ 

[49] 

Характеристики колодца Таблица 6.32 

Шкаф Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 

CPr 
Характеристики  шкафа для 

инженерного оборудования 

Таблица 6.42 

Комплектующие Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 

Com 
Характеристики крепежных 

элементов 

Таблица 6.88 

Воздухонагреват

ель (калорифер) 

Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 

Com 

Характеристики 

воздухонагревателя 

(калорифера) 

Таблица 6.98 

Характеристики 

электроприбора 

Таблица 6.37 

Камера орошения Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 

Com 
Характеристики камеры 

орошения 

Таблица 6.99 

Характеристики 

электроприбора 

Таблица 6.37 

Пароувлажнител

ь 

Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 

Com 
Характеристики 

пароувлажнителя 

Таблица 6.100 

Характеристики 

электроприбора 

Таблица 6.37 

Камера 

смешивания 

воздуха 

Характеристики инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 

Com 
Характеристики камеры 

смешивания  воздуха 

Таблица 6.101 

 

Таблица 5.4 – Автоматизация и связь 

Тип класса 

элементов 
Тип элементов Группа атрибутов 

Номер 

таблицы 

атрибутов по 

главе 6 

КСИ 

[49] 

Автоматизация и 

связь 
Видеокамера Характеристики 

инженерного оборудования 

Таблица 6.11 

Com 
Характеристики 

видеокамеры 

Таблица 6.60 

Характеристики 

электроприбора 

Таблица 6.37 

Микрофон Характеристики Таблица 6.11 Com 



64 

 

 

Тип класса 

элементов 
Тип элементов Группа атрибутов 

Номер 

таблицы 

атрибутов по 

главе 6 

КСИ 

[49] 

инженерного оборудования 

Характеристики микрофона Таблица 6.61 

Характеристики 

электроприбора 

Таблица 6.37 

Автоматизированн

ое рабочее место 

Характеристики 

инженерного оборудования 

Таблица 6.11 

Com 

Характеристики 

автоматизированного 

рабочего места 

Таблица 6.62 

Характеристики 

электроприбора 

Таблица 6.37 

Антенна Характеристики 

инженерного оборудования 

Таблица 6.11 

Com Характеристики антенны Таблица 6.56 

Характеристики 

электроприбора 

Таблица 6.37 

Роутер Характеристики 

инженерного оборудования 

Таблица 6.11 

Com Характеристики  роутера Таблица 6.57 

Характеристики 

электроприбора 

Таблица 6.37 

Извещатель Характеристики 

инженерного оборудования 

Таблица 6.11 

Com 
Характеристики 

извещателя 

Таблица 6.63 

Характеристики 

электроприбора 

Таблица 6.37 

Фильтр сигнала Характеристики 

инженерного оборудования 

Таблица 6.11 

Com  
Характеристики  фильтра 

сигнала 

Таблица 6.58 

Характеристики 

электроприбора 

Таблица 6.37 

Контроллер Характеристики 

инженерного оборудования 

Таблица 6.11 

Com 
Характеристики 

контроллера 

Таблица 6.59 

Характеристики 

электроприбора 

Таблица 6.37 

Частотный Характеристики Таблица 6.11 Com 



65 

 

 

Тип класса 

элементов 
Тип элементов Группа атрибутов 

Номер 

таблицы 

атрибутов по 

главе 6 

КСИ 

[49] 

преобразователь инженерного оборудования 

Характеристики частотного 

преобразователя 

Таблица 6.15 

Характеристики 

электроприбора 

Таблица 6.37 

Датчик Характеристики 

инженерного оборудования 

Таблица 6.11 

Com Характеристики датчиков Таблица 6.23 

Характеристики 

электроприбора 

Таблица 6.37 

Счетчик Характеристики 

инженерного оборудования 

Таблица 6.11 

Com Характеристики счетчиков Таблица 6.24 

Характеристики 

электроприбора 

Таблица 6.37 

Кабель Характеристики 

инженерного оборудования 

Таблица 6.11 

Com 

Характеристики  кабеля Таблица 6.29 

Коммутационные 

устройства 

Характеристики 

инженерного оборудования 

Таблица 6.11 

Com Характеристики 

коммутационного 

устройства 

Таблица 6.30 

Лоток для кабеля Характеристики 

инженерного оборудования 

Таблица 6.11 

Com 
Характеристики  лотка для 

кабеля 

Таблица 6.31 

Колодец Характеристики 

инженерного оборудования 

Таблица 6.11 

CPr 

Характеристики колодца Таблица 6.32 

Шкаф Характеристики 

инженерного оборудования 

Таблица 6.11 

CPr 
Характеристики 

электрического шкафа 

Таблица 6.33 

Щит Характеристики 

инженерного оборудования 

Таблица 6.11 

CPr 
Характеристики 

электрического щита 

Таблица 6.33 

Коммутационная 

коробка 

Характеристики 

инженерного оборудования 

Таблица 6.11 
Com 
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Тип класса 

элементов 
Тип элементов Группа атрибутов 

Номер 

таблицы 

атрибутов по 

главе 6 

КСИ 

[49] 

Характеристики 

электрического щита 

Таблица 6.33 

Предохранитель Характеристики 

инженерного оборудования 

Таблица 6.11 

Com 
Характеристики 

предохранителя 

Таблица 6.28 

Комплектующие Характеристики 

инженерного оборудования 

Таблица 6.11 

Com 
Характеристики 

комплектующих 

Таблица 6.34 

 

Таблица 5.5 – Газоснабжение 

Тип класса 

элементов 
Тип элементов Группа атрибутов 

Номер 

таблицы 

атрибутов по 

главе 6 

КСИ 

[49] 

Газоснабжение Газгольдер Характеристики 

инженерного оборудования 

Таблица 6.11 

CPr 
Характеристики емкости 

хранения газа 

Таблица 6.64 

Газовый баллон Характеристики 

инженерного оборудования 

Таблица 6.11 

Com 
Характеристики емкости 

хранения газа 

Таблица 6.64 

Фильтр Характеристики 

инженерного оборудования 

Таблица 6.11 

Com Характеристики фильтра Таблица 6.36 

Характеристики 

электроприбора 

Таблица 6.37 

Газовая плита Характеристики 

инженерного оборудования 

Таблица 6.11 

Com 
Характеристики газовой 

плиты 

Таблица 6.65 

Характеристики 

электроприбора 

Таблица 6.37 

Датчик Характеристики 

инженерного оборудования 

Таблица 6.11 

Com 

Характеристики датчиков Таблица 6.23 

Счетчик Характеристики 

инженерного оборудования 

Таблица 6.11 
Com 
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Тип класса 

элементов 
Тип элементов Группа атрибутов 

Номер 

таблицы 

атрибутов по 

главе 6 

КСИ 

[49] 

Характеристики счетчиков Таблица 6.24 

Трубопроводная 

арматура 

Характеристики 

трубопроводной арматуры 

Таблица 6.40 

Com 
Характеристики 

электроприбора 

Таблица 6.37 

Протектор Характеристики 

инженерного оборудования 

Таблица 6.11 

Com Характеристики протектора Таблица 6.66 

Характеристики 

электроприбора 

Таблица 6.37 

Компрессор Характеристики 

инженерного оборудования 

Таблица 6.11 

Com 
Характеристики 

насоса/компрессора 

Таблица 6.35 

Характеристики 

электроприбора 

Таблица 6.37 

Газопровод Характеристики 

инженерного оборудования 

Таблица 6.11 

CPr 
Характеристики 

трубопровода 

Таблица 6.41 

Рукав Характеристики 

инженерного оборудования 

Таблица 6.11 

Com 
Характеристики 

трубопровода 

Таблица 6.41 

Шланг Характеристики 

инженерного оборудования 

Таблица 6.11 

Com 
Характеристики 

трубопровода 

Таблица 6.41 

Колодец Характеристики 

инженерного оборудования 

Таблица 6.11 

CPr 

Характеристики колодца Таблица 6.32 

Шкаф Характеристики 

инженерного оборудования 

Таблица 6.11 

CPr 
Характеристики шкафа для 

инженерного оборудования 

Таблица 6.42 

Комплектующие Характеристики 

инженерного оборудования 

Таблица 6.11 

Com 
Характеристики 

комплектующих 

Таблица 6.34 
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Таблица 5.6 – Вертикальный транспорт 

Тип класса 

элементов 
Тип элементов Группа атрибутов 

Номер 

таблицы 

атрибутов по 

главе 6 

КСИ 

[49] 

Вертикальный 

транспорт 

Лифт Характеристики 

инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 

Com 

Характеристики лифтов Таблица 6.67 

Эскалатор Характеристики 

инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 

Com 

Характеристики 

эскалаторов 

Таблица 6.68 

Траволатор Характеристики 

инженерного 

оборудования 

Таблица 6.11 

Com 

Характеристики 

траволаторов 

Таблица 6.68 

 

Таблица 5.7 – Инженерная цифровая модель местности 

Тип класса 

элементов 
Тип элементов Группа атрибутов 

Номер 

таблицы 

атрибутов по 

главе 6 

КСИ 

[49] 

Инженерно- 

геологическая 

цифровая модель 

местности 

Точечные объекты 

геодезической сети 

Характеристики точечных 

объектов 

Таблица 6.107 
Com 

Трубопроводы Характеристики линейных 

объектов 

Таблица 6.108 
Com 

Характеристики 

трубопроводов 

Таблица 6.109 
Com 

Электрические и 

кабельные сети 

Характеристики линейных 

объектов 

Таблица 6.108 
Com 

Характеристики 

электрических и кабельных 

сетей 

Таблица 6.110 

Com 

Осевые линии 

автомобильных 

дорог 

Характеристики линейных 

объектов 

Таблица 6.108 
Com 

Характеристики осевых 

линий автомобильных дорог 

Таблица 6.111 
Com 

Осевые линии 

железных дорог 

Характеристики линейных 

объектов 

Таблица 6.108 
Com 

Характеристики осевых 

линий железный дорог 

Таблица 6.112 
Com 

Линейные объекты 

других типов 

Характеристики линейных 

объектов 

Таблица 6.112 
Com 

Площадные объекты Характеристики 

площадных объектов 

Таблица 6.113 
Com 

Водные объекты Характеристики водных Таблица 6.114 Com 
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объектов 

Здания и 

сооружения 

Характеристики зданий и 

сооружений 

Таблица 6.115 
Com 

Инженерно- 

геологическая 

цифровая модель 

местности 

Участок 

строительства 

Характеристики 

геологических данных 

Таблица 6.116 

Com 

Инженерно- 

гидрометео- 

рологическая 

цифровая модель 

местности 

Участок 

строительства 

Характеристики 

гидрометеорологических   

данных 

Таблица 6.117 

Com 

Реки Характеристики данных 

гидрологического режима 

рек 

Таблица 6.118 

Com 

Прибрежные зоны 

морей 

Характеристики данных 

режима прибрежной зоны 

морей 

Таблица 6.119 

Com 

Берега озер, 

водохранилищ и 

абразия морских 

берегов 

Характеристики данных о 

переработке берегов озер, 

водохранилищ и абразии 

морских берегов 

Таблица 6.120 

Com 

Участки 

строительства с 

вероятностью селей 

Характеристики данных о 

селях 

Таблица 6.121 

Com 

Участки 

строительства с 

вероятностью 

снежных лавинах 

Характеристики данных о 

снежных лавинах 

Таблица 6.122 

Com 

Источники 

водоснабжения на 

базе поверхностных 

вод 

Характеристики данных об 

источниках водоснабжения 

на базе поверхностных вод 

Таблица 6.123 

Com 

Инженерно- 

экологическая 

цифровая модель 

местности 

Участок 

строительства 

Характеристики 

экологических данных 

Таблица 6.124 
Com 

Источники 

водоснабжения 

Характеристики данных об 

источниках водоснабжения 

на базе поверхностных вод 

Таблица 6.129 

Com 

Характеристики данных об 

источниках водоснабжения 

на базе подземных вод 

Таблица 6.130 

Com 

Цифровая модель 

участка объекта 

капитального 

строительства 

Временные 

постройки (в том 

числе площадки для 

складирования) 

Характеристики объектов 

территории 

Таблица 6.125 

Com 

Земляные массы Характеристики объектов 

территории 

Таблица 6.125 
Com 

Защитные 

устройства 

инженерной 

инфраструктуры 

Характеристики подземных 

объектов территории 

Таблица 6.125 

Com 

Внутриобъектовая Характеристики объектов Таблица 6.125 Com 
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дорожная сеть территории 

Характеристики подземных 

объектов территории 

Таблица 6.126 
Com 

Внутриобъек- 

товые инженерные 

сети (сносимые) 

Характеристики объектов 

территории 

Таблица 6.125 
Com 

Характеристики подземных 

объектов территории 

Таблица 6.126 
Com 

Внутриобъектовые 

инженерные сети 

(временные) 

Характеристики объектов 

территории 

Таблица 6.125 
Com 

Характеристики подземных 

объектов территории 

Таблица 6.126 
Com 

Внутриобъектовые 

инженерные сети 

(сооружаемые) 

Характеристики объектов 

территории 

Таблица 6.125 
Com 

Характеристики подземных 

объектов территории 

Таблица 6.126 
Com 

Пожарные 

резервуары 

Характеристики объектов 

территории 

Таблица 6.125 
Com 

Характеристики пожарных 

резервуаров 

Таблица 6.127 
 

Границы мест 

обитания животных 

и растений, 

занесенных в 

Красную книгу 

Российской 

Федерации и 

красные книги 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Характеристики границ Таблица 6.128 

Com 

Границы зон 

экологического 

риска и возможного 

загрязнения 

окружающей 

природной среды 

вследствие аварии 

на линейном 

объекте 

Характеристики границ Таблица 6.128 

Com 
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6. Обязательные атрибуты описываемых типов элементов цифровой 

информационной модели объекта капитального строительства в соответвии с 

требованиями СП 333.1325800.2020 [98] 

Таблица 6.1 - Характеристики части здания 

Наименование атрибута Единица 

измерения 

Описание 

Номер помещения - Указывается номер помещения 

Функциональное 

назначение 

- Указывается функциональное назначение здания, 

согласно СП 255.1325800 [104] 

Принадлежность к 

помещениям с 

постоянными рабочими  

местами 

да/нет Указывается принадлежность к помещениям с 

постоянными рабочими местами, согласно 

СП 118.13330 [98] 

Принадлежность к 

помещениям с массовым 

пребыванием  людей 

да/нет Указывается принадлежность к помещениям с 

массовым пребыванием людей, согласно 

СП 118.13330 [98] 

Вместимость мест (коек) Указывается вместимость 

Категория помещения - Указывается категория помещения 

Класс функциональной 

пожарной опасности 

- Указывается класс функциональной пожарной 

опасности 

Категория помещения по 

пожарной опасности 

- Указывается категория помещения по пожарной 

опасности 

Доступность помещения 

для МГН 

да/нет Указывается принадлежность к помещениям с 

доступностью помещения для МГН 

Режим эксплуатации 

помещения 

- Указывается режим эксплуатации помещения 

(нормальный/мокрый) 

Расчётная внутренняя 

температура помещения 

ºС Указывается расчетная внутренняя температура 

помещения 

 

Таблица 6.2 - Характеристики конструкций 

Наименование атрибута Единица 

измерения 

Описание 

Код элемента - Указывается код по КСИ 

Описание - Указывается описание элемента 

Марка элемента - Указывается марка элемента, для занесения или 

группировки в спецификацию 

Обозначение - Указывается нормативный  документ на изделие 

(ГОСТ, ТУ и пр.) 

Код материала - Указывается код материала по КСИ 

Масса кг Указывается масса элемента 

Тип по восприятию 

нагрузки 

несущая/не 

несущая/ 

самонесущая

/ поэтажно 

несущая/- 

Указывается тип конструкции по восприятию 

нагрузки 

Стоимость руб Указывается стоимость конструкции 

 

kodeks://link/d?nd=573514520
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Класс пожарной опасности 

конструкций 

- Указывается класс пожарной опасности 

конструкций 

Стоимость работ руб Указывается стоимость работ 

Срок  выполнения дн Указывается срок выполнения 

Предел огнестойкости - Указывается предел огнестойкости конструкции 

 

Таблица 6.3 - Характеристики фундаментов 

Наименование атрибута Единица измерения Описание 

Конструкция фундамента Ленточный/столбчат

ый/ фундаментная 

плита/стилобат/ 

свайный/комбиниров

анный 

Указывается конструкция фундамента, 

согласно СП 22.13330 [84] 

Тип фундамента мелкое/глубокое 

заложение 

Указывается тип фундамента, согласно СП 

22.13330 [84] 

Тип основания естественное/искусст

венное 

Указывается тип основания, согласно СП 

22.13330 [84] 

Способ возведения - Указывается способ возведения, согласно 

СП 22.13330 [84] 

Мероприятия по 

гидроизоляции 

- Указываются мероприятия по 

гидроизоляции, согласно СП 22.13330 [84] 

Мероприятия по 

теплоизоляции 

- Указываются мероприятия по 

теплоизоляции, согласно СП 22.13330 [84] 

Глубина заложения - Указывается глубина заложения 

фундамента 

 

Таблица 6.4 - Характеристики каркаса 

Наименование атрибута Единица 

измерения 

Описание 

Вид составная/не 

составная 

Указывается вид 

Состав сборки - Указывается состав сборки (стойка, балка, 

пластины, раскосы, подкосы, пояса, крепежные 

элементы) 

Тип крепежных элементов - Указывается тип крепежных элементов 

Конструктивная схема 

каркаса 
связевая/ 

рамная/ 

рамно-

связевая 

Указывается конструктивная схема каркаса 

 

Таблица 6.5 - Характеристики свай 

Наименование атрибута Единица 

измерения 

Описание 

Вид свай по способу 

заглубления в грунт 

- Указывается вид свай по способу заглубления в 

грунт, согласно СП 24.13330 [85] 

Вид свай по условиям 

взаимодействия с грунтом 

- Указывается вид свай по условиям взаимодействия 

с грунтом, согласно СП 24.13330 [85] 

Виды забивных и - Указывается вид забивных и вдавливаемых 

kodeks://link/d?nd=456054206
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вдавливаемых 

железобетонных свай 

размером поперечного 

сечения 0,8 м 

включительно и 

железобетонных свай-

оболочек 

железобетонных свай размером поперечного 

сечения 0,8 м включительно и железобетонных 

свай-оболочек, согласно СП 24.13330 [85] 

Виды набивных свай по 

способу устройства 

- Указывается вид набивных свай по способу 

устройства, согласно СП 24.13330 [85] 

Виды буровых свай по 

способу устройства 

- Указывается вид буровых свай по способу 

устройства, согласно СП 24.13330 [85] 

 

Таблица 6.6 - Характеристики крыши 

Наименование атрибута Единица 

измерения 

Описание 

Состав сборки - Указывается состав сборки (перекрытия, 

мауэрлат, стойки, стропила, прогоны и другие 

элементы крыши) 

 

Таблица 6.7 - Характеристики армирования 

Наименование атрибута Единица измерения Описание 

Тип элемента армирующий стержень/ 

армирующая 

сетка/предварительно 

напряженная  арматура/ 

арматурный анкер 

Указывается тип элемента 

Вид арматуры стальная/ композитная Указывается вид арматуры, согласно СП 

63.13330 [95] 

Вид арматурной стали канатная/ стержневая/ 

проволочная 

Указывается вид арматурной стали, 

согласно СП 63.13330 [95] 

Марка арматурной стали - Указывается марка арматурной стали, 

согласно СП 63.13330 [95] 

Класс арматурной стали - Указывается класс арматурной стали, 

согласно СП 63.13330 [95] 

Тип сортамента 

металлопроката 

- Указывается тип сортамента 

металлопроката, согласно  

СП 266.1325800 [105] 

Марка стали 

металлопроката 

- Указывается марка стали 

металлопроката, согласно СП 

266.1325800 [105] 

Тип непрерывного 

армирующего наполнителя 

стеклокомпозитную 

(АСК), 

базальтокомпозитную 

(АБК), 

углекомпозитную 

(АУК), 

комбинированную 

композитную (АКК) 

Указывается тип непрерывного 

армирующего наполнителя, согласно 

ГОСТ 31938 [56] 

Вид сварного арматурного 

изделия 

отдельные стержни 

арматуры со сварными 

Указывается вид сварного арматурного 

изделия, согласно ГОСТ Р 57997 [77] 
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соединениями по длине 

стержня / арматурные 

сетки/арматурные 

каркасы / закладные 

сварные изделия с 

анкерами из арматуры 

Тип сварного арматурного 

изделия 

открытого типа / 

закрытого типа 

Указывается тип сварного арматурного 

изделия, согласно ГОСТ Р 57997 [77] 

 

Таблица 6.8 - Характеристики бетонных и железобетонных конструкций 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Место производства - Указывается место производства конструкции, согласно 

СП 63.13330 [95] 

Толщина защитного 

слоя бетона 

мм Указывается толщина защитного слоя бетона, согласно 

СП 63.13330 [95] 

Требования к защите 

конструкций от 

коррозии 

- Указываются требования к защите конструкций от 

коррозии, согласно СП 63.13330 [95] 

Коэффициент 

армирования 

- Указывается коэффициент армирования, согласно  

СП 63.13330 [95] 

Расход арматуры - Указывается расход арматуры 

 

Таблица 6.9 - Характеристики стальных конструкций 

Наименование 

атрибута 

Единица измерения Описание 

Вид составная/не составная Указывается вид элемента, в случае 

составной конструкции указывается 

перечень ее элементов 

Тип сечения - Указывается тип сечения, согласно  

СП 16.13330 [81] 

Марка стали - Указывается марка стали, согласно  

СП 16.13330 [81] 

Класс прочности 

стали 

- Указывается марка стали, согласно  

СП 16.13330 [81] 

Марка проволоки - Указывается марка проволоки, согласно  

СП 16.13330 [81] 

Вид проката Листовой (тонколистовой, 

толстолистовой)/ 

широкополосный 

универсальный/ фасонный 

(уголки, двутавры, 

швеллеры)/гнутые профили/ 

Указывается вид проката, согласно  

СП 16.13330 [81] 

Сортамент - Указывается сортамент, согласно  

СП 16.13330 [81] 

Требования к защите 

конструкций от 

коррозии 

- Указываются требования к защите 

конструкций от коррозии, согласно  

СП 16.13330 [81] 

Место сборки - Указывается место сборки 
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Наименование 

атрибута 

Единица измерения Описание 

Требования к 

огнезащите 

конструкций 

- Указываются требования к огнезащите 

конструкций, согласно СП 16.13330 [81] 

 

Таблица 6.10 - Характеристики бетона 

Наименование атрибута Единица 

измерения 

Описание 

Вид бетона по основному 

назначению 

- Указывается вид бетона по основному назначению, 

согласно ГОСТ 25192 [41] 

Вид бетона по стойкости к 

видам коррозии 

- Указывается вид бетона по стойкости к видам 

коррозии, согласно ГОСТ 25192 [41] 

Вид бетона по виду 

вяжущего 

- Указывается вид бетона по виду вяжущего, 

согласно ГОСТ 25192 [41] 

Класс бетона прочности 

при сжатии 

- Указывается класс бетона прочности при сжатии, 

согласно ГОСТ 25192 [41] 

Марка бетона по средней 

плотности 

- Указывается марка по средней плотности, согласно 

ГОСТ 25192 [41] 

Марка бетона по 

морозостойкости 

- Указывается марка бетона по морозостойкости, 

согласно ГОСТ 25192 [41] 

Марка бетона по 

водонепроницаемости 

- Указывается марка бетона по 

водонепроницаемости, согласно ГОСТ 25192 [41] 

Марка бетона по 

истираемости 

- Указывается марка бетона по истираемости, 

согласно ГОСТ 25192 [41] 

Марка бетона по 

самонапряжению 

- Указывается марка бетона по самонапряжению, 

согласно СП 63.13330 [95] 

 

Таблица 6.11 - Характеристики инженерного оборудования 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Код элемента - Указывается код элемента по КСИ 

Описание - Указывается описание элемента 

Марка элемента - Указывается марка элемента 

Обозначение - Указывается нормативный документ на изделие (ГОСТ, 

ТУ и пр.) 

Рабочая температура 

от 

°С Указывается нижняя граница рабочей температуры в 

соответствии с Паспортом изделия 

Рабочая температура 

до 

°С Указывается верхняя граница рабочей температуры в 

соответствии с Паспортом изделия 

Стоимость руб Указывается стоимость 

Тип исполнения - Указывается тип исполнения 

Стоимость работ по 

монтажу/демонтажу 

руб Указывается стоимость работ по монтажу/демонтажу 

Срок  выполнения дн Указывается срок выполнения 

 

 

 

 

 

kodeks://link/d?nd=456069588
kodeks://link/d?nd=1200100938
kodeks://link/d?nd=1200100938
kodeks://link/d?nd=1200100938
kodeks://link/d?nd=1200100938
kodeks://link/d?nd=1200100938
kodeks://link/d?nd=1200100938
kodeks://link/d?nd=1200100938
kodeks://link/d?nd=1200100938
kodeks://link/d?nd=554403082


76 

 

 

Таблица 6.12 - Характеристики генератора 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Выходное 

напряжение 

В Указывается выходное напряжение в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно ГОСТ 33115 [61] 

Выходной ток А Указывается сила выходного тока в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно ГОСТ 33115 [61] 

Выходная 

мощность 

Вт Указывается выходная мощность в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно ГОСТ 33115 [61] 

Автоматический 

запуск 

- Указывается возможность автоматического запуска в 

соответствии с Паспортом изделия, согласно ГОСТ 33115 

[61] 

Вид топлива - Указывается вид топлива для работы в соответствии с 

Паспортом изделия 

Уровень шума дБ Указывается уровень шума при работе в соответствии с 

Паспортом изделия 

Объем топливного 

бака 

л Указывается объем топливного бака в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно ГОСТ 33115 [61] 

Время работы ч Указывается время работы от одного полного  топливного 

бака в соответствии с Паспортом изделия, согласно  

ГОСТ 33115 [61] 

Объем масляного 

бака 

л Указывается объем масляного бака в соответствии с 

Паспортом изделия 

 

Таблица 6.13 - Характеристики солнечной батареи 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Выходное 

напряжение 

В Указывается выходное напряжение в соответствии с 

Паспортом изделия 

Выходной ток А Указывается сила выходного тока в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно ГОСТ Р 56978 [76] 

Выходная 

мощность 

Вт Указывается выходная мощность в соответствии с 

Паспортом изделия 

Тип 

фотоэлементов 

- Указывается тип фотоэлементов в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно ГОСТ Р 56978 [76] 

КПД % Указывается КПД солнечной батареи в соответствии с 

Паспортом изделия 

Наличие 

поворотнорго 

механизма 

- Указывается наличие поворотного механизма в 

соответствии с Паспортом изделия 

 

Таблица 6.14 - Характеристики теплового насоса 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Назначение - Указывается назначение в соответствии с Паспортом 

изделия 

Тепловая  мощность Вт Указывается тепловая мощность в соответствии с 

Паспортом изделия 

Расход воды л/ч Указывается расход воды в соответствии с Паспортом 

изделия 
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Тип теплоносителя - Указывается тип теплоносителя в соответствии с 

Паспортом изделия 

Производительность 

вентиляторов 
м  Указывается производительность вентиляторов в 

соответствии с Паспортом изделия 

Количество контуров 

нагрева 

шт. Указывается количество контуров нагрева в 

соответствии с Паспортом изделия 

Количество ступеней 

регулирования 

производительности 

шт. Указывается количество ступеней регулирования в 

соответствии с Паспортом изделия 

Уровень шума дБ Указывается уровень шума в соответствии с Паспортом 

изделия 

Мощность  водяного 

насоса 

Вт Указывается мощность водяного насоса в соответствии с 

Паспортом изделия 

 

Таблица 6.15 - Характеристики частотного преобразователя 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Тип частотного 

преобразователя 

- Указывается тип частотного преобразователя в 

соответствии с Паспортом изделия 

Тип сети - Указывается тип сети в соответствии с Паспортом 

изделия 

Диапазон выходной 

частоты от 

Гц Указывается диапазон выходной частоты от в 

соответствии с Паспортом изделия 

Диапазон выходной 

частоты до 

Гц Указывается диапазон выходной частоты до в 

соответствии с Паспортом изделия 

Выходное 

напряжение 

В Указывается выходное напряжение в соответствии с 

Паспортом изделия 

Степень защиты - Указывается степень защиты в соответствии с 

Паспортом изделия 

Перегрузочная 

способность 

% Указывается перегрузочная способность в соответствии 

с Паспортом изделия 

Тип подключения - Указывается тип подключения в соответствии с 

Паспортом изделия 

Способ управления - Указывается способ управления в соответствии с 

Паспортом изделия 

 

Таблица 6.16 - Характеристики аккумулятора 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Тип батареи - Указывается тип аккумуляторной батареи в соответствии с 

Паспортом изделия 

Емкость Ач Указывается емкость аккумулятора в соответствии с 

Паспортом изделия 

Выходное 

напряжение 

В Указывается выходное напряжение в соответствии с 

Паспортом изделия 

Ток заряда А Указывается сила тока заряда в соответствии с Паспортом 

изделия 

Допустимая 

глубина разряда 

% Указывается допустимая глубина разряда в соответствии с 

Паспортом изделия 
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Срок службы лет Указывается срок службы аккумулятора в соответствии с 

Паспортом изделия 

Саморазряд % Указывается величина саморазряда в соответствии с 

Паспортом изделия 

 

Таблица 6.17 - Характеристики стабилизатора 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Напряжение - Указывается входное напряжение в соответствии с 

Паспортом изделия 

Мощность Вт Указывается мощность в соответствии с Паспортом 

изделия 

Погрешность 

стабилизации 

% Указывается погрешность стабилизации в соответствии с 

Паспортом изделия 

Диапазон 

стабилизации 

В Указывается диапазон стабилизации в соответствии с 

Паспортом изделия 

Принцип 

регулирования 

- Указывается принцип стабилизации в соответствии с 

Паспортом изделия 

Скорость 

стабилизации 

млс Указывается скорость стабилизации в соответствии с 

Паспортом изделия 

Перегрузочная 

способность 

% Указывается максимальная величина перегрузки в 

соответствии с Паспортом изделия 

Уровень шума дБ Указывается уровень шума в соответствии с Паспортом 

изделия 

Способ установки - Указывается способ установки в соответствии с Паспортом 

изделия 

 

Таблица 6.18 - Характеристики выпрямителя 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Номинальное 

напряжение 

постоянного тока 

В Указывается номинальное напряжение постоянного тока в 

соответствии с Паспортом изделия 

Номинальный 

выпрямляемый ток 

А Указывается номинальный выпрямляемый ток с Паспортом 

изделия 

Напряжение сети В Указывается рабочее напряжение сети в соответствии с 

Паспортом изделия 

Пульсация - Указывается величина пульсации в соответствии с 

Паспортом изделия 

Частота пульсаций Гц Указывается частота пульсации в соответствии с 

Паспортом изделия 

Коэффициент 

пульсаций 

% Указывается коэффициент пульсации в соответствии с 

Паспортом изделия 

Коэффициент 

фильтрации 

% Указывается коэффициент фильтрации в соответствии с 

Паспортом изделия 

Колебания - Указывается величина колебаний в соответствии с 

Паспортом изделия 
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Таблица 6.19 - Характеристики осветительных приборов 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Номинальная 

мощность 

Вт Указывается номинальная мощность в соответствии с 

Паспортом изделия 

Количество фаз шт. Указывается количество фаз в соответствии с Паспортом 

изделия 

Номинальный ток А Указывается номинальный ток в соответствии с Паспортом 

изделия 

Номинальное 

напряжение 

В Указывается номинальное напряжение в соответствии с 

Паспортом изделия 

Класс 

энергетической 

эффективности 

- Указывается класс энергетической эффективности в 

соответствии с Паспортом изделия 

Световой поток Лм Указывается величина светового потока, согласно  

СП 52.13330 [93] 

Цветовая 

температура 

К Указывается величина цветовой температуры в 

соответствии с Паспортом изделия, согласно  

СП 52.13330 [93] 

Коэффициент 

пульсаций 

- Указывается коэффициент пульсации в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно СП 52.13330 [93] 

Способ монтажа - Указывается способ монтажа светильника в соответствии с 

Паспортом изделия 

Степень защиты - Указывается степень защиты в соответствии с Паспортом 

изделия, ГОСТ 14254 [31] 

 

Таблица 6.20 - Характеристики розеток электрических 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Номинальная 

мощность 

Вт Указывается номинальная мощность в соответствии с 

Паспортом изделия 

Количество фаз шт. Указывается количество фаз в соответствии с 

Паспортом изделия 

Номинальный ток А Указывается номинальный ток в соответствии с 

Паспортом изделия 

Номинальное 

напряжение 

В Указывается номинальное напряжение в 

соответствии с Паспортом изделия 

Способ монтажа - Указывается способ монтажа розетки в соответствии 

с Паспортом изделия 

Степень защиты - Указывается степень защиты в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно, ГОСТ 14254 [31] 

 

Таблица 6.21 - Характеристики разъемов электрических 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Номинальная 

мощность 

Вт Указывается номинальная мощность в соответствии с 

Паспортом изделия 

Количество фаз шт. Указывается количество фаз в соответствии с Паспортом 

изделия 

Номинальный  ток А Указывается номинальный ток в соответствии с Паспортом 
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изделия 

Номинальное 

напряжение 

В Указывается номинальное напряжение в соответствии с 

Паспортом изделия 

Способ монтажа - Указывается способ монтажа разъема электрического в 

соответствии с Паспортом изделия 

Степень защиты - Указывается степень защиты в 

соответствии с Паспортом изделия, согласно,  

ГОСТ 14254 [31] 

 

Таблица 6.22 - Характеристики плит электрических 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Номинальная 

мощность 

Вт Указывается номинальная мощность в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно ГОСТ 14919 [32] 

Количество фаз шт. Указывается количество фаз в соответствии с Паспортом 

изделия 

Номинальный ток А Указывается  номинальный ток в соответствии с Паспортом 

изделия 

Номинальное 

напряжение 

В Указывается номинальное напряжение в соответствии с 

Паспортом изделия 

Количество 

конфорок 

шт. Указывается количество конфорок в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно ГОСТ 14919 [32] 

 

Таблица 6.23 - Характеристики датчиков 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Тип датчика - Указывается номинальная мощность в соответствии с 

Паспортом изделия 

Номинальная 

мощность 

Вт Указывается  номинальный ток в соответствии с Паспортом 

изделия 

Номинальный ток А Указывается номинальное напряжение в соответствии с 

Паспортом изделия 

Номинальное 

напряжение 

В Указывается степень защиты в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно ГОСТ 14254 [31] 

Степень защиты - Указывается нижняя граница измерения в соответствии с 

Паспортом изделия 

Диапазон 

измерений от 

- Указывается верхняя граница измерения в соответствии с 

Паспортом изделия 

Диапазон 

измерений до 

- Указывается номинальная мощность в соответствии с 

Паспортом изделия 

 

Таблица 6.24 - Характеристики счетчиков 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Класс точности - Указывается класс точности в соответствии с Паспортом 

изделия 

Номинальный  ток А Указывается номинальный ток в соответствии с Паспортом 

изделия 

Номинальное 

напряжение 

В Указывается номинальное напряжение в соответствии с 

Паспортом изделия 
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Степень защиты - Указывается степень защиты в соответствии с Паспортом 

изделия, ГОСТ 14254 [31] 

Способ 

подключения 

- Указывается способ подключения в соответствии с 

Паспортом изделия 

Количество 

тарифов 

шт. Указывается количество тарифов в соответствии с 

Паспортом изделия 

Количество фаз шт. Указывается количество фаз в соответствии с Паспортом 

изделия 

Срок службы лет Указывается срок службы в соответствии с Паспортом 

изделия 

Межповерочный 

интервал 

лет Указывается срок межповерочного интервала в 

соответствии с Паспортом изделия 

 

Таблица 6.25 - Характеристики защитного автомата 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Назначение - Указывается назначение в соответствии с Паспортом 

изделия 

Род тока главной 

цепи 

- Указывается род тока главной цепи в соответствии с 

Паспортом изделия 

Число полюсов шт. Указывается число полюсов в соответствии с Паспортом 

изделия 

Наличие 

токоограничителя 

- Указывается наличие токоограничителя в соответствии с 

Паспортом изделия  

Номинал 

токоограничителя 

А Указывается значение токоограничителя в соответствии с 

Паспортом изделия 

Вид расцепителя - Указывается вид расцепителя в соответствии с Паспортом 

изделия 

Время-токовая 

характеристика 

- Указывается время-токовая характеристика в соответствии 

с Паспортом изделия 

Наличие 

свободных 

контактов 

 Указывается наличие свободных контактов в соответствии 

с Паспортом изделия 

Степень защиты - Указывается степень защиты в соответствии с Паспортом 

изделия  

Способ установки - Указывается способ установки в соответствии с Паспортом 

изделия 

Номинальное 

напряжение 

В Указывается номинальное напряжение в соответствии с 

Паспортом изделия  

Номинальный  ток А Указывается номинальный ток в соответствии с Паспортом 

изделия 

 

Таблица 6.26 - Характеристики устройства защитного отключения 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Номинальное 

напряжение 

В Указывается номинальное напряжение в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно ГОСТ 31603 [55] 

Номинальный  ток А Указывается номинальный ток в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно ГОСТ 31603 [55] 

Номинальный A Указывается  номинальный отключающий 
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отключающий 

дифференциальны

й ток 

дифференциальный ток в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно ГОСТ 31603 [55] 

Тип контактных 

зажимов 

- Указывается тип контактных зажимов в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно ГОСТ 31603 [55] 

Время  

срабатывания при 

дифференциально

м токе 

млс Указывается время срабатывания при дифференциальном 

токе в соответствии с Паспортом изделия, согласно  

ГОСТ 31603 [55] 

Степень защиты - Указывается степень защиты в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно ГОСТ 14254 [31] 

Число полюсов шт. Указывается число полюсов в соответствии с Паспортом 

изделия 

Максимальное 

сечение 

провода, 

присоединяемого к 

клеммам 

мм Указывается максимальное сечение провода, 

присоединяемого к клеммам в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно ГОСТ 31603 [55] 

 

Таблица 6.27 - Характеристики устройства защиты от перегрузок 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Назначение - Указывается назначение в соответствии с Паспортом 

изделия 

Род тока главной 

цепи 

- Указывается род тока главной цепи в соответствии с 

Паспортом изделия 

Число полюсов шт. Указывается число полюсов в соответствии с Паспортом 

изделия 

Наличие 

токоограничителя 

- Указывается наличие токоограничителя в соответствии с 

Паспортом изделия 

Номинал 

токоограничителя 

А Указывается значение токоограничителя в соответствии с 

Паспортом изделия 

Вид расцепителя - Указывается вид расцепителя в соответствии с Паспортом 

изделия 

Время-токовая 

характеристика 

- Указывается время-токовая характеристика в соответствии 

с Паспортом изделия 

Наличие 

свободных 

контактов 

- Указывается наличие свободных контактов в соответствии 

с Паспортом изделия 

Степень защиты  Указывается степень защиты в соответствии с Паспортом 

изделия 

Способ установки  Указывается способ установки в соответствии с Паспортом 

изделия 

Номинальное 

напряжение 

В Указывается номинальное напряжение в соответствии с 

Паспортом изделия 

Номинальный  ток А Указывается номинальный ток в соответствии с Паспортом 

изделия 
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Таблица 6.28 - Характеристики предохранителя 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Назначение - Указывается назначение в соответствии с Паспортом 

изделия 

Род тока главной 

цепи 

- Указывается род тока главной цепи в соответствии с 

Паспортом изделия 

Число полюсов шт. Указывается число полюсов в соответствии с Паспортом 

изделия 

Степень защиты  Указывается степень защиты в соответствии с Паспортом 

изделия 

Способ установки  Указывается способ установки в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно [44] 

Номинальное 

напряжение 

В Указывается номинальное напряжение в соответствии с 

Паспортом изделия 

Номинальный ток А Указывается номинальный ток в соответствии с Паспортом 

изделия 

 

Таблица 6.29 - Характеристики кабеля 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Назначение - Указывается назначение в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно ГОСТ 31947 [57] 

Маркировка 

кабеля 

- Указывается маркировка кабеля, согласно  

ГОСТ 31947 [57], ГОСТ 31565 [54]  

Количество 

токопроводящих 

жил 

шт. Указывается количество жил в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно ГОСТ 31947 [57] 

Напряжение 

кабеля 

В Указывается напряжение кабеля в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно ГОСТ 31947 [57] 

Номинальное 

сечение 

мм Указывается номинальное сечение в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно ГОСТ 31947 [57] 

Номинальная 

толщина изоляции 

мм Указывается номинальная  толщина изоляции в 

соответствии с Паспортом изделия, согласно  

ГОСТ 31947 [57] 

Минимальная 

толщина изоляции 

мм Указывается минимальная  толщина изоляции в 

соответствии с Паспортом изделия, согласно  

ГОСТ 31947 [57] 

Значение 

наружного 

диаметра 

мм Указывается значение наружного диаметра в соответствии 

с Паспортом изделия, согласно  

ГОСТ 31947 [57] 

Допустимый ток 

нагрузки 

А Указывается допустимый ток нагрузки в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно  

ГОСТ 31947 [57] 

Масса кг/км Указывается масса в соответствии с Паспортом изделия, 

согласно ГОСТ 31947 [57] 
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Таблица 6.30 - Характеристики коммутационного устройства 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Назначение - Указывается назначение в соответствии с Паспортом 

изделия 

Количество точек 

коммутации 

шт. Указывается количество точек коммутации в соответствии 

с Паспортом изделия 

Номинальное 

сечение 

мм Указывается номинальное сечение в соответствии с 

Паспортом изделия 

Допустимый ток 

нагрузки 

А Указывается допустимый ток нагрузки в соответствии с 

Паспортом изделия 

 

Таблица 6.31 - Характеристики лотка для кабеля 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Назначение - Указывается назначение в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно ГОСТ Р 52868-2021 [68] 

Материал - Указывается материал в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно ГОСТ Р 52868-2021 [68] 

Стойкость к 

распространению 

огня 

- Указывается номинальное сечение в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно ГОСТ Р 52868-2021 [68] 

Электропроводность - Указывается допустимый ток нагрузки в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно  

ГОСТ Р 52868-2021 [68] 

Стойкость к 

коррозии 

- Указывается стойкость к коррозии в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно ГОСТ Р 52868-2021 [68] 

 

Таблица 6.32 - Характеристики колодца 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Назначение - Указывается назначение в соответствии с Паспортом 

изделия 

Количество вводов шт. Указывается количество вводов в соответствии с 

Паспортом изделия 

Номинальное 

сечение 

мм Указывается номинальное сечение в соответствии с 

Паспортом изделия 

Номинальное 

напряжение 

кВ Указывается номинальное напряжение в соответствии с 

Паспортом изделия 

Степень защиты - Указывается степень защиты в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно ГОСТ 14254 [31] 

 

Таблица 6.33 - Характеристики электрического шкафа 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Назначение - Указывается назначение в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно ГОСТ 32397-2020 [59] 

Количество вводов шт. Указывается количество вводов в соответствии с 
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Паспортом изделия, согласно ГОСТ 32397-2020 [59] 

Количество  

модулей 

шт. Указывается количество модулей в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно ГОСТ 32397-2020 [59] 

Номинальное 

сечение 

мм Указывается номинальное сечение в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно ГОСТ 32397-2020 [59] 

Номинальное 

напряжение 

кВ Указывается номинальное напряжение в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно ГОСТ 32397-2020 [59] 

Допустимый ток 

нагрузки 

А Указывается допустимый ток нагрузки в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно ГОСТ 32397-2020 [59] 

Степень защиты - Указывается степень защиты в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно ГОСТ 32397-2020 [59] 

 

Таблица 6.34 - Характеристики электрического щита 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Назначение - Указывается назначение в соответствии с Паспортом 

изделия 

Степень защиты - Указывается степень защиты в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно ГОСТ 14254 [31] 

Материал - Указывается материал 

 

Таблица 6.35 - Характеристики насоса/компрессора 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Тип - Указывается тип в соответствии с Паспортом изделия, 

согласно ГОСТ Р 54806 [70] 

Напор МПа Указывается высота напора в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно СП 30.13330.2020 [87] 

Максимальное 

давление 

бар Указывается максимальное  давление в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно СП 30.13330.2020 [87] 

Максимальная 

глубина 

м Указывается максимальная глубина в соответствии с 

Паспортом изделия 

Расход воды л/ч Указывается расход воды в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно СП 30.13330.2020 [87] 

 

Таблица 6.36 - Характеристики фильтра 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Тип - Указывается тип в соответствии с Паспортом изделия 

Ресурс л Указывается ресурс в соответствии с Паспортом изделия 

Производительнос

ть 

л/ч Указывается производительность  в соответствии с 

Паспортом изделия 

Потеря давления % Указывается потеря давления в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно СП 30.13330.2020 [87] 

 

Таблица 6.37 - Характеристики электроприбора 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Номинальная Вт Указывается номинальная мощность в соответствии с 
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мощность Паспортом изделия 

Количество фаз шт. Указывается количество фаз в соответствии с Паспортом 

изделия 

Номинальный ток А Указывается номинальный ток в соответствии с Паспортом 

изделия 

Номинальное 

напряжение 

В Указывается 

номинальное напряжение в соответствии с Паспортом 

изделия 

Класс 

энергетической 

эффективности 

- Указывается класс энергетической эффективности в 

соответствии с Паспортом изделия 

 

Таблица 6.38 - Характеристики санитарно-технических изделий 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Материал - Указывается материал в соответствии с Паспортом изделия 

Расход воды л Указывается расход воды в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно СП 30.13330.2020 [87] 

Производительнос

ть 

л/ч Указывается производительность в 

соответствии с Паспортом изделия, согласно  

СП 30.13330.2020 [87] 

 

Таблица 6.39 - Характеристики котла/бойлера 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Вид котла - Указывается вид котла, согласно ГОСТ 30735 [48] 

Номинальная 

мощность 

Вт Указывается номинальная мощность в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно ГОСТ 30735 [48]. Котлы 

отопительные  водогрейные теплопроизводительностью от 

0,1 до 4,0 МВт 

Тип топлива - Указывается тип топлива в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно ГОСТ 30735 [48] 

КПД % Указывается КПД в соответствии с Паспортом изделия, 

согласно ГОСТ 30735 [48] 

Максимальное 

рабочее давление 

воды 

бар Указывается максимальное рабочее давление воды в 

соответствии с Паспортом изделия, согласно  

ГОСТ 30735 [48] 

Максимальную 

температуру воды 

°С Указывается максимальная температура воды в 

соответствии с Паспортом изделия, согласно  

ГОСТ 30735 [48] 

Минимальную 

температуру воды 

на входе в котел 

°С Указывается минимальная температура воды на входе в 

соответствии с Паспортом изделия, согласно  

ГОСТ 30735 [48] 

Присоединительн

ые размеры по 

водяному тракту 

мм Указываются   присоединительные размеры по водяному 

тракту в соответствии с Паспортом изделия, согласно 

ГОСТ 30735 [48] 

Присоединительн

ые размеры 

патрубка 

уходящих газов 

мм Указываются   присоединительные размеры патрубка 

уходящих газов в соответствии с Паспортом изделия, 

согласно ГОСТ 30735 [48] 
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Объем воды м  Указывается объем воды в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно ГОСТ 30735 [48] 

Объем топки м  Указывается объем топки в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно ГОСТ 30735 [48] 

Срок службы лет Указывается срок службы в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно ГОСТ 30735 [48] 

 

Таблица 6.40 - Характеристики трубопроводной арматуры 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Материал - Указывается материал в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно ГОСТ 12.2.063-2015 [78] 

Назначение - Указывается назначение в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно ГОСТ 12.2.063-2015 [78] 

Наружный 

диаметр 

мм Указывается наружный диаметр в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно ГОСТ 12.2.063-2015 [78] 

Внутренний 

диаметр 

мм Указывается внутренний диаметр в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно ГОСТ 12.2.063-2015 [78] 

Рабочее давление бар Указывается рабочее давление в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно ГОСТ 12.2.063-2015 [78] 

Стоимость руб Указывается стоимость 

Стоимость работ 

по 

монтажу/демонта

жу 

руб Указывается стоимость работ по монтажу/демонтажу 

Срок  выполнения дн Указывается срок выполнения 

 

Таблица 6.41 - Характеристики трубопровода 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Материал - Указывается материал в соответствии с Паспортом изделия 

Назначение - Указывается назначение в соответствии с Паспортом 

изделия 

Наружный 

диаметр 

мм Указывается наружный диаметр в соответствии с 

Паспортом изделия 

Внутренний 

диаметр 

мм Указывается внутренний диаметр в соответствии с 

Паспортом изделия 

Рабочее давление бар Указывается рабочее давление в соответствии с Паспортом 

изделия 

Масса кг/м Указывается масса в соответствии с Паспортом изделия 

Уклон °С Указывается уклон трубопроводной системы 

Скорость м/с Указывается скорость движения сточных вод системы 

водоотведения 

Способ 

соединения 

- Указывается способ соединения 

(раструбный/безраструбный, сварка, на обжимах, и т.д.) 

Диапазон по 

расходу 

- Указывается рабочий диапазон по расходу 

Режим расхода - Указывается режим расхода трубопроводной  системы 

(постоянный, периодический) 
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Таблица 6.42 - Характеристики шкафа для инженерного оборудования 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Материал - Указывается материал в соответствии с Паспортом изделия 

Назначение - Указывается назначение в соответствии с Паспортом 

изделия 

Степень защиты - Указывается степень защиты в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно ГОСТ 14254 [31] 

Способ монтажа - Указывается способ монтажа в соответствии с Паспортом 

изделия 

 

Таблица 6.43 - Характеристика септика 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Объем м  Указывается объем в соответствии с Паспортом изделия 

Глубина врезки 

трубы 

мм Указывается глубина врезки трубы в соответствии с 

Паспортом изделия 

 

Таблица 6.44 - Характеристики отопительного прибора 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Тип 

отопительного 

прибора 

- Указывается тип теплообменника в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно ГОСТ 31311-2022 [53] 

Тепловая 

мощность 

Вт Указывается тепловая мощность в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно ГОСТ 31311-2022 [53] 

Тип теплоносителя - Указывается тип теплоносителя в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно ГОСТ 31311-2022 [53] 

Рабочее давление бар Указывается рабочее давление в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно ГОСТ 31311-2022 [53] 

 

Таблица 6.45 - Характеристики диффузоров, решеток 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Тип диффузора - Указывается тип диффузора в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно ГОСТ 32548 [58] 

Диаметр 

присоединения 

мм Указывается диаметр присоединения в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно ГОСТ 32548 [58] 

Производительность м  Указывается производительность  в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно ГОСТ 32548 [58] 

Уровень шума дБ Указывается уровень шума в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно ГОСТ 32548 [58] 

 

Таблица 6.46 - Характеристики вентиляционных зонтов 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Тип зонта - Указывается тип зонта в соответствии с Паспортом 

изделия 
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Диаметр 

присоединения 

мм Указывается диаметр присоединения в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно СП 60.13330 [94] 

Производительность м  Указывается производительность  в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно СП 60.13330 [94] 

Уровень шума дБ Указывается уровень шума в соответствии с Паспортом 

изделия 

 

Таблица 6.47 - Характеристики вентиляционных отсосов 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Тип отсоса - Указывается тип отсоса в соответствии с Паспортом 

изделия 

Диаметр 

присоединения 

мм Указывается диаметр присоединения в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно СП 60.13330 [94] 

Производительность м  Указывается производительность  в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно СП 60.13330 [94] 

Уровень шума дБ Указывается уровень шума в соответствии с Паспортом 

изделия 

 

Таблица 6.48 - Характеристики фанкойлов 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Назначение - Указывается назначение в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно СП 60.13330 [94] 

Холодильная 

мощность 

Вт Указывается холодильная мощность в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно СП 60.13330 [94] 

Тепловая 

мощность 

Вт Указывается тепловая мощность в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно СП 60.13330 [94] 

Расход воды л/ч Указывается расход воды в соответствии с Паспортом 

изделия 

Тип фанкойла - Указывается тип фанкойла в соответствии с Паспортом 

изделия 

Расход воздуха м /ч Указывается производительность вентиляторов в 

соответствии с Паспортом изделия 

Уровень шума дБ Указывается уровень шума в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно СанПиН 1.2.3685-21 [110] 

Мощность 

водяного насоса 

Вт Указывается мощность водяного насоса в соответствии с 

Паспортом изделия 

Перепад давления Па Указывается перепад давления в соответствии с Паспортом 

изделия 

Диаметр дренажа мм Указывается диаметр дренажа в соответствии с Паспортом 

изделия 

Диаметр входной 

трубы 

- Указывается диаметр входной трубы в соответствии с 

Паспортом изделия 

Диаметр выходной 

трубы 

- Указывается диаметр выходной трубы в соответствии с 

Паспортом изделия 
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Таблица 6.49 - Характеристики элеватора 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Тепловая 

мощность 

Вт Указывается тепловая мощность в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно СП 124.13330.2012 [100] 

Тип изоляции - Указывается тип изоляции в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно СП 124.13330.2012 [100] 

Тип теплоносителя - Указывается тип теплоносителя в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно СП 124.13330.2012 [100] 

Часовой расход м /ч Указывается часовой расход в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно СП 124.13330.2012 [100] 

Рабочее давление бар Указывается рабочее давление в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно СП 41-101-95 [91] 

КПД % Указывается КПД в соответствии с Паспортом изделия, 

согласно СП 41-101-95 [91] 

 

Таблица 6.50 - Характеристики теплообменника 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Тип 

теплообменника 

- Указывается тип теплообменника в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно СП 41-101-95 [91] 

Тепловая 

мощность 

Вт Указывается тепловая мощность в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно СП 41-101-95 [91] 

Тип теплоносителя - Указывается тип теплоносителя в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно СП 41-101-95 [91] 

Рабочее давление бар Указывается рабочее давление в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно СП 41-101-95 [91] 

КПД % Указывается КПД в соответствии с Паспортом изделия, 

согласно СП 41-101-95 [91] 

Площадь 

поверхности 

теплообмена 

м  Указывается площадь поверхности теплообмена в 

соответствии с Паспортом изделия, согласно  

ГОСТ 25449 [42] 

 

Таблица 6.51 - Характеристики коллектора 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Тип теплоносителя - Указывается тип теплоносителя в соответствии с 

Паспортом изделия 

Рабочее давление бар Указывается рабочее давление в соответствии с Паспортом 

изделия 

Материал - Указывается материал в соответствии с Паспортом изделия 

Количество 

контуров 

шт. Указывается количество контуров в соответствии с 

Паспортом изделия 

Диаметр входной 

трубы 

мм Указывается диаметр входной трубы в соответствии с 

Паспортом изделия 

Диаметр 

отходящей трубы 

мм Указывается диаметр отходящей трубы в соответствии с 

Паспортом изделия 
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Таблица 6.52 - Характеристики бака расширительного 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Материал - Указывается материал в соответствии с Паспортом изделия 

Рабочее давление бар Указывается рабочее давление в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно ГОСТ 24570 [37] 

Материал 

мембраны 

- Указывается материал мембраны в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно СП 30.13330.2020 [87] 

Объем бака л Указывается объем бака с Паспортом изделия, согласно СП 

31-106-2002 [88] 

Присоедини- 

тельный размер 

дюйм Указывается присоединительный размер в соответствии с 

Паспортом изделия 

Конструктивное 

исполнение 

- Указывается конструктивное исполнение в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно  

СП 41-101-95 [91] 

Предельная 

температура 

°С Указывается предельная температура в соответствии с 

Паспортом изделия 

 

Таблица 6.53 - Характеристики дефлектора 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Тип дефлектора - Указывается тип дефлектора в соответствии с Паспортом 

изделия 

Диаметр 

присоединения 

мм Указывается диаметр присоединения в соответствии с 

Паспортом изделия 

Производитель-

ность 
м  Указывается производительность в соответствии с Паспортом 

изделия 

Уровень шума дБ Указывается уровень шума в соответствии с Паспортом изделия 

 

Таблица 6.54 - Характеристики виброизолятора 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Тип 

виброизолятора 

- Указывается тип виброизолятора в соответствии с 

Паспортом изделия 

Уровень шума дБ Указывается уровень шума в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно СП 60.13330 [94] 

Жесткость кН/м Указывается жесткость в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно СП 271.1325800 [106] 

 

Таблица 6.55 - Характеристики шумоглушителя 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Тип 

шумоглушителя 

- Указывается тип шумоглушителя в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно СП 271.1325800 [106] 

Диаметр 

присоединения 

мм Указывается диаметр присоединения в соответствии с 

Паспортом изделия 

Производительнос

ть 
м  Указывается производительность в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно СП 271.1325800 [106] 

Уровень шума дБ Указывается уровень шума в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно СП 60.1333 [94] 

kodeks://link/d?nd=464625384
kodeks://link/d?nd=564898809
kodeks://link/d?nd=464645667
kodeks://link/d?nd=464645667
kodeks://link/d?nd=464620838
kodeks://link/d?nd=573697256
kodeks://link/d?nd=437129464
kodeks://link/d?nd=437129464
kodeks://link/d?nd=437129464
kodeks://link/d?nd=573697256


92 

 

 

Таблица 6.56 - Характеристики антенны 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Тип антенны - Указывается тип антенны в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно ГОСТ Р 50867 [65] 

Усиление дБ Указывается усиление в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно ГОСТ Р 50867 [65] 

Частотный 

диапазон от 

Гц Указывается частотный диапазон от в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно ГОСТ Р 50867 [65] 

Частотный 

диапазон до 

Гц Указывается частотный диапазон до в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно ГОСТ Р 50867 [65] 

Сопротивление Ом Указывается сопротивление в соответствии с Паспортом 

изделия 

Тип кабеля - Указывается тип кабеля в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно ГОСТ Р 50867 [65] 

 

Таблица 6.57 - Характеристики роутера 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Тип роутера - Указывается тип роутера в соответствии с Паспортом 

изделия 

Входной 

интерфейс 

- Указывается входной интерфейс в соответствии с 

Паспортом изделия 

Диапазон 1 Гц Указывается частотный диапазон 1 в соответствии с 

Паспортом изделия 

Диапазон n Гц Указывается частотный диапазон n в соответствии с 

Паспортом изделия 

Скорость Мбит/с Указывается скорость в соответствии с Паспортом изделия 

Количество антенн шт. Указывается количество антенн в соответствии с 

Паспортом изделия 

Количество портов шт. Указывается количество портов в соответствии с 

Паспортом изделия 

 

Таблица 6.58 - Характеристики фильтра сигнала 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Тип фильтра - Указывается тип фильтра в соответствии с Паспортом 

изделия 

Частотный 

диапазон от 

Гц Указывается частотный диапазон от в соответствии с 

Паспортом изделия 

Частотный 

диапазон до 

Гц Указывается частотный диапазон до в соответствии с 

Паспортом изделия 

 

Таблица 6.59 - Характеристики контроллера 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Тип контроллера - Указывается тип контроллера в соответствии с Паспортом 

изделия 

Интерфейс - Указывается интерфейс в соответствии с Паспортом 

изделия 
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Таблица 6.60 - Характеристики видеокамеры 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Тип видеокамеры - Указывается тип видеокамеры в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно ГОСТ Р 51558 [67] 

Угол обзора град Указывается угол обзора в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно ГОСТ Р 51558 [67] 

Дальность 

действия 

м Указывается дальность действия в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно ГОСТ Р 51558 [67] 

ИК-подсветка - Указывается наличие ИК-подсветки в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно ГОСТ Р 51558 [67] 

Разрешение 

камеры 

Мп Указывается разрешение камеры в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно ГОСТ Р 51558 [67] 

Фокусное 

расстояние 

мм Указывается фокусное расстояние в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно ГОСТ Р 51558 [67] 

Степень защиты - Указывается степень защиты в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно ГОСТ Р 51558 [67] 

Рабочая влажность % Указывается рабочая влажность в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно ГОСТ Р 51558 [67] 

Разрешение 

съемки 

- Указывается разрешение съемки в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно ГОСТ Р 51558 [67] 

Скорость передачи 

видео 

кадр/с Указывается скорость передачи видео в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно ГОСТ Р 51558 [67] 

Увеличение - Указывается кратность увеличения в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно ГОСТ Р 51558 [67] 

Поддержка PoE - Указывается возможность поддержки PoE в соответствии с 

Паспортом изделия 

 

Таблица 6.61 - Характеристики микрофона 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Тип микрофона - Указывается тип микрофона в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно ГОСТ Р 53566 [69] 

Дальность 

действия 

м Указывается дальность действия в соответствии с 

Паспортом изделия 

Тип подключения - Указывается тип подключения в соответствии с Паспортом 

изделия 

Частотный 

диапазон от 

Гц Указывается частотный диапазон от в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно ГОСТ Р 53566 [69] 

Частотный 

диапазон до 

Гц Указывается частотный диапазон до в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно ГОСТ Р 53566 [69] 

Сопротивление Ом Указывается сопротивление в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно ГОСТ Р 53566 [69] 

Чувствительность дБ Указывается чувствительность в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно ГОСТ Р 53566 [69] 
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Таблица 6.62 - Характеристики автоматизированного рабочего места 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Тип АРМ - Указывается тип АРМ (ПК, ноутбук и др.) в соответствии с 

Паспортом изделия 

Наличие ПК - Указывается наличие персонального компьютера 

Наименование ПК - Указывается наименование персонального компьютера 

Наличие принтера - Указывается наличие принтера 

Наименование 

принтера 

- Указывается наименование принтера 

Наличие телефона - Указывается наличие телефона 

Наименование 

телефона 

- Указывается наименование телефона 

Наличие ПО - Указывается наличие программного обеспечения 

Наименование ПО - Указывается наименование программного обеспечения 

 

Таблица 6.63 - Характеристики извещателя 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Тип извещателя - Указывается тип извещателя в соответствии с Паспортом 

изделия 

Чувствительность %/см Указывается чувствительность в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно ГОСТ Р 51086 [66] 

Рабочая частота Гц Указывается рабочая частота в соответствии с Паспортом 

изделия 

Дальность м Указывается дальность в соответствии с Паспортом 

изделия 

 

Таблица 6.64 - Характеристики емкости хранения газа 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Тип - Указывается тип в соответствии с Паспортом изделия 

Объем л Указывается объем в соответствии с Паспортом изделия, 

согласно ГОСТ 5172 [25], СП 240.1311500 [103] 

Срок службы лет Указывается срок службы в соответствии с Паспортом 

изделия 

 

Таблица 6.65 - Характеристики газовой плиты 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Тип - Указывается тип в соответствии с Паспортом изделия 

Тип управления - Указывается тип управления в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно ГОСТ 33998 [63] 

Количество 

конфорок 

шт. Указывается количество конфорок в соответствии с 

Паспортом изделия 

Наличие духовки - Указывается наличие духовки в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно ГОСТ 33998 [63] 
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Таблица 6.66 - Характеристики протектора 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Тип - Указывается тип в соответствии с Паспортом изделия 

Диаметр мм Указывается диаметр в соответствии с Паспортом изделия 

Материал - Указывается материал в соответствии с Паспортом изделия 

 

Таблица 6.67 - Характеристики лифтов 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Тип - Указывается тип в соответствии с Паспортом изделия, 

согласно ГОСТ Р 56943 [75], ГОСТ 5746 [26] 

Грузоподъемность кг Указывается грузоподъемность в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно ГОСТ Р 56943 [75],  

ГОСТ 5746 [26] 

Рабочая скорость м/с Указывается рабочая скорость в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно ГОСТ Р 56943 [75],  

ГОСТ 5746 [26] 

Вместимость 

кабины 

чел Указывается вместимость кабины в соответствии с 

Паспортом изделия 

Площадь пола 

кабины 
м  Указывается площадь пола кабины в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно ГОСТ Р 56943 [75],  

ГОСТ 5746 [26] 

Назначенный срок 

службы 

лет Указывается назначенный срок службы в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно  

ГОСТ 33984.1-2023 [62] 

Сейсмичность баллы Указывается сейсмичность в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно ГОСТ 33984.1-2023 [62] 

Тип 

электродвигателя 

- Указывается тип электродвигателя в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно ГОСТ 33984.1-2023 [62] 

Исполнение, с 

указанием степени 

защиты 

- Указывается исполнение в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно ГОСТ 33984.1-2023 [62] 

Масса кг Указывается масса в соответствии с Паспортом изделия, 

согласно ГОСТ 33984.1-2023 [62] 

Конструкция 

дверей 

- Указывается конструкция дверей в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно ГОСТ 33984.1-2023 [62] 

Способ 

открывания и 

закрывания 

- Указывается способ открывания и закрывания дверей в 

соответствии с Паспортом изделия, согласно  

ГОСТ 33984.1-2023 [62] 

Огнестойкость - Указывается огнестойкость в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно ГОСТ 33984.1-2023 [62] 

Геометрические 

параметры 

м Указываются геометрические параметры лифта (размеры 

кабины – ширина, глубина, высота; размеры дверей в свету; 

высота подъёма или обслуживаемые этажи) 

Назначение - Указывается назначение лифта (пассажирский, грузовой, 

больничный, для транспортирования МГН, для 

транспортирования пожарных подразделений) 
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Таблица 6.68 - Характеристики эскалаторов 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Тип - Указывается тип в соответствии с Паспортом изделия, 

согласно ГОСТ Р 55968 [74] 

Угол наклона град Указывается угол наклона в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно ГОСТ Р 55968 [74] 

Рабочая скорость м/с Указывается рабочая скорость в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно ГОСТ Р 55968 [74] 

Фактическая 

производительнос

ть 

чел.ч Указывается фактическая производительность в 

соответствии с Паспортом изделия 

Число ступеней шт. Указывается число ступеней в соответствии с Паспортом 

изделия 

Тип передачи к 

главному валу 

- Указывается тип передачи к главному валу в соответствии 

с Паспортом изделия 

Тип 

электродвигателя 

- Указывается тип электродвигателя в соответствии с 

Паспортом изделия 

Длина пути м Указывается длина пути эскалатора 

 

Таблица 6.69 - Характеристики конденсатоотводчика 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Тип 

конденсатоотводч

ика 

- Указывается тип конденсатоотводчика в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно ГОСТ 24856 [39] 

Максимальное 

допустимое 

давление 

бар Указывается максимальное допустимое давление в 

соответствии с Паспортом изделия, согласно  

ГОСТ 24856 [39] 

Максимальное 

рабочее давление 

бар Указывается максимальное рабочее давление в 

соответствии с Паспортом изделия, согласно 

ГОСТ 24856 [39] 

Рабочая 

температура 

°С Указывается рабочая температура в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно ГОСТ 24856 [39] 

Пропускная 

способность по 

холодному 

конденсату 

кг/ч Указывается пропускная способность по холодному 

конденсату в соответствии с Паспортом изделия, согласно 

ГОСТ 24856 [39] 

Пропускная 

способность по 

горячему 

конденсату 

кг/ч Указывается пропускная способность по горячему 

конденсату в соответствии с Паспортом изделия, согласно 

ГОСТ 24856 [39] 

 

Таблица 6.70 - Характеристики холодильного оборудования 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Назначение - Указывается назначение в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно СП 60.13330 [94] 

Холодильная Вт Указывается холодильная мощность в соответствии с 
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мощность Паспортом изделия, согласно СП 60.13330 [94] 

Расход воды л/ч Указывается расход воды в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно СП 60.13330 [94] 

Падение давления Па Указывается падение давления в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно СП 60.13330 [94] 

Тип компрессора - Указывается тип компрессора в соответствии с Паспортом 

изделия 

Производительнос

ть вентиляторов 
м  Указывается производительность вентиляторов в 

соответствии с Паспортом изделия 

Количество 

холодильных 

контуров 

шт. Указывается количество холодильных контуров в 

соответствии с Паспортом изделия 

Количество 

ступеней 

регулирова

ния 

производит

ельности 

шт. Указывается количество ступеней регулирования в 

соответствии с Паспортом изделия 

Уровень шума дБ Указывается уровень шума в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно СанПиН 1.2.3685-21 [110] 

Мощность  

водяного насоса 

Вт Указывается мощность водяного насоса в соответствии с 

Паспортом изделия 

Объем 

накопительной 

емкости 

л Указывается объем накопительной емкости в соответствии 

с Паспортом изделия 

 

Таблица 6.71 - Характеристики солнечного коллектора 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Назначение - Указывается назначение в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно ГОСТ Р 55617.1 [71] 

Тепловая 

мощность 

Вт Указывается тепловая мощность в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно ГОСТ Р 55617.1 [71] 

Тип солнечного 

коллектора 

- Указывается тип солнечного коллектора в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно  

ГОСТ Р 55617.1 [71] 

Тип изоляции - Указывается тип изоляции в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно ГОСТ Р 55617.1 [71] 

Тип теплоносителя - Указывается тип теплоносителя в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно ГОСТ Р 55617.1 [71] 

Объем 

теплоносителя 

л Указывается объем теплоносителя в соответствии с 

Паспортом изделия 

Рабочее давление бар Указывается рабочее давление в соответствии с Паспортом 

изделия 
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Таблица 6.72 - Характеристики стен и перегородок 

Наименование 

атрибута 

Единица измерения Описание 

Тип по 

назначению 

наружная/ внутренняя Указывается тип по назначению 

Тип по 

конструктивному 

решению 

- Указывается тип по 

конструктивному решению 

Тип по 

функциональному 

назначению 

стена/ перегородка Указывается тип по 

функциональному назначению 

Количество слоев - Указывается количество слоев (если 

применимо), согласно  

ГОСТ 11024 [30] 

Вид изделия Обычные/ влагостойкие/с 

повышенной сопротивляемостью 

воздействию открытого пламени/ 

влагостойкие с повышенной 

сопротивляемостью воздействию 

открытого пламени/ 

Указывается вид изделия, согласно 

СП 163.1325800 [102] 

Крепежные 

изделия 

- Указываются применяемые 

крепежные изделия, согласно  

СП 163.1325800 [102] 

Тип каркаса 

перегородки 

- Указывается тип каркаса 

перегородки, согласно  

СП 163.1325800 [102] 

Индекс 

звукоизоляции 

дБ Указывается индекс звукоизоляции  

Сопротивление 

теплопередаче 

(м
2
·°C)/Вт Указывается индекс сопротивления 

теплопередачи 

Заполнение 

светопрозрачных 

перегородок 

- Указывается заполнение 

светопрозрачных перегородок 

Обозначение - Указать ссылку на действующий 

норматив (ГОСТ, СТО и т.д.) 

 

Таблица 6.73 - Характеристики плит 

Наименование атрибута Единица 

измерения 

Описание 

Вид составная/ не 

составная 

Указывается вид 

Тип по конструктивному 

решению 

балочное / 

безбалочное / 

ребристое / 

коробчатое/ 

пользовательс-

кое 

Указывается тип по конструктивному решению 

Индекс звукоизоляции 

воздушного шума 

дБ  Указывается индекс звукоизоляции воздушного 

шума 
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Индекс приведенного 

уровеня ударного шума 

под перекрытиями 

- Указывается индекс приведенного уровеня 

ударного шума под перекрытиями 

Тип перекрытия по 

функциональному 

назначению 

межэтажное / 

чердачное / 

покрытие / 

пользовательс-

кое 

Указывается тип перекрытия по 

функциональному назначению 

 

Таблица 6.74 - Характеристики лестничных маршей 

Наименование 

атрибута 

Единица измерения Описание 

Тип - Указывается тип 

Марка марша - Указывается марка марша 

Вид составная/ не 

составная 

Указывается вид конструкции 

Назначение эвакуационная / 

технологическая  

Указывается назначение лестничного марша  

Доступность МГН да/нет Указывается доступность лестничного марша для 

МГН 

 

Таблица 6.75 - Характеристики лестничных площадок 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Вид составная/ не 

составная 

Указывается вид 

 

Таблица 6.76 - Характеристики ферм 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Тип крепежных 

элементов 

- Указывается тип крепежных элементов 

Тип по 

конструктивному 

решению 

обычные/ 

комбиниро- 

ванные/с 

предвари- 

тельным 

напряжением 

Указывается тип по конструктивному решению 

Состав сборки - Указывается состав сборки (стойка, балка, пластины,  

раскосы, подкосы, пояса, крепежные элементы) 

Пролет - Указывается пролет ферм 

Наличие 

грузоподьемных 

механизмов 

да/нет Указывается наличие грузоподъемных механизмов 

Грузоподъемность 

грузоподьемных 

механизмов  

- Указывается грузоподъемность грузоподьемных 

механизмов 
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Таблица 6.77 - Характеристики рам 

Наименование 

атрибута 

Единица 

измерения 

Описание 

Вид составная/не 

составная 

Указывается вид 

Состав сборки - Указывается состав сборки (стойка, балка, пластины,  

раскосы, подкосы, пояса, крепежные элементы) 

Тип крепежных 

элементов 

- Указывается тип крепежных элементов 

 

Таблица 6.78 - Характеристики каменных и армокаменных конструкций 

Наименование атрибута Единица 

измерения 

Описание 

Требования к защите 

конструкций от коррозии 

- Указываются требования к защите конструкций от 

коррозии, согласно СП 15.13330 [80] 

Вид кладки - Указывается вид кладки, согласно СП 15.13330 [80] 

Класс по прочности на 

сжатие 

- Указывается класс по прочности на сжатие, 

согласно СП 15.13330 [80] 

Марка по прочности на 

сжатие (для растворов) 

- Указывается марка по прочности на сжатие (для 

растворов), согласно СП 15.13330 [80] 

Марка по морозостойкости - Указывается марка по морозостойкости, согласно 

СП 15.13330 [80] 

 

Таблица 6.79 - Характеристики деревянных конструкций 

Наименование атрибута Единица 

измерения 

Описание 

Вид составная/ не 

составная 

Указывается вид элемента, в случае составной 

конструкции указывается перечень ее элементов 

Тип цельная/ 

клееная 

Указывается тип древесины, согласно СП 64.13330 

[96] 

Древесная порода - Указывается древесная порода, согласно  

СП 64.13330 [96] 

Тип клея - Указывается тип клея, согласно СП 64.13330 [96] 

Место сборки - Указывается место сборки конструкции 

Вид соединения - Указывается вид соединения 

Требования к защите 

конструкций от 

увлажнения 

- Указываются требования к защите конструкций от 

увлажнения 

Требования к защите 

конструкций от 

биоповреждения 

- Указываются требования к защите конструкций от 

биоповреждения 

Требования к онезащите 

конструкций 

- Указываются требования к огнезащите 

конструкций 
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Таблица 6.80 - Характеристики окон 

Наименование атрибута Единица 

измерения 

Описание 

Наименование изделия - Указывается наименование изделия 

Вид остекления - Указывается вид остекления 

Материал рамочных 

элементов 

- Указывается материал рамочных элементов 

Конструктивное 

исполнение изделия 

- Указывается конструктивное исполнение изделия, 

согласно ГОСТ 23166 [35] 

Класс по приведенному 

сопротивлению 

теплопередаче изделия 

- Указывается класс по приведенному  

сопротивлению теплопередаче изделия, согласно 

ГОСТ 23166 [35] 

Класс по воздухо- и 

водопроницаемости 

изделия 

- Указывается класс по воздухо- и 

водопроницаемости изделия, согласно  

ГОСТ 23166 [35] 

Класс по 

звукоизоляции изделия 

- Указывается класс по звукоизоляции изделия, 

согласно ГОСТ 23166 [35] 

Класс по общему 

коэффициенту 

пропускания света изделия 

- Указывается класс по общему коэффициенту 

пропускания света изделия, согласно  

ГОСТ 23166 [35] 

Класс по сопротивлению 

ветровой нагрузке изделия 

- Указывается класс по сопротивлению ветровой 

нагрузке изделия, согласно ГОСТ 23166 [35] 

Строительный  модуль - Указывается строительный модуль, согласно  

ГОСТ 23166 [35] 

Размер мм Указывается размер, согласно ГОСТ 23166 [35] 

Материал подоконной 

доски 

- Указывается материал подоконной доски 

Обозначение - Указать ссылку на действующий норматив (ГОСТ, 

СТО и т.д.) 

Наличие открывающихся 

створок 

да/нет Указывается наличие открывающихся створок 

окон 

Сопротивление 

теплопередаче 

(м
2
·°C)/Вт Указывается сопротивление теплопередачи окон 

Наличие замков 

безопасности  

да/нет Указывается наличие замков безопасности 

Класс защиты стекла  Указывается класс защиты стекла 

Предел огнестойкости  Указывается предел огнестойкости в соответствии 

с табл. 24 №123-ФЗ от 22.07.2008г. 

Наличие защитных сеток да/нет Указывается наличие защитных сеток 

Наличие солнцезащиты да/нет Указывается наличие солнцезащиты 

 

Таблица 6.81 - Характеристики дверей 

Наименование атрибута Единица 

измерения 

Описание 

Назначение - Указывается назначение, согласно ГОСТ 475 

[22]; ГОСТ 23747 [36]; ГОСТ 31173 [51]; ГОСТ 

30970 [50] и др. 

Класс по 

эксплуатационным 

характеристикам 

- Указывается класс по эксплуатационным 

характеристикам, согласно ГОСТ 475 [22];  

ГОСТ 23747 [36]; ГОСТ 31173 [51];  
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ГОСТ 30970 [50] и др. 

Конструктивное 

исполнение 

- Указывается конструктивное исполнение, согласно 

ГОСТ 475 [22]; ГОСТ 31173 [51]; ГОСТ 30970 [50] 

и др. 

Вид заполнения дверных 

полотен 

- Указывается вид заполнения дверных полотен, 

согласно ГОСТ 23747 [36]; ГОСТ 475 [22];  

ГОСТ 30970 [50] и др. 

Вид отделки профилей - Указывается вид отделки профилей, согласно 

ГОСТ 23747 [36]; ГОСТ 475 [22]; ГОСТ 30970 [50] 

и др. 

Способ открывания  Указывается способ открывания, согласно 

ГОСТ 23747 [36]; ГОСТ 475 [22];  

ГОСТ 30970 [50] и др. 

Механическая прочность - Указывается механическая прочность, согласно 

ГОСТ 31173 [51] 

Защитные функции - Указывается защитные функции, согласно  

ГОСТ 31173 [51] 

Размер двери в свету мм Указывается размер двери в свету 

Сопротивление 

теплопередаче 

(м
2
·°C)/Вт Указывается сопротивление теплопередаче 

Обозначение  - Указывается ссылку на действующий норматив 

(ГОСТ и т.д.) 

Заполнение полотна двери - Указывается информация о заполнителе двери 

(класс защиты, наличие маркировки и/или другие 

параметры стекла) 

Доступность для МГН да/нет Указывается доступность для МГН 

 

Таблица 6.82 - Характеристики кровли 

Наименование атрибута Единица 

измерения 

Описание 

Озеленение Наличие/ 

отсутствие 

Указывается наличие/отсутствие озеленения, 

согласно СП 17.13330 [82] 

Эксплуатация Наличие/ 

отсутствие 

Указывается наличие/отсутствие эксплуатации, 

согласно СП 17.13330 [82] 

Инверсионные Да/нет Указывается да/нет, согласно СП 17.13330 [82] 

Материал теплоизоляции - Указывается материал теплоизоляции, согласно  

СП 17.13330 [82] 

Материал пароизоляции - Указывается материал пароизоляции, согласно  

СП 17.13330 [82] 

Материал гидроизоляции - Указывается материал гидроизоляции, согласно  

СП 17.13330 [82] 

Материал стяжки - Указывается материал стяжки, согласно  

СП 17.13330 [82] 

Материал защитного слоя - Указывается материал защитного слоя, согласно  

СП 17.13330 [82] 

Материал разуклонки - Указывается материал разуклонки, согласно  

СП 17.13330 [82] 

Материал разделительного 

слоя 

- Указывается материал разделительного слоя, 

согласно СП 17.13330 [82] 

Группа пожарной - Указывается группа пожарной опасности кровли, 
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опасности кровли согласно ГОСТ Р 56026 [72] 

Группа распространения 

пламени 

водоизоляционного ковра 

кровли 

- Указывается группа распространения пламени 

водоизоляционного ковра кровли, согласно  

ГОСТ 30444 [47] 

Группа воспламеняемости 

водоизоляционного ковра 

кровли 

- Указывается группа воспламеняемости 

водоизоляционного ковра кровли, согласно  

ГОСТ 30402 [46] 

Группа горючести 

материала основания под 

водоизоляционный ковер 

- Указывается группа горючести материала 

основания под водоизоляционный ковер 

 

Таблица 6.83 - Характеристики внутренней отделки 

Наименование атрибута Единица 

измерения 

Описание 

Материал покрытия пола - Указывается материал покрытия пола, согласно  

СП 71.13330 [97] 

Материал внутренней 

отделки стен 

- Указывается материал внутренней отделки стен, 

согласно СП 71.13330 [97] 

Материал отделки 

потолков 

- Указывается материал отделки потолков, согласно 

СП 71.13330 [97] 

Стоимость материалов руб Указывается стоимость 

Цветовое решение - Указывается цветовое решение, согласно  

СП 71.13330 [97] 

Материал теплоизоляции - Указывается материал теплоизоляции, согласно  

СП 71.13330 [97] 

Материал пароизоляции - Указывается материал пароизоляции, согласно  

СП 71.13330 [97] 

Материал гидроизоляции - Указывается материал гидроизоляции, согласно  

СП 71.13330 [97] 

Материал шумоизоляции - Указывается материал шумоизоляции, согласно  

СП 71.13330 [97] 

Тип грунтовочного состава - Указывается тип грунтовочного состава, согласно  

СП 71.13330 [97] 

Материал защитного 

покрытия 

- Указывается материал защитного покрытия, 

согласно СП 71.13330 [97] 

Клей/клеевой раствор - Указывается клей/клеевой раствор для внутренней 

отделки, согласно СП 71.13330 [97] 

Штукатурные 

смеси/растворы 

- Указывается штукатурная смесь/раствор, согласно  

СП 71.13330 [97] 

Шпатлевочные 

смеси/растворы 

- Указывается шпатлевочная смесь/раствор, 

согласно СП 71.13330 [97] 

Тип штукатурной сетки - Указывается тип штукатурной сетки, согласно  

СП 71.13330 [86] 

Мастика - Указывается вид мастики, согласно СП 71.13330 

[97] 

Шовный материал - Указывается шовный материал, согласно  

СП 71.13330 [97] 

Материал молдинга - Указывается материал молдинга 

Материал лепнины - Указывается материал лепнины 
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Материал плинтуса - Указывается материал плинтуса 

Материал стяжки - Указывается материал стяжки, согласно СП 

29.13330 [86] 

Стоимость работ руб Указывается стоимость работ 

Срок  выполнения дн Указывается срок выполнения 

Устойчивость отделки - Указывается устойчивость отделки: 

стены и потолок – к влажной уборке и 

дезинфекции; 

пол – к воздействию агрессивных жидкостей, к 

истиранию, воздействию нагрузок 

Показатели пожарной 

опасности 

- Указываются показатели пожарной опасности 

отделочных материалов в соответствии со ст.134, 

табл.28, табл.29 №123-ФЗ от 22.07.2008г. 

Коэффициент трения - Указывается для полов коэффициент трения в 

соответствии с п.5.25 СП 29.13330.2011 

Звукопоглощающие 

свойства 

- Указываются звукопоглощающие свойства 

отделочных материалов потолков и стен (при 

обоснованной необходимости) 

 

Таблица 6.84 - Характеристики наружной отделки (для фасадной системы с наружным 

штукатурным слоем) 

Наименование атрибута Единица 

измерения 

Описание 

Конструктивное решение 

фасадов 

- Указывается конструктивное решение фасадов 

Стоимость материалов руб Указывается стоимость материалов 

Цветовое решение - Указывается цветовое решение 

Материал теплоизоляции - Указывается материал теплоизоляции 

Материал пароизоляции - Указывается материал пароизоляции 

Материал гидроизоляции - Указывается материал гидроизоляции 

Материал шумоизоляции - Указывается материал шумоизоляции 

Тип грунтовочного состава - Указывается тип грунтовочного состава 

Материал защитного 

покрытия 

- Указывается материал защитного покрытия 

Клей/клеевой раствор - Указывается клей/клеевой раствор 

Штукатурные 

смеси/растворы 

- Указывается штукатурная смесь/раствор 

Шпатлевочные 

смеси/растворы 

- Указывается шпатлевочная смесь/раствор 

Тип штукатурной сетки - Указывается тип штукатурной сетки 

Мастика - Указывается вид мастики 

Строительный раствор - Указывается строительный раствор для швов 

Стоимость работ руб Указывается стоимость работ 

Срок  выполнения дн Указывается срок выполнения 

Класс конструктивной 

пожарной опасности 

системы 

- Указывается класс конструктивной пожарной 

опасности системы 
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Группа горючести 

элементов фасадной 

системы 

- Указывается группа горючести элементов 

фасадной системы (утеплитель, облицовка, 

отделка) 

 

Таблица 6.85 - Характеристика кирпича 

Наименование атрибута Единица 

измерения 

Описание 

Вид лицевые/ 

рядовые 

Указывается вид, согласно ГОСТ 530 [23]; 

ГОСТ 379 [21] 

Марка кирпича по 

прочности 

- Указывается марка кирпича по прочности, 

согласно ГОСТ 530 [23]; ГОСТ 379 [21] 

Марка кирпича по 

морозостойкости 

- Указывается марка кирпича по 

морозостойкости, согласно ГОСТ 530 [23]; 

ГОСТ 379 [21] 

Марка кирпича по средней 

плотности 

- Указывается марка кирпича по средней плотности, 

согласно ГОСТ 530 [23]; ГОСТ 379 [21] 

Материал - Указывается материал 

 

Таблица 6.86 - Характеристика камня стенового 

Наименование атрибута Единица 

измерения 

Описание 

Вид лицевые/ 

рядовые 

Указывается вид, согласно ГОСТ 6133 [27]; 

ГОСТ 379 [21]; ГОСТ 4001 [24] 

Марка камня по прочности 

при сжатии 

- Указывается марка камня по прочности при 

сжатии, согласно ГОСТ 6133 [27]; ГОСТ 379 

[21]; ГОСТ 4001 [24] 

Марка камня по 

морозостойкости 

- Указывается марка камня по морозостойкости, 

согласно ГОСТ 6133 [27]; ГОСТ 379 [21]; 

ГОСТ 4001 [24] 

Тип камня объемный/ 

плитчатый 

Указывается тип камня, согласно ГОСТ 4001 [24] 

Материал - Указывается материал 

 

Таблица 6.87 - Характеристики воздуховода 

Наименование атрибута Единица 

измерения 

Описание 

Тип воздуховода - Указывается тип воздуховода в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно ГОСТ 8468 [29] 

Размер мм Указывается размер в соответствии с Паспортом 

изделия, согласно ГОСТ 8468 [29] 

Производительность м  Указывается производительность в соответствии с 

Паспортом изделия 

Уровень шума дБ Указывается уровень шума в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно СанПиН 1.2.3685-21 

[110] 

Класс герметичности - Указывается класс герметичности в соответствии с 

Паспортом изделия, согласно СП 60.13330 [94] 

Материал - Указывается материал в соответствии с Паспортом 

изделия 

 

kodeks://link/d?nd=1200100260
kodeks://link/d?nd=1200119816
kodeks://link/d?nd=1200100260
kodeks://link/d?nd=1200119816
kodeks://link/d?nd=1200100260
kodeks://link/d?nd=1200119816
kodeks://link/d?nd=1200100260
kodeks://link/d?nd=1200119816
kodeks://link/d?nd=1200167835
kodeks://link/d?nd=1200119816
kodeks://link/d?nd=471852632
kodeks://link/d?nd=1200167835
kodeks://link/d?nd=1200119816
kodeks://link/d?nd=1200119816
kodeks://link/d?nd=471852632
kodeks://link/d?nd=1200167835
kodeks://link/d?nd=1200119816
kodeks://link/d?nd=471852632
kodeks://link/d?nd=471852632
kodeks://link/d?nd=464628512
kodeks://link/d?nd=464628512
kodeks://link/d?nd=573500115
kodeks://link/d?nd=573500115
kodeks://link/d?nd=573697256


106 

 

 

Коэффициент 

шероховатости 

- Указывается  коэффициент шероховатости в 

соответствии с Паспортом изделия 

Форма поперечного 

сечения 

- Указывается форма поперечного сечения в 

соответствии с Паспортом изделия 

Жесткость - Указывается жесткость в соответствии с 

Паспортом изделия 

Возможность применения 

в ОКС с повышенными 

санитарно- 

эпидемиологическими 

требованиями 

 Указывается возможность применения в ОКС с 

повышенными санитарно-эпидемиологическими 

требованиями в соответствии с Паспортом изделия, 

согласно СП 2.1.3678-20 [79] 

Предел огнестойкости - Указывается предел огнестойкости воздуховода 

 

Таблица 6.88 - Характеристики крепежных элементов 

Наименование атрибута Единица 

измерения 

Описание 

Тип крепежа - Указывается тип крепежа в соответствии с 

Паспортом изделия 

Материал крепежа - Указывается материал в соответствии с Паспортом 

изделия 

Срок службы лет Указывается срок службы крепежных элементов в 

соответствии с Паспортом изделия 

 

Таблица 6.89 - Характеристики ограждения 

Наименование атрибута Единица 

измерения 

Описание 

Назначение ограждения - Указывается назначение ограждения 

Вид по заполнению 

каркаса ограждения 

- Указывается вид по заполнению каркаса 

ограждения 

Материал - Указывается материал 

Материал перил - Указывается материал перил 

Место сборки - Указывается место сборки 

Обозначение - Указывается ссылку на действующий норматив 

(ГОСТ и т.д.) 

Нагрузка на ограждение кН/м Указывается нагрузка на ограждение 

Просвет между 

вертикальными 

элементами 

мм Указывается просвет между вертикальными 

элементами ограждения 

Наличие 

наклонных/горизонтальны

х элементов 

- Указывается наличие наклонных/горизонтальных 

элементов ограждения 

 

Таблица 6.90 - Характеристики сталежелезобетонных конструкций 

Наименование атрибута Единица 

измерения 

Описание 

Тип конструкции - Указываются тип конструкции, согласно  

СП 266.1325800 [105] 
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Таблица 6.91 - Характеристика блоков перегородочных и стеновых 

Наименование атрибута Единица 

измерения 

Описание 

Марка блоков 

перегородочных по 

прочности 

- Указывается марка блоков перегородочных по 

прочности, согласно ГОСТ 379 [21] 

Марка блоков 

перегородочных по 

морозостойкости 

- Указывается марка блоков перегородочных по 

морозостойкости, согласно ГОСТ 379 [21] 

Марка блоков 

перегородочных по 

средней плотности 

- Указывается марка блоков перегородочных по 

средней плотности, согласно ГОСТ 379 [21] 

Вид блока полнотелая/ 

пустотелая 

Указывается вид блока, согласно ГОСТ 379 [21] 

Тип блока стенового - Указывается тип блока, согласно ГОСТ 19010 [34] 

Марка блока стенового - Указывается марка блока, согласно  

ГОСТ 19010 [34] 

Марка блоков 

перегородочных по 

прочности 

- Указывается марка блоков перегородочных по 

прочности, согласно ГОСТ 379 [21] 

 

Таблица 6.92 - Характеристика панелей перегородочных и стеновых 

Наименование атрибута Единица 

измерения 

Описание 

Марка панелей 

перегородочных по 

прочности 

- Указывается марка панелей перегородочных по 

прочности, согласно ГОСТ 379 [21]; ГОСТ 6428 

[28] 

Марка панелей 

перегородочных по 

средней плотности 

- Указывается марка блоков перегородочных по 

средней плотности, согласно ГОСТ 379 [21]; ГОСТ 

6428 [28] 

Марка панелей 

перегородочных по 

водопоглощению 

- Указывается марка блоков перегородочных по 

водопоглощению, согласно ГОСТ 6428 [28] 

Вид панели полнотелая/ 

пустотелая 

Указывается вид панели, согласно ГОСТ 379 [21];  

ГОСТ 6428 [28] 

Тип блока стенового - Указывается тип блока, согласно ГОСТ 19010 [34] 

Марка блока стенового - Указывается марка блока, согласно ГОСТ 19010 

[34] 

 

Таблица 6.93 - Характеристики фасада (для навесной вентилируемой фасадной системы и 

витражного остекления) 

Наименование атрибута Единица 

измерения 

Описание 

Конструктивное решение 

фасадов 

- Указывается конструктивное решение фасадов 

Цветовое решение - Указывается цветовое решение 

Расположение 

конструкции 

- Указывается расположение конструкции, согласно 

ГОСТ 33079 [60] 

Тип несущего каркаса - Указывается тип несущего каркаса, согласно  

ГОСТ 33079 [60] 
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Материал каркаса - Указывается материал каркаса, согласно  

ГОСТ 33079 [60] 

Тип крепления 

светопрозрачного 

заполнения 

- Указывается тип крепления светопрозрачного 

заполнения, согласно ГОСТ 33079 [60] 

Наличие выступающих из 

плоскости остекления 

элементов механического 

крепления 

- Указывается наличие выступающих из плоскости 

остекления элементов механического крепления, 

согласно ГОСТ 33079 [60] 

Вид светопрозрачного 

заполнения 

- Указывается вид светопрозрачного заполнения, 

согласно ГОСТ 33079 [60] 

Стоимость материала руб Указывается стоимость материала 

Стоимость работ руб Указывается стоимость работ 

Срок  выполнения дн Указывается срок выполнения 

Класс конструктивной 

пожарной опасности 

системы 

- Указавается класс конструктивной пожарной 

опасности системы фасада 

Группа горючести 

элементов фасадной 

системы 

- Указывается группа горючести элементов 

фасадной системы (утеплитель, облицовка, 

отделка) 

 

Таблица 6.94 - Характеристики алюминиевых конструкций 

Наименование атрибута Единица 

измерения 

Описание 

Марка - Указывается марка, согласно СП 128.13330 [101] 

Профиль - Указывается профиль, согласно СП 128.13330 [101] 

Толщина листа - Указывается толщина листа, согласно  

СП 128.13330 [101] 

 

Таблица 6.95 - Характеристики стекла 

Наименование атрибута Единица 

измерения 

Описание 

Наименование вида стекла - Указывается наименование вида стекла, согласно 

ГОСТ 30826 [49] 

Марка стекла - Указывается марка стекла, согласно ГОСТ 30826 

[49] 

Класс защиты/ 

характеристика 

- Указывается класс защиты/характеристика, 

согласно ГОСТ 30826 [49] 

Толщина мм Указывается толщина, согласно ГОСТ 30826 [49] 

 

Таблица 6.96 - Характеристики этажа 

Наименование атрибута Единица 

измерения 

Описание 

Тип этажа - Указывается тип этажа: мансарда, чердак, подвал, 

технический, цокольный, подземный 

Номер этажа - Указывается номер этажа 
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Таблица 6.97 - Характеристики теплогенератора 

Наименование атрибута Единица 

измерения 

Описание 

Вид теплогенератора - Указывается вид теплогенератора 

Номинальная мощность Вт Указывается номинальная мощность в 

соответствии с Паспортом изделия 

Тип топлива - Указывается тип топлива в соответствии с 

Паспортом изделия 

Объем топливного бака л Указывается объем топливного бака в соответствии 

с Паспортом изделия 

КПД % Указывается КПД в соответствии с Паспортом 

изделия 

Наличие  дымохода - Указывается наличие дымохода в соответствии с 

Паспортом изделия 

Диаметр дымохода мм Указывается диаметр дымохода в соответствии с 

Паспортом изделия 

Тип установки - Указывается метод установки в соответствии с 

Паспортом изделия 

Срок службы лет Указывается срок службы в соответствии с 

Паспортом изделия 

 

Таблица 6.98 - Характеристики воздухонагревателя (калорифера) 

Наименование атрибута Единица 

измерения 

Описание 

Тип воздухонагревателя 

(калорифера) 

- Указывается тип воздухонагревателя (калорифера) 

Производительность по 

воздуху 
м /ч Указывается производительность по воздуху 

Производительность по 

теплу 

кВт Указывается производительность по теплу 

Температура 

теплоносителя 

максимальная 

°С Указывается температура теплоносителя   

максимальная 

Давление в системе 

теплоносителя 

максимальное 

кПа Указывается давление в системе теплоносителя   

максимальное 

Рабочая температура 

теплоносителя на входе 

°С Указывается рабочая тeмпepaтypa тeплoнocитeля 

на входе 

Рабочая тeмпepaтypa 

тeплoнocитeля на выходе 

°С Указывается рабочая тeмпepaтypa тeплoнocитeля 

на выходе 

Площадь  поверхности 

теплообмена 
м  Указывается площадь поверхности теплообмена 

 

Таблица 6.99 - Характеристики камеры орошения 

Наименование атрибута Единица 

измерения 

Описание 

Номинальная  воздухо- 

производительность 
м  Указывается номинальная 

воздухопроизводительность 

Коэффициент 

адиабатической 

- Указывается коэффициент адиабатической 

эффективности 
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эффективности 

Расход воды кг/ч Указывается расход воды 

Давление перед 

форсунками 
кг/см  Указывается давление перед форсунками 

Аэродинамическое 

сопротивление при 

номинальной воздухо- 

производительности 

Па Указывается аэродинамическое сопротивление при 

номинальной воздухопроизводительности 

 

Таблица 6.100 - Характеристики пароувлажнителя 

Наименование атрибута Единица 

измерения 

Описание 

Модель - Указывается модель пароувлажнителя 

Паропроизводи- тельность кг/ч Указывается паропроизводительность 

Давление на подаче воды Бар Указывается давление на подаче воды 

Температура воды °С Указывается температура воды 

Требуемая проводимость 

воды 

мкСм/см Указывается требуемая проводимость воды 

Выходные патрубки (пар), d мм Указывается диаметр выходных патрубков (пар) 

Дренажный патрубок, d мм Указывается диаметр дренажного  патрубка 

Паровой рукав, d мм Указывается диаметр 

парового рукава 

 

Таблица 6.101 - Характеристики камеры смешивания воздуха 

Наименование атрибута Единица 

измерения 

Описание 

Тип - Указывается вид теплогенератора 

Тип монтажа установки на стену, на 

потолок 

Указывается тип монтажа установки 

Расход воздуха м  Указывается расход воздуха 

Температура воздуха °С Указывается температура воздуха 

Влагосодержание воздуха г/кг с.в. Указывается влагосодержание воздуха 

 

Таблица 6.102 - Характеристики счетчика водяного 

Наименование атрибута Единица 

измерения 

Описание 

Тип счетчика - Указывается тип счетчика 

Класс точности - Указывается класс счетчика 

Максимальный расход м /ч Указывается максимальных расход воды, согласно 

ГОСТ Р 50193.1 [64] 

Номинальный расход м /ч Указывается номинальный расход воды, согласно 

ГОСТ Р 50193.1 [64] 

Переходный расход м /ч Указывается переходный расход воды, согласно 

ГОСТ Р 50193.1 [64] 

Минимальный расход м /ч Указывается минимальный расход воды, согласно 

ГОСТ Р 50193.1 [64] 

Номинальный диаметр мм Указывается номинальный  диаметр, согласно 

ГОСТ 28338 [45] 

Номинальное давление Па Указывается номинальное давление, согласно 

kodeks://link/d?nd=464623853
kodeks://link/d?nd=464623853
kodeks://link/d?nd=464623853
kodeks://link/d?nd=464623853
kodeks://link/d?nd=464629565
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ГОСТ 26349 [44] 

Срок службы лет Указывается срок службы в соответствии с 

Паспортом изделия 

Межповерочный интервал лет Указывается срок межповерочного интервала в 

соответствии с Паспортом изделия 

 

Таблица 6.103 - Характеристики здания 

Наименование атрибута Единица 

измерения 

Описание 

Тип объекта - Указывается тип объекта 

Адрес - Указывается адрес объекта 

Число этажей - Указывается число этажей 

Общая площадь здания - Указывается общая площадь здания 

Объем здания - Указывается объем здания 

Площадь застройки здания - Указывается площадь застройки 

Процент износа здания - Указывается процент износа 

Год проектирования г Указывается год окончания проектирования 

объекта 

Год строительства г Указывается год начала строительства объекта 

Год постройки г 

 

г Указывается год постройки объекта 

Год капитального 

ремонта 

г Указывается год проведения капитального ремонта 

объекта 

Срок службы лет Указывается срок службы объекта, согласно  

СП 255.1325800 [104] 

Тип эксплуатационного 

режима 

- Указывается тип эксплуатационного режима 

объекта, согласно СП 255.1325800 [104] 

Функциональное значение - Указывается функциональное значение объекта, 

согласно СП 255.1325800 [104] 

Эксплуатационные 

требования 

- Указывается 

эксплуатационные требования объекта, 

согласно СП 255.1325800 [104] 

Класс опасности 
 

I/II/III/IV Указывается класс опасности 

Степень огнестойкости 

здания 

- Указывается степень огнестойкости объекта, 

согласно СП 255.1325800 [104] 

Класс конструктивной 

пожарной опасности 

- Указывается класс конструктивной пожарной 

опасности, согласно Техническому регламенту о 

требованиях пожарной безопасности 

Данные по оснащению 

здания (сооружения) 

приборами учета расхода 

тепла, воды, 

электрической энергии и 

других ресурсов 

- Указываются данные по оснащению здания 

(сооружения) приборами учета расхода тепла, 

воды, электрической энергии и других ресурсов, 

согласно СП 255.1325800 [104] 

Периодичность 

проведения текущего и 

капитального ремонтов 

зданий 

лет 
 

Указывается периодичность проведения текущего и 

капитального ремонтов зданий, согласно  

СП 255.1325800 [104] 

Требования к системе - Указываются требования к системе общего 

kodeks://link/d?nd=464629563
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общего мониторинга 

технического состояния 

несущих строительных 

конструкций 

мониторинга технического состояния несущих 

строительных конструкций объекта, согласно 

 СП 255.1325800 [104] 

Класс энергетической 

эффективности 

- Указывается класс энергетической эффективности 

объекта 

Энергетический паспорт - Указывается наличие энергетического паспорта 

объекта 

Конструктивная схема - Указывается конструктивная схема 

Конструктивная система - Указывается конструктивная система 

 

Таблица 6.104 - Характеристики пандусов и рамп 

Наименование атрибута Единица 

измерения 

Описание 

Место 

расположения 

пандуса (рамп)  

- Указывается место расположения пандуса (рамп) 

Конструктивный 

вариант исполнения 

- Указывается конструктивный вариант исполнения  

Уклон % Указывается уклон пандуса (рамп) 

 

Таблица 6.105 - Характеристики ворот 

Наименование 

атрибута 

Единица измерения Описание 

Применение в 

объектах 

 

Промышленный сектор/здания 

общественного 

назначения/бытовой 

сектора/частное домовладение, 

гараж, бытовки, прилегающие 

территории 

Указывается применение в объектах, 

согласно ГОСТ 31174 [52] 

Место 

расположения 

ворот в стеновом 

проеме 

- Указывается место расположения 

ворот в стеновом проеме, согласно 

ГОСТ 31174 [52] 

Конструктивный 

вариант исполнения 

полотна 

- Указывается конструктивный вариант 

исполнения полотна, согласно  

ГОСТ 31174 [52] 

Класс по 

сопротивлению 

ветровой нагрузке 

- Указывается класс по 

сопротивлению ветровой 

нагрузке, согласно  

ГОСТ 31174 [52] 

Наличие защитных 

функций 

- Указывается наличие защитных 

функций, согласно ГОСТ 31174 [52] 

Механизм открывания - Указывается механизм открывания, 

согласно ГОСТ 31174 [52] 

Ворота распашные  

 

глухие/с калиткой Указывается вариант исполнения 

полотна ворот, согласно  

ГОСТ 18853 [33] 

Сопротивление 

теплопередаче 

(м
2
·°C)/Вт Указывается сопротивление 

теплопередаче ворот 
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Таблица 6.106 - Характеристики заполнения проёмов в покрытии (фонари, люки) 

Наименование 

атрибута 

Единица измерения Описание 

Конструктивное 

решение заполнения 

проёма  

- Указывается конструктивное решение 

заполнения проёма 

Материал каркаса - Указывается материал каркаса заполения 

проема 

Материал заполнения 

каркаса 

- Указывается материал заполнения каркаса 

проема 

Предел огнестойкости - Указывается предел огнестойкости 

заполения проема 

Допустимая нагрузка кПа Указывается допустимая нагрузка на 

проем 

Наличие 

открывающихся 

элементов 

- Указывается наличие открывающихся 

элементов заполения проема 

Способ открывания - Указывается способ открывания проема 

Обозначение - Указывается ссылку на действующий 

норматив (ГОСТ, СТО и т.д.) 

 

Таблица 6.107 - Характеристики точечных объектов 

Наименование 

атрибута 

Единица измерения Описание 

Наименование - Указывается наименование точки съемки 

(например: г.Высокая) 

Основная система 

координат 

- Указывается основная система координат 

(например: СК МГГТ) 

Широта град Указывается координата широта в метрах 

в используемой системе координат 

Долгота град Указывается координата долготы в метрах 

в используемой системе координат 

Отметка земли мм Указывается отметка земли в точке 

съемки 

Отметка точки мм Указывается верхняя отметка в точки 

съемки (например, для столба - это 

отметка верха столба) 

Дата съемки день_месяц Указывается дата проведения съемки 

Время съемки часы_минуты Указывается время в формате 

ЧАСОВ_МИНУТ 

Диаметр (сечение) 

столба (для столбов, 

опор, стоек и других 

подобных 

сооружении) 

мм Указывается диаметр (сечение) опоры 

различного назначения 
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Таблица 6.108 - Характеристики линейных объектов 

Наименование 

атрибута 

Единица измерения Описание 

Наименование - Указывается наименование точки съемки 

(например: г.Высокая) 

Длина мм Указывается длина линейного объекта 

Отметка земли 

максимальная 

мм Указывается максимальная отметка 

линейного объекта (для горизонталей, 

изобат максимальная и минимальная 

отметка будут  одинаковыми) 

Отметка земли 

минимальная 

мм Указывается минимальная отметка 

линейного объекта (обязательна только 

для линейных объектов, которые 

отличаются в плане по высоте в начале и 

в конце отрезка) 

Уклон отрезка мм/м Обязателен только для линейных 

объектов, которые отличаются в плане по 

высоте в начале и в конце отрезка 

 

Таблица 6.109 - Характеристики электрических и кабельных сетей 

Наименование 

атрибута 

Единица измерения Описание 

Напряжение кВ Указывается номинальное электрическое 

напряжение линии (только для 

электрических воздушных и кабельных 

сетей) 

Отметка в начале мм Указывается отметка провода в начале 

линейного отрезка (для электрических 

сетей и воздушных сетей связи) 

Отметка в конце мм Указывается отметка провода в конце 

линейного отрезка (для электрических 

сетей и воздушных сетей связи) 

Провес мм Указывается минимальное расстояние от 

земли до провода (применяется только 

для воздушных сетей) 

Глубина заложения 

кабеля в начале 

мм Указывается глубина до кабеля в начале 

линейного отрезка (только для кабельных 

сетей - электрических и связи) 

Глубина заложения 

кабеля в конце 

мм Указывается глубина до кабеля в конце 

линейного отрезка (только для кабельных 

сетей - электрических и связи) 

Состояние - Указывается состояние кабельной сети 

(действующая, бездействующая, 

строящаяся, проектируемая) 
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Таблица 6.110 - Характеристики трубопроводов 

Наименование атрибута Единица измерения Описание 

Материал - Указывается материал трубы 

Диаметр трубы мм Указывается диаметр трубы 

Отметка в начале мм Указывается отметка трубы в начале 

линейного отрезка 

Отметка в конце мм Указывается отметка трубы в конце 

линейного отрезка 

Состояние  Указывается состояние трубопровода 

(действующий, бездействующий, 

строящейся, проектируемый) 

Толщина стенки мм Указывается толщина стенки 

трубопровода 

Наличие изоляции - Указывается наличие изоляции 

трубопровода 

Тип транспортируемового 

продукта 

- Указывается тип продукта, 

транспортируемого по трубопроводу 

Давление Па Указывается давление на трубопроводе 

 

Таблица 6.111 - Характеристики осевых линий автомобильных дорог 

Наименование 

атрибута 

Единица измерения Описание 

Наименование улицы - Указывается наименование улицы 

(например: улица Строителей) 

Максимальная 

разрешенная скорость 

движения 

км/ч Указывается максимальная разрешенная 

скорость движения, согласно  

СП 34.13330 [90] 

Материал покрытия - Указывается материал покрытия дороги, 

согласно СП 34.13330 [90] 

Категория автодороги - Указывается категория автодороги, 

согласно СП 34.13330 [90] 

Высота туннеля мм Указывается высота проезда на участке 

дороги, проходящему через туннель 

Число полос движения шт. Указывается число полос движения, 

согласно СП 34.13330 [90] 

Интенсивность 

движения 

шт. Указывается количество транспортных 

средств, проходящих через поперечное 

сечение автомобильной дороги в единицу 

времени, согласно СП 34.13330 [90] 

Ширина проезжей 

части 

мм Указывается ширина проезжей части 

Ширина полосы 

движения 

мм Указывается ширина полосы движения, 

согласно СП 34.13330 [90] 

Ширина обочины мм Указывается ширина обочины, согласно 

СП 34.13330 [90] 

Ширина 

разделительной 

полосы 

мм Указывается ширина разделительной 

полосы, согласно СП 34.13330 [90] 

Тип пересечения - Указывается класс транспортного 

пересечения, согласно СП 34.13330 [90] 
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Таблица 6.112 - Характеристики осевых линий железный дорог 

Наименование 

атрибута 

Единица измерения Описание 

Номер пути - Указывается номер железнодорожного 

пути 

Ширина колеи мм Указывается ширина колеи железной 

дороги 

Максимальная 

разрешенная скорость 

движения 

км/ч Указывается максимальная разрешенная 

скорость движения, согласно  

СП 119.13330 [99] 

 

Таблица 6.113 - Характеристики площадных объектов 

Наименование 

атрибута 

Единица измерения Описание 

Наименование - Указывается наименование точки съемки 

(например: г.Высокая) 

Площадь м  Указывается площадь данного объекта 

(площадь рассчитывается по границе 

территории проведения инженерных 

изысканий (при наличии площадных 

объектов, продолжающихся за пределами 

участка, например, водохранилища)) 

Периметр м Указывается периметр данного 

площадного объекта (периметр 

рассчитывается по границе территории 

проведения инженерных изыскании (в 

периметр входят отрезки сторон 

площадного объекта, ограничивающего 

территорию проведения инженерных 

изыскании)) 

Отметка верха мм Указывается максимальная отметка 

объекта 

Отметка низа мм Указывается минимальная отметка 

объекта 

 

Таблица 6.114 - Характеристики водных объектов 

Наименование 

атрибута 

Единица измерения Описание 

Отметка уреза воды мм Указывается отметка уреза воды 

Глубина мм Указывается максимальная глубина на 

данном участке 

Дата ледостава день_месяц Указывается дата начала ледостава 

Дата ледотаяния день_месяц Указывается дата начала ледотаяния 

Период навигации день_месяц - день_месяц Указывается период навигации для 

судоходных водоемов 

Тип водного объекта - Указывается тип водного объекта 

Ширина в межень м Указывается ширина водного объекта в 

межень 
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Таблица 6.115 - Характеристики зданий и сооружений 

Наименование 

атрибута 

Единица измерения Описание 

Кадастровый номер 

(при наличии) 

- Указывается кадастровый номер, согласно 

данным Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр) 

Материал - Указывается основной материал, 

характеризующий сооружение (дерево, 

кирпич, железобетон и проч.) 

Этажность  надземная шт. Указывается количество надземных 

этажей здания (сооружения) 

Этажность подземная шт. Указывается количество подземных 

этажей здания (сооружения) 

Высота здания 

(сооружения) 

мм Указывается высота здания (сооружения) 

Отметка низа 

подземной части 

мм Указывается отметка подземной части 

здания 

Глубина заложения мм Указывается глубина заложения 

фундамента здания (сооружения) 

Функциональное 

назначение 

- Указывается функциональное назначение, 

согласно Классификатору строительной 

информации 

Состояние объекта - Указывается состояние объекта 

(эксплуатируется, сроится, 

реконструкция, разрушено) 

Адрес - Указывается адрес здания (сооружения) 

(например: ул.Строителей 29А, ст.1) 

Высота устоя (опоры) 

моста 

мм Указывается высота устоя либо опоры 

моста 

Отметка въезда 

(выезда) на (с) 

паркинг(а) 

мм Указывается отметка въезда (выезда) на 

(с) паркинг(а) 

 

Таблица 6.116 - Характеристики геологических данных 

Наименование 

атрибута 

Единица измерения Описание 

Вид инженерно- 

геологических 

выработок 

закопушки/расчистки/ 

канавы/траншеи/шурфы и 

дудки/шахты/штольни/ 

инженерно- геологические 

скважины 

Указывается вид инженерно- 

геологических выработок, согласно  

СП 446.1325800 [109] 

Линия мм Указывается положение границы слоев 

Точечный - Указывается цвет условного знака (для 

типа выработки) 

Дата бурения 

геологической 

скважины 

дд.мм.гг. Указывается дата бурения геологической 

скважины, согласно СП 446.1325800 [109] 

Глубина бурения мм Указывается глубина бурения 
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геологической 

скважины 

геологической скважины, согласно  

СП 446.1325800 [109] 

Диаметр 

геологической 

скважины 

мм Указывается диаметр геологической 

скважины, согласно СП 446.1325800 [109] 

Отметка устья 

геологической 

скважины 

мм Указывается отметка устья геологической 

скважины, согласно СП 446.1325800 [109] 

Отметка основания 

геологической 

скважины 

мм Указывается отметка основания 

геологической скважины, согласно  

СП 446.1325800 [109] 

Глубина подошвы 

геологического слоя 

мм Указывается глубина подошвы 

геологического слоя, согласно  

СП 446.1325800 [109] 

Мощность 

геологического слоя 

- Указывается мощность геологического 

слоя, согласно СП 446.1325800 [109] 

Тип геологического 

слоя 

- Указывается тип геологического слоя, 

согласно СП 446.1325800 [109] 

Категория сложности 

инженерно- 

геологических условий 

I/II/III Указывается категория сложности 

инженерно-геологических 

условий, согласно СП 446.1325800 [109] 

Вид специфических 

грунтов 

- Указывается вид специфических грунтов, 

согласно СП 446.1325800 [109] 

Класс (подкласс) 

грунтов 

- Указывается класс (подкласс) грунтов по 

природе структурных связей, согласно 

ГОСТ 25100 [40] 

Тип (подтип) грунтов - Указывается тип (подтип) грунтов по 

генезису, согласно ГОСТ 25100 [40] 

Вид (подвид) грунтов - Указывается вид (подвид) грунтов по 

вещественному, петрографическому или 

литологическому составу, согласно  

ГОСТ 25100 [40] 

Разновидность грунтов - Указывается разновидность грунтов по 

количественным показателям состава, 

строения, состояния и свойств грунтов, 

согласно ГОСТ 25100 [40] 

Тип подземных вод по 

происхождению 

- Указывается тип подземных вод по 

происхождению 

Тип подземных вод по 

степени 

минерализации 

- Указывается тип подземных вод по 

степени минерализации 

Тип подземных вод по 

химическому составу 

- Указывается тип подземных вод по 

химическому составу 

Тип подземных вод по 

условиям залегания 

- Указывается тип подземных вод по 

условиям залегания 

Геолого- 

литологическое 

строение 

- Указывается геолого- литологическое 

строение 

Природная влажность % Указывается природная влажность 

Влажность на границе % Указывается влажность на границе 
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текучести текучести 

Влажность на границе 

раскатывания 

% Указывается влажность на границе 

раскатывания 

Число пластичности % Указывается число пластичности 

Плотность 

(нормативное 

значение) 

г/см  Указывается плотность (нормативное 

значение) 

Плотность (расчетное 

значение) 
г/см  Указывается плотность (расчетное 

значение) 

Показатель текучести д.е. Указывается показатель текучести 

Плотность сухого 

грунта 
г/см  Указывается плотность сухого грунта 

Плотность частиц 

грунта 
г/см  Указывается плотность частиц грунта 

Коэффициент 

пористости 

- Указывается коэффициент пористости 

Удельное сцепление 

(нормативное 

значение) 

кПа Указывается удельное сцепление 

(нормативное значение) 

Удельное сцепление 

(расчетное значение) 

кПа Указывается удельное сцепление 

(расчетное значение) 

Угол внутреннего 

трения (нормативное 

значение) 

град Указывается угол внутреннего трения 

(нормативное значение) 

Угол внутреннего 

трения (расчетное 

значение) 

град Указывается угол внутреннего трения 

(расчетное значение) 

Модуль общей 

деформации 

МПа Указывается модуль общей деформации 

 

Таблица 6.117 - Характеристики гидрометеорологических данных 

Наименование 

атрибута 

Единица измерения Описание 

Ветровая нагрузка при 

гололеде (для участков 

строительства линий 

электропередач) 

- Указывается значение ветровых нагрузок 

согласно СП 20.13330 [83] 

Глубина промерзания 

грунта 

мм Указывается глубина промерзания грунта 

Дата появления 

снежного покрова 

день_месяц Указывается дата появления снежного 

покрова 

Дата разрушения 

снежного покрова 

день_месяц Указывается дата разрушения снежного 

покрова 

Дата схода снежного 

покрова 

день_месяц Указывается дата схода снежного покрова 

Дата установления 

снежного покрова 

день_месяц Указывается дата установления снежного 

покрова 

Даты перехода 

средней суточной 

день_месяц Указываются даты перехода средней 

суточной температуры воздуха через 
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температуры воздуха 

через заданные 

значения 

заданные значения 

Количество жидких 

осадков (в процентах 

от общего количества) 

в январе (для участков 

строительства линий 

электропередач) 

% Указывается количество жидких осадков 

(в процентах от общего количества) в 

январе 

Количество жидких 

осадков (в процентах 

от общего количества) 

в феврале (для 

участков 

строительства линий 

электропередач) 

% Указывается количество жидких осадков 

(в процентах от общего количества) в 

феврале 

Количество жидких 

осадков (в процентах 

от общего количества) 

в марте (для участков 

строительства линий 

электропередач) 

% Указывается количество жидких осадков 

(в процентах от общего количества) в 

марте 

Количество жидких 

осадков (в процентах 

от общего количества) 

в апреле (для участков 

строительства линий 

электропередач) 

% Указывается количество жидких осадков 

(в процентах от общего количества) в 

апреле 

Количество жидких 

осадков (в процентах 

от общего количества) 

в мае (для участков 

строительства линий 

электропередач) 

% Указывается количество жидких осадков 

(в процентах от общего количества) в 

мае 

Количество жидких 

осадков (в процентах 

от общего количества) 

в июне (для участков 

строительства линий 

электропередач) 

% Указывается количество жидких осадков 

(в процентах от общего количества) в 

июне 

Количество жидких 

осадков (в процентах 

от общего количества) 

в июле (для участков 

строительства линий 

электропередач) 

% Указывается количество жидких осадков 

(в процентах от общего количества) в 

июле 

Количество жидких 

осадков (в процентах 

от общего количества) 

в августе (для 

% Указывается количество жидких осадков 

(в процентах от общего количества) в 

августе 
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участков 

строительства линий 

электропередач) 

Количество жидких 

осадков (в процентах 

от общего количества) 

в сентябре (для 

участков 

строительства линий 

электропередач) 

% Указывается количество жидких осадков 

(в процентах от общего количества) в 

сентябре 

Количество жидких 

осадков (в процентах 

от общего количества) 

в октябре (для 

участков 

строительства линий 

электропередач) 

% Указывается количество жидких осадков 

(в процентах от общего количества) в 

октябре 

Количество жидких 

осадков (в процентах 

от общего количества) 

в ноябре (для участков 

строительства линий 

электропередач) 

% Указывается количество жидких осадков 

(в процентах от общего количества) в 

ноябре 

Количество жидких 

осадков (в процентах 

от общего количества) 

в декабре (для 

участков 

строительства линий 

электропередач) 

% Указывается количество жидких осадков 

(в процентах от общего количества) в 

декабре 

Количество жидких 

осадков (в процентах 

от общего количества) 

за год (для участков 

строительства линий 

электропередач) 

% Указывается количество жидких осадков 

(в процентах от общего количества) по 

месяцам и за год 

Количество  

смешанных осадков (в 

процентах от общего 

количества) в январе 

(для участков 

строительства линий 

электропередач) 

% Указывается количество смешанных 

осадков (в процентах от общего 

количества) в январе 

Количество  

смешанных осадков (в 

процентах от общего 

количества) в феврале 

(для участков 

строительства линий 

электропередач) 

% Указывается количество смешанных 

осадков (в процентах от общего 

количества) в феврале 
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Количество  

смешанных осадков (в 

процентах от общего 

количества) в марте 

(для участков 

строительства линий 

электропередач) 

% Указывается количество смешанных 

осадков (в процентах от общего 

количества) в марте 

Количество  

смешанных осадков (в 

процентах от общего 

количества) в апреле 

(для участков 

строительства линий 

электропередач) 

% Указывается количество смешанных 

осадков (в процентах от общего 

количества) в апреле 

Количество  

смешанных осадков (в 

процентах от общего 

количества) в мае (для 

участков 

строительства линий 

электропередач) 

% Указывается количество смешанных 

осадков (в процентах от общего 

количества) в мае 

Количество  

смешанных осадков (в 

процентах от общего 

количества) в июне 

(для участков 

строительства линий 

электропередач) 

% Указывается количество смешанных 

осадков (в процентах от общего 

количества) в июне 

Количество  

смешанных осадков (в 

процентах от общего 

количества) в июле 

(для участков 

строительства линий 

электропередач) 

% Указывается количество смешанных 

осадков (в процентах от общего 

количества) в июле 

Количество  

смешанных осадков (в 

процентах от общего 

количества) в августе 

(для участков 

строительства линий 

электропередач) 

% Указывается количество смешанных 

осадков (в процентах от общего 

количества) в августе 

Количество  

смешанных осадков (в 

процентах от общего 

количества) в сентябре 

(для участков 

строительства линий 

электропередач) 

% Указывается количество смешанных 

осадков (в процентах от общего 

количества) в сентябре 

Количество  

смешанных осадков (в 

% Указывается количество смешанных 

осадков (в процентах от общего 
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процентах от общего 

количества) в октябре 

(для участков 

строительства линий 

электропередач) 

количества) в октябре 

Количество  

смешанных осадков (в 

процентах от общего 

количества) в ноябре 

(для участков 

строительства линий 

электропередач) 

% Указывается количество смешанных 

осадков (в процентах от общего 

количества) в ноябре 

Количество  

смешанных осадков (в 

процентах от общего 

количества) в декабре 

(для участков 

строительства линий 

электропередач) 

% Указывается количество смешанных 

осадков (в процентах от общего 

количества) в декабре 

Количество  

смешанных осадков (в 

процентах от общего 

количества) за год (для 

участков 

строительства линий 

электропередач) 

% Указывается количество смешанных 

осадков (в процентах от общего 

количества) по месяцам и за год 

Количество твердых 

осадков (в процентах 

от общего количества) 

в январе (для участков 

строительства линий 

электропередач) 

% Указывается количество твердых осадков 

(в процентах от общего количества) в 

январе 

Количество твердых 

осадков (в процентах 

от общего количества) 

в феврале (для 

участков 

строительства линий 

электропередач) 

% Указывается количество твердых осадков 

(в процентах от общего количества) в 

феврале 

Количество твердых 

осадков (в процентах 

от общего количества) 

в марте (для участков 

строительства линий 

электропередач) 

% Указывается количество твердых осадков 

(в процентах от общего количества) в 

марте 

Количество твердых 

осадков (в процентах 

от общего количества) 

в апреле (для участков 

строительства линий 

электропередач) 

% Указывается количество твердых осадков 

(в процентах от общего количества) в 

апреле 
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Количество твердых 

осадков (в процентах 

от общего количества) 

в мае (для участков 

строительства линий 

электропередач) 

% Указывается количество твердых осадков 

(в процентах от общего количества) в мае 

Количество твердых 

осадков (в процентах 

от общего количества) 

в июне (для участков 

строительства линий 

электропередач) 

% Указывается количество твердых осадков 

(в процентах от общего количества) в 

июне 

Количество твердых 

осадков (в процентах 

от общего количества) 

в июле (для участков 

строительства линий 

электропередач) 

% Указывается количество твердых осадков 

(в процентах от общего количества) в 

июле 

Количество твердых 

осадков (в процентах 

от общего количества) 

в августе (для 

участков 

строительства линий 

электропередач) 

% Указывается количество твердых осадков 

(в процентах от общего количества) в 

августе 

Количество твердых 

осадков (в процентах 

от общего количества) 

в сентябре (для 

участков 

строительства линий 

электропередач) 

% Указывается количество твердых осадков 

(в процентах от общего количества) в 

сентябре 

Количество твердых 

осадков (в процентах 

от общего количества) 

в октябре (для 

участков 

строительства линий 

электропередач) 

% Указывается количество твердых осадков 

(в процентах от общего количества) в 

октябре 

Количество твердых 

осадков (в процентах 

от общего количества) 

в ноябре (для участков 

строительства линий 

электропередач) 

% Указывается количество твердых осадков 

(в процентах от общего количества) в 

ноябре 

Количество твердых 

осадков (в процентах 

от общего количества) 

в декабре (для 

участков 

строительства линий 

% Указывается количество твердых осадков 

(в процентах от общего количества) в 

декабре 
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электропередач) 

Количество твердых 

осадков (в процентах 

от общего количества) 

за год (для участков 

строительства линий 

электропередач) 

% Указывается количество твердых осадков 

(в процентах от общего количества) по 

месяцам и за год 

Максимальная 

наблюдаемая скорость 

ветра (для участков 

строительства линий 

электропередач) 

м/с Указывается максимальная наблюдаемая 

скорость ветра 

Максимальная 

расчетная с заданной 

повторяемостью 

скорость ветра (для 

участков 

строительства линий 

электропередач) 

м/с Указывается максимальная расчетная с 

заданной повторяемостью скорость ветра 

Максимальная 

толщина стенки 

гололеда 

мм Указывается максимальная толщина 

стенки гололеда 

Максимальное 

значение влажности 

воздуха 

г/м  Указывается максимальное значение 

влажности воздуха 

Максимальное 

значение 

интенсивности 

атмосферных осадков 

мм/сут Указывается максимальное значение 

интенсивности атмосферных осадков 

Максимальное 

значение количества 

атмосферных осадков 

мм/сут Указывается максимальное значение 

количества атмосферных осадков 

Максимальное 

значение скорости 

ветра 

м/с Указывается максимальное значение 

скорости ветра 

Максимальное 

значение температуры 

°С Указывается максимальное значение 

температуры 

Минимальное 

значение влажности 

воздуха 

г/м  Указывается минимальное значение 

влажности воздуха 

Минимальное 

значение 

интенсивности 

атмосферных осадков 

мм/сут Указывается минимальное значение 

интенсивности атмосферных осадков 

Минимальное 

значение количества 

атмосферных осадков 

мм/сут Указывается минимальное значение 

количества атмосферных осадков 

Минимальное 

значение скорости 

ветра 

м/с Указывается минимальное значение 

скорости ветра 
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Минимальное 

значение температуры 

°С Указывается минимальное значение 

температуры воздуха 

Наибольшая  высота 

снежного покрова 

мм Указывается наибольшая высота 

снежного покрова 

Плотность снежного 

покрова (для участков 

строительства линий 

электропередач) 

кг/м Указывается плотность снежного покрова 

Продолжительность 

периода с 

температурой воздуха 

выше заданных 

значений 

сут Указывается продолжительность периода 

с температурой воздуха выше заданных 

значений 

Продолжительность 

периода с 

температурой воздуха 

ниже заданных 

значений 

сут Указывается продолжительность периода 

с температурой воздуха ниже заданных 

значений 

Продолжительность 

теплого периода 

сут Указывается продолжительность теплого 

периода 

Продолжительность 

холодного периода 

сут Указывается продолжительность 

холодного периода 

Средняя зональная 

составляющая 

результирующего 

вектора скорости ветра 

- Указывается значение средней зональной  

составляющей результирующего вектора 

скорости ветра по ГОСТ 24728 [38] 

Средняя 

меридиональная 

составляющая 

результирующего 

вектора скорости ветра 

м/с Указывается значение средней 

меридиональной  составляющей 

результирующего вектора скорости ветра 

по ГОСТ 24728 [38] 

Модуль 

результирующего 

вектора скорости ветра 

м/с Указывается значение модуля 

результирующего вектора скорости ветра 

по ГОСТ 24728 [38] 

Средняя скалярная 

скорость ветра по 

фактическим 

наблюдениям 

м/с Указывается значение средней скалярной 

скорости ветра по фактическим 

наблюдениям по ГОСТ 24728 [38] 

Средняя скалярная 

скорость ветра, 

рассчитанная по 

закону нормального 

кругового закона 

распределения 

м/с Указывается значение средней скалярной 

скорости ветра, рассчитанной по закону 

нормального кругового закона 

распределения по ГОСТ 24728 [38] 

Среднее 

квадратическое 

отклонение векторов 

скорости ветра 

- Указывается значение по  

ГОСТ 24728 [38] 

Максимальная 

скорость ветра, 

м/с Указывается значение максимальной 

скорости ветра, наблюдаемой один раз в 
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наблюдаемая один раз 

в десять лет 

десять лет по ГОСТ 24728 [38] 

Направление 

результирующего 

вектора скорости 

ветра, отсчитываемое 

от севера по часовой 

стрелке 

- Указывается значение направления 

результирующего вектора скорости ветра, 

отсчитываемое от севера по часовой 

стрелке по ГОСТ 24728 [38] 

Среднее 

квадратическое 

отклонение зональной 

составляющей 

результирующего 

вектора скорости ветра 

- Указывается значение среднего 

квадратического отклонения зональной 

составляющей результирующего вектора 

скорости ветра по ГОСТ 24728 [38] 

Среднее 

квадратическое 

отклонение 

меридиональной 

составляющей 

результирующего 

вектора скорости ветра 

- Указывается значение среднего 

квадратического отклонения 

меридиональной составляющей 

результирующего вектора скорости ветра 

по ГОСТ 24728 [38] 

Расчетные скорости 

ветра на высотах 

м/с Указываются расчетные скорости ветра на 

высотах 

Расчетные скорости 

ветра на уровне 

земной поверхности 

м/с Указываются расчетные скорости ветра на 

уровне земной поверхности 

Расчетный  суточный 

минимум осадков 

мм/сут Указывается расчетный суточный 

минимум осадков 

Сведения о закрытости 

гололедного станка 

(для участков 

строительства линий 

электропередач) 

- Указывается сведения о закрытости 

гололедного станка 

Среднегодовая 

продолжительность 

гроз (для участков 

строительства линий 

электропередач) 

ч Указывается среднегодовая 

продолжительность гроз 

Среднее значение 

влажности воздуха 
г/м  Указывается среднее значение влажности 

воздуха 

Среднее значение 

интенсивности 

атмосферных осадков 

мм/сут Указывается среднее значение 

интенсивности атмосферных осадков 

Среднее значение 

количества 

атмосферных осадков 

мм/сут Указывается среднее значение количества 

атмосферных осадков 

Среднее значение 

скорости ветра 

(годовое и месячное) 

м/с Указывается среднее значение скорости 

ветра (годовое и месячное) 

Среднее значение °С Указывается среднее значение 
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температуры температуры 

Среднее и наибольшее 

число дней с сильным 

ветром (для участков 

строительства линий 

электропередач) 

- Указывается среднее и наибольшее число 

дней с сильным ветром 

Среднее и наибольшее 

число дней с туманами 

и росами за январь 

(для участков 

строительства линий 

электропередач) 

- Указывается среднее и наибольшее число 

дней (через точку с запятой) с туманами и 

росами за январь 

Среднее и наибольшее 

число дней с туманами 

и росами за февраль 

(для участков 

строительства линий 

электропередач) 

- Указывается среднее и наибольшее число 

дней (через точку с запятой) с туманами и 

росами за февраль 

Среднее и наибольшее 

число дней с туманами 

и росами за март (для 

участков 

строительства линий 

электропередач) 

- Указывается среднее и наибольшее число 

дней (через точку с запятой) с туманами и 

росами за март 

Среднее и наибольшее 

число дней с туманами 

и росами за апрель 

(для участков 

строительства линий 

электропередач) 

- Указывается среднее и наибольшее число 

дней (через точку с запятой) с туманами и 

росами за апрель 

Среднее и наибольшее 

число дней с туманами 

и росами за май (для 

участков 

строительства линий 

электропередач) 

- Указывается среднее и наибольшее число 

дней (через точку с запятой) с туманами и 

росами за май 

Среднее и наибольшее 

число дней с туманами 

и росами за июнь (для 

участков 

строительства линий 

электропередач) 

- Указывается среднее и наибольшее число 

дней (через точку с запятой) с туманами и 

росами за июнь 

Среднее и наибольшее 

число дней с туманами 

и росами за июль (для 

участков 

строительства линий 

электропередач) 

- Указывается среднее и наибольшее число 

дней (через точку с запятой) с туманами и 

росами за июль 

Среднее и наибольшее 

число дней с туманами 

- Указывается среднее и наибольшее число 

дней (через точку с запятой) с туманами и 
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и росами за август (для 

участков 

строительства линий 

электропередач) 

росами за август 

Среднее и наибольшее 

число дней с туманами 

и росами за сентябрь 

(для участков 

строительства линий 

электропередач) 

- Указывается среднее и наибольшее число 

дней (через точку с запятой) с туманами и 

росами за сентябрь 

Среднее и наибольшее 

число дней с туманами 

и росами за октябрь 

(для участков 

строительства линий 

электропередач) 

- Указывается среднее и наибольшее число 

дней (через точку с запятой) с туманами и 

росами за октябрь 

Среднее и наибольшее 

число дней с туманами 

и росами за ноябрь 

(для участков 

строительства линий 

электропередач) 

- Указывается среднее и наибольшее число 

дней (через точку с запятой) с туманами и 

росами за ноябрь 

Среднее и наибольшее 

число дней с туманами 

и росами за декабрь 

(для участков 

строительства линий 

электропередач) 

- Указывается среднее и наибольшее число 

дней (через точку с запятой) с туманами и 

росами за декабрь 

Среднее и наибольшее 

число дней с туманами 

и росами за год (для 

участков 

строительства линий 

электропередач) 

- Указывается среднее и наибольшее число 

дней (через точку с запятой) с туманами и 

росами за год 

Средние суммы 

атмосферных осадков 

за год (для участков 

строительства линий 

электропередач) 

мм Указываются средние суммы 

атмосферных осадков за год 

Средние суммы 

атмосферных осадков 

по месяцам теплого 

периода (для участков 

строительства линий 

электропередач) 

мм Указываются средние суммы 

атмосферных осадков по месяцам теплого 

периода 

Средние суммы 

атмосферных осадков 

по месяцам холодного 

периода (для участков 

строительства линий 

мм Указываются средние суммы 

атмосферных осадков по месяцам 

холодного периода 
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электропередач) 

Средняя декадная 

высота снежного 

покрова (для участков 

строительства линий 

электропередач) 

мм Указывается средняя декадная высота 

снежного покрова 

Средняя за январь 

температура почвы на 

поверхности и 

распределение по 

глубине (для участков 

строительства трасс 

магистральных 

трубопроводов) 

°С Указывается средняя за январь 

температура почвы на поверхности и 

распределение по глубине 

Средняя за февраль 

температура почвы на 

поверхности и 

распределение по 

глубине (для участков 

строительства трасс 

магистральных 

трубопроводов) 

°С Указывается средняя за февраль 

температура почвы на поверхности и 

распределение по глубине 

Средняя за март 

температура почвы на 

поверхности и 

распределение по 

глубине (для участков 

строительства трасс 

магистральных 

трубопроводов) 

°С Указывается средняя за март температура 

почвы на поверхности и распределение по 

глубине 

Средняя за апрель 

температура почвы на 

поверхности и 

распределение по 

глубине (для участков 

строительства трасс 

магистральных 

трубопроводов) 

°С Указывается средняя за апрель 

температура почвы на поверхности и 

распределение по глубине 

Средняя за май 

температура почвы на 

поверхности и 

распределение по 

глубине 

(для участков 

строительства трасс 

магистральных 

трубопроводов) 

°С Указывается средняя за май температура 

почвы на поверхности и распределение по 

глубине 

Средняя за июнь 

температура почвы на 

поверхности и 

распределение по 

°С Указывается средняя за июнь температура 

почвы на поверхности и распределение по 

глубине 
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глубине (для участков 

строительства трасс 

магистральных 

трубопроводов) 

Средняя за июль 

температура почвы на 

поверхности и 

распределение по 

глубине (для участков 

строительства трасс 

магистральных 

трубопроводов) 

°С Указывается средняя за июль температура 

почвы на поверхности и распределение по 

глубине 

Средняя за август 

температура почвы на 

поверхности и 

распределение по 

глубине (для участков 

строительства трасс 

магистральных 

трубопроводов) 

°С Указывается средняя за август 

температура почвы на поверхности и 

распределение по глубине 

Средняя за сентябрь 

температура почвы на 

поверхности и 

распределение по 

глубине (для участков 

строительства трасс 

магистральных 

трубопроводов) 

°С Указывается средняя за сентябрь 

температура почвы на поверхности и 

распределение по глубине 

Средняя за октябрь 

температура почвы на 

поверхности и 

распределение по 

глубине (для участков 

строительства трасс 

магистральных 

трубопроводов) 

°С Указывается средняя за октябрь 

температура почвы на поверхности и 

распределение по глубине 

Средняя за ноябрь 

температура почвы на 

поверхности и 

распределение по 

глубине (для участков 

строительства трасс 

магистральных 

трубопроводов) 

°С Указывается средняя за ноябрь 

температура почвы на поверхности и 

распределение по глубине 

Средняя за декабрь 

температура почвы на 

поверхности и 

распределение по 

глубине (для участков 

строительства трасс 

магистральных 

°С Указывается средняя за декабрь 

температура почвы на поверхности и 

распределение по глубине 
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трубопроводов) 

Средняя за год 

температура почвы на 

поверхности и 

распределение по 

глубине (для участков 

строительства трасс 

магистральных 

трубопроводов) 

°С Указывается средняя за год температура 

почвы на поверхности и распределение по 

глубине 

Средняя, 

максимальная и 

минимальная из 

наибольших высот 

снежного покрова (по 

постоянной рейке) за 

год (для участков 

строительства линий 

электропередач) 

мм Указывается средняя, максимальная и 

минимальная из наибольших высот 

снежного покрова (по постоянной рейке) 

за год 

Число дней с грозой 

по месяцам и за год 

(для участков 

строительства линий 

электропередач) 

шт. Указывается число дней с грозой по 

месяцам и за год 

Число дней с метелями 

и пыльными бурями 

по месяцам и за год 

(для участков 

строительства линий 

электропередач) 

шт. Указывается число дней с метелями и 

пыльными бурями по месяцам и за год 

Число разрядов 

молний в землю 

между облаками в 

горных районах (для 

участков 

строительства линий 

электропередач) 

шт. Указывается число разрядов молний в 

землю между облаками в горных районах 

Эквивалентная 

толщина стенки 

гололеда (для участков 

строительства линий 

электропередач) 

мм Указывается эквивалентная толщина 

стенки гололеда 

 

Таблица 6.118 - Характеристики данных гидрологического режима рек 

Наименование 

атрибута 

Единица измерения Описание 

Выдающийся уровень 

высоких вод (для 

участков 

строительства линий 

электропередач) 

мм Указывается выдающийся уровень 

высоких вод или высший из числа 

известных, год его наступления и 

примерная обеспеченность по аналогу 
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Высший наблюденный 

уровень (для участков 

строительства линий 

электропередач) 

мм Указывается высший наблюденный 

уровень воды в реке на данном участке 

Уровень воды - Указывается уровень воды 

Участок водного 

объекта 

Русло/пойма Указывается участок водного объекта 

Глубина (для участков 

строительства линий 

электропередач) 

мм Указывается максимальная глубина на 

данном участке 

Граница зоны 

деформации берега к 

концу 

прогнозируемого 

периода 

мм Указывается расчетная граница зоны 

деформации берега к концу 

прогнозируемого периода 

Границы затопления мм Указывается граница затопления по 

статистике наблюдений 

Границы затопления 

при расчетных 

уровнях 

мм Указывается граница затопления при 

расчетных уровнях половодья 

График связи расходов 

воды с мутностью (для 

участков 

строительства 

объектов речного 

транспорта) 

- Указывается зависимость расходов воды и 

мутности в табличной форме 

График связи расходов 

воды с расходами 

наносов (для участков 

строительства 

объектов речного 

транспорта) 

- Указывается зависимость расходов воды и 

расходов наносов в табличной форме 

График связи расходов 

воды с уровнями (для 

участков 

строительства 

объектов речного 

транспорта) 

- Указывается зависимость расходов воды и 

уровней в табличной форме 

Дата вскрытия день_месяц Указывается дата вскрытия льда 

Дата замерзания день_месяц Указывается дата замерзания льда 

Дата начала ледохода 

(средние и крайние 

даты) 

день_месяц Указываются средние и крайние даты 

начала ледохода 

Дата окончания 

ледохода (средние и 

крайние даты) 

день_месяц Указываются средние и крайние даты 

окончания ледохода 

Зоны ледохода на 

пойме 

мм Указывается граница зоны ледохода на 

пойме 

Интенсивность 

подъема (для участков 

мм/сут Указывается интенсивность подъема 
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строительства линий 

электропередач) 

Интенсивность спада 

(для участков 

строительства линий 

электропередач) 

мм/сут Указывается интенсивность спада 

Максимальный сток с 

бассейнов малых рек 

(для участков 

строительства трасс 

автомобильных и 

железных дорог) 

м  Указывается максимальный сток с 

бассейнов малых рек 

Максимальный сток с 

бассейнов средних и 

больших рек (для 

участков 

строительства трасс 

автомобильных и 

железных дорог) 

м  Указывается максимальный сток с 

бассейнов средних и больших рек 

Навалы льда (для 

участков 

строительства линий 

электропередач) 

- Указываются места образования, высота, 

ширина, протяженность 

Наибольшие размеры 

льдин руслового и 

старичного 

происхождения 

мм Указываются наибольшие размеры льдин 

руслового и старичного происхождения 

Наивысший уровень 

ледохода 

мм Указывается наивысший уровень 

ледохода 

Наличие 

внутриводного льда 

- Указывается факт наличия внутриводного 

льда (да/нет) 

Наличие зажоров при 

ледоходе 

- Указывается факт наличия зажоров при 

ледоходе (да/нет) 

Наличие заторов при 

ледоходе 

- Указывается факт наличия заторов при 

ледоходе (да/нет) 

Наличие шуги у льда - Указывается факт наличия внутриводного 

льда (да/нет) 

Начало возможной 

ледовой переправы 

(для участков 

строительства линий 

электропередач) 

день_месяц Указывается дата начала возможной 

ледовой переправы 

Продолжительность 

стояния высоких 

уровней (для участков 

строительства линий 

электропередач) 

сут Указывается продолжительность стояния 

высоких уровней 

Расчетные 

максимальные 

расходы воды 

м /сут Указываются расчетные максимальные 

расходы воды 
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Расчетные 

максимальные уровни 

воды 

мм Указываются расчетные максимальные 

уровни воды 

Расчетные 

минимальные расходы 

воды 

м /сут Указывается расчетные минимальные 

расходы воды 

Расчетные 

минимальные уровни 

воды 

мм Указывается расчетные минимальные 

уровни воды 

Расчетные скорости 

течений 

м/с Указываются расчетные скорости течений 

Режим руслового 

процесса 

- Указывается тип руслового процесса, 

интенсивность и степень его развития, 

характеристика деформации берегов 

Режим уровней 

(наивысшие уровни 

воды) 

мм Указываются наивысшие уровни воды 

Содержание основных 

нормируемых 

ингредиентов 

химического состава 

(для участков 

строительства 

объектов речного 

транспорта) 

мг/см  Указывается содержание основных 

нормируемых ингредиентов химического 

состава согласно СанПиН 2.1.4.1074 

Средние и крайние 

даты начала и 

окончания весеннего 

половодья (для 

участков 

строительства линий 

электропередач) 

день_месяц Указываются средние и крайние даты 

начала и окончания весеннего половодья 

Средняя скорость 

планового смещения 

русла 

мм/г Указывается средняя скорость планового 

смещения русла 

Средняя скорость 

течения по участкам 

профиля перехода при 

расчетных условиях 

(для участков 

строительства линий 

электропередач) 

м/с Указывается средняя скорость течения по 

участкам профиля перехода при 

расчетных условиях 

Сроки наступления 

основных фаз 

ледового режима 

день_месяц Указывается сроки наступления основных 

фаз ледового режима 

Схема направления 

движения льдин (для 

участков 

строительства линий 

электропередач) 

мм Указываются координаты векторов 

направления движения льдин 
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Толщина льда 

наибольшая 

наблюденная и в 

предледоходный 

период (для участков 

строительства линий 

электропередач) 

мм Указывается толщина льда наибольшая 

наблюденная и в предледоходный период 

Угол подхода льдин к 

трассе в местах 

установки пойменных 

опор (для участков 

строительства линий 

электропередач) 

град Указывается угол подхода льдин к трассе 

в местах установки пойменных опор 

Уровень воды низкой 

межени (для участков 

строительства линий 

электропередач) 

мм Указывается уровень воды низкой межени 

Уровень воды средней 

межени 

мм Указывается уровень воды средней 

межени 

Характеристика 

литодинамических 

процессов 

- Указывается характеристика 

литодинамических процессов 

Ширина (для участков 

строительства линий 

электропередач) 

мм Указывается максимальная ширина на 

данном участке 

 

Таблица 6.119 - Характеристики данных режима прибрежной зоны морей 

Наименование 

атрибута 

Единица измерения Описание 

Волнение баллы Указывается максимальная величина 

волнения 

Дата вскрытия день_месяц Указывается дата вскрытия льда 

Дата замерзания день_месяц Указывается дата замерзания льда 

Дата начала ледохода день_месяц Указываются средние и крайние даты 

начала ледохода 

Дата окончания 

ледохода 

день_месяц Указываются средние и крайние даты 

окончания ледохода 

Наивысшие уровни 

воды 

мм Указываются расчетные наивысшие 

уровни воды 

Наличие 

внутриводного льда 

- Указывается факт наличия внутриводного 

льда (да/нет) 

Наличие зажоров при 

ледоходе 

- Указывается факт наличия зажоров при 

ледоходе (да/нет) 

Наличие заторов при 

ледоходе 

- Указывается факт наличия заторов при 

ледоходе (да/нет) 

Наличие шуги у льда - Указывается факт наличия внутриводного 

льда (да/нет) 

Приливно-отливные   

колебания уровней 

воды 

мм Указываются приливно-отливные 

колебания уровней воды 
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Расчетная амплитуда 

вертикальных 

деформаций пляжа к 

концу 

прогнозируемого 

периода 

мм Указывается расчетная амплитуда 

вертикальных деформаций пляжа к концу 

прогнозируемого периода 

Расчетная амплитуда 

вертикальных 

деформаций 

подводного склона к 

концу 

прогнозируемого 

периода 

мм Указывается расчетная амплитуда 

вертикальных деформаций подводного 

склона к концу прогнозируемого периода 

Расчетная амплитуда 

плановых деформаций 

пляжа к концу 

прогнозируемого 

периода 

мм Указывается расчетная амплитуда 

плановых деформаций пляжа к концу 

прогнозируемого периода 

Расчетная амплитуда 

плановых деформаций 

подводного склона к 

концу 

прогнозируемого 

периода 

мм Указывается расчетная амплитуда 

плановых деформаций подводного склона 

к концу прогнозируемого периода 

Расчетная высота волн мм Указывается расчетная высота волн 

Расчетная 

интенсивность 

вертикальных 

деформаций пляжа к 

концу 

прогнозируемого 

периода 

мм/г Указывается расчетная интенсивность 

вертикальных деформаций пляжа к концу 

прогнозируемого периода 

Расчетная 

интенсивность 

вертикальных 

деформаций 

подводного склона к 

концу 

прогнозируемого 

периода 

мм/г Указывается расчетная интенсивность 

вертикальных деформаций подводного 

склона к концу прогнозируемого периода 

Расчетная 

интенсивность 

плановых деформаций 

пляжа к концу 

прогнозируемого 

периода 

мм/г Указывается расчетная интенсивность 

плановых деформаций пляжа к концу 

прогнозируемого периода 

Расчетная 

интенсивность 

плановых деформаций 

подводного склона к 

мм/г Указывается расчетная интенсивность 

плановых деформаций подводного склона 

к концу прогнозируемого периода 
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концу 

прогнозируемого 

периода 

Расчетные наивысшие 

уровни воды 

мм Указываются расчетные наивысшие 

уровни воды 

Сгоны и нагоны мм Указывается наличие сгонов и нагонов и 

колебания уровня воды 

Характеристика 

литодинамических 

процессов 

- Указывается характеристика 

литодинамических процессов 

 

Таблица 6.120 - Характеристики данных о переработке берегов озер, водохранилищ и 

абразию морских берегов 

Наименование 

атрибута 

Единица измерения Описание 

Интенсивность 

процесса 

мм/г Указывается интенсивность процесса 

Направленность 

процесса 

- Указывается направленность процесса 

переработки берегов 

Положение границ 

зоны переработки 

(абразии) берега к 

концу 

прогнозируемого 

периода 

мм Указываются расчетные границы зоны 

переработки (абразии) берега к концу 

прогнозируемого периода 

Расчетный профиль 

берега к концу 

прогнозируемого 

периода 

мм Указываются координаты расчетного 

профиля берега к концу прогнозируемого 

периода 

Степень развития 

процесса 

- Указывается степень развития процесса 

переработки берегов 

Тип процесса - Указывается тип процесса переработки 

 

Таблица 6.121 - Характеристики данных о селях 

Наименование атрибута Единица измерения Описание 

Границы 

распространения селевых 

потоков 

мм Указываются границы распространения 

селевых потоков 

Максимальные объемы 

селевого стока 
м  Указывается максимальные объемы 

селевого стока 

Максимальные расходы 

селевого стока 
м /с Указывается максимальные расходы 

селевого стока 

Максимальный объем 

выноса за один паводок 
м  Указывается максимальный объем выноса 

за один паводок 

Продолжительность 

селеопасного периода 

сут Указывается продолжительность 

селеопасного периода 

Расчетные суточные 

максимумы осадков 

мм/сут Указываются расчетные суточные 

максимумы осадков 
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Скорость движения 

селевого потока 

м/с Указывается скорость движения селевого 

потока 

Частота схода селей шт./г Указывается частота схода селей 

Ширина зоны 

прохождения селевого 

потока 

мм Указывается ширина зоны прохождения 

селевого потока 

 

Таблица 6.122 - Характеристики данных о снежных лавинах 

Наименование атрибута Единица измерения Описание 

Границы 

распространения лавин и 

действия воздушной 

волны 

мм Указываются границы распространения 

лавин и действия воздушной волны 

Объем лавины м Указывается объем лавины 

Плотность лавины кг/м Указывается плотность лавины 

Продолжительность 

лавиноопасного периода 

сут Указывается продолжительность 

лавиноопасного периода 

Сила удара лавины и 

воздушной волны 

Н Указывается сила удара лавины и 

воздушной волны 

Скорость движения 

лавины 

м/с Указывается скорость движения лавины 

Толщина отложения 

лавины 

мм Указывается толщина отложения лавины 

Частота схода лавин шт./г Указывается частота схода лавин 

 

Таблица 6.123 - Характеристики данных об источниках водоснабжения на базе 

поверхностных вод 

Наименование 

атрибута 

Единица измерения Описание 

Внутригодовое 

распределение 

мутности воды 

мг/дм Указывается внутригодовое 

распределение мутности воды 

Волнение на период 

изысканий 

баллы Указывается величина волнения в период 

изысканий 

Гранулометрический 

состав взвешенных 

наносов мутности 

воды 

мг/дм Указывается гранулометрический состав 

взвешенных наносов мутности воды 

Дата вскрытия льда день_месяц Указывается дата вскрытия льда 

Дата замерзания льда день_месяц Указывается дата замерзания льда 

Дата начала ледохода день_месяц Указываются средние и крайние даты 

начала ледохода 

Дата окончания 

ледохода 

день_месяц Указываются средние и крайние даты 

окончания ледохода 

Максимальная 

температура воды 

°С Указывается максимальная температура 

воды 

Минимальная 

температура воды 

°С Указывается минимальная температура 

воды 
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Мутность воды 

ежедневная 

мг/дм Указывается мутность воды ежедневная, 

согласно СП 31.13330 [89] 

Мутность воды 

максимальная 

мг/дм Указывается мутность воды 

максимальная, согласно  

СП 31.13330 [89] 

Мутность воды 

средняя за годы 

мг/дм Указывается мутность воды средняя за 

год, согласно СП 31.13330 [89 

Мутность воды 

средняя за месяцы 

мг/дм Указывается мутность воды средняя за 

месяцы, согласно СП 31.13330 [89] 

Наличие 

биообрастания 

- Указывается факт наличия биообрастания 

(да/нет) 

Наличие 

внутриводного льда 

- Указывается факт наличия внутриводного 

льда (да/нет) 

Наличие зажоров при 

ледоходе 

- Указывается факт наличия зажоров при 

ледоходе (да/нет) 

Наличие заторов при 

ледоходе 

- Указывается факт наличия заторов при 

ледоходе (да/нет) 

Наличие зоопланктона - Указывается факт наличия зоопланктона 

(да/нет) 

Наличие 

фитопланктона 

- Указывается факт наличия фитопланктона 

(да/нет) 

Наличие шуги у льда - Указывается факт наличия внутриводного 

льда (да/нет) 

Направленность 

процесса деформации 

русла 

- Указывается направленность процесса 

деформации русла 

Расчетный 

максимальный 

уровень воды 

мм Указывается расчетный максимальный 

уровень воды 

Расчетный 

минимальный уровень 

воды 

мм Указывается расчетный минимальный 

уровень воды 

Санитарное состояние 

воды 

- Указывается соответствие воды 

санитарным требованиям 

Скорость течения на 

глубине 

м/с Указывается скорость течения на глубине 

Скорость течения 

поверхностная 

м/с Указывается скорость течения 

поверхностная 

Тип процесса 

деформации русла 

- Указывается тип процесса 

Характерные признаки 

процесса деформации 

русла 

- Указываются характерные признаки 

процесса деформации русла 

 

Таблица 6.124 - Характеристики экологических данных 

Наименование атрибута Единица измерения Описание 

Оценка состояния 

компонентов природной 

среды до начала 

строительства объекта 

- Указывается оценка состояния 

компонентов природной среды до начала 

строительства объекта 
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Фоновые характеристики 

загрязнения 

- Указываются фоновые характеристики 

загрязнения 

Оценку состояния 

экосистем 

- Указывается оценка состояния экосистем 

Оценка устойчивости 

экосистем к воздействиям 

и способности к 

восстановлению 

- Указывается оценка устойчивости 

экосистем к воздействиям и способности 

к восстановлению 

Границы зоны воздействия 

по основным компонентам 

природных условий, 

чувствительным к 

предполагаемым  

воздействиям 

мм Указываются координаты границы зоны 

воздействия по основным компонентам 

природных условий, чувствительным к 

предполагаемым воздействиям 

Прогноз возможных 

изменений природной 

среды в зоне влияния 

сооружения при его 

строительстве и 

эксплуатации 

- Указывается прогноз возможных 

изменений природной среды в зоне 

влияния сооружения при его 

строительстве и эксплуатации 

Рекомендации по 

организации 

природоохранных 

мероприятий, а также по 

восстановлению и 

оздоровлению природной 

среды 

- Указываются рекомендации по 

организации природоохранных 

мероприятий, а также по восстановлению 

и оздоровлению природной среды 

Предложения к программе 

локального 

экологического 

мониторинга 

- Указываются предложения к программе 

локального экологического мониторинга 

 

Таблица 6.125 - Характеристики объектов территории 

Наименование 

атрибута 

Единица измерения Описание 

Тип - Указывается тип объектов территории 

Назначение - Указывается назначение объектов 

территории 

Маркировка - Указывается маркировка объектов 

территории 

Стоимость руб Указывается стоимость объектов 

территории 

Срок  выполнения раб.дн Указывается время выполнения работ 

 

Таблица 6.126 - Характеристики подземных объектов территории 

Наименование 

атрибута 

Единица измерения Описание 

Глубина заложения м Указывается глубина заложения 

подземного объекта территории 
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Таблица 6.127 - Характеристики пожарных резервуаров 

Наименование 

атрибута 

Единица измерения Описание 

Емкость м  Указывается объем емкости пожарного 

резервуара 

 

Таблица 6.128 - Характеристики границ 

Наименование 

атрибута 

Единица измерения Описание 

Наименование - Указывается наименование границы (при 

необходимости) 

 

Таблица 6.129 - Характеристики данных об источниках водоснабжения на базе 

поверхностных вод 

Наименование атрибута Единица измерения Описание 

Органолептические показатели воды 

Температура воды в 

момент взятия пробы 

°С Указывается зафиксированное значение 

температуры воды 

Запах при 20°С - Указывается качественная характеристика 

по СанПиН 2.1.4.1110 [111] 

Запах при 20°С балл Указывается значение в баллах по 

СанПиН 2.1.4.1110 [111] 

Запах при 60°С - Указывается качественная характеристика 

по СанПиН 2.1.4.1110 [111] 

Запах при 60°С балл Указывается значение в баллах по 

СанПиН 2.1.4.1110 [111] 

Привкус при 20°С - Указывается качественная характеристика 

по СанПиН 2.1.4.1110 [111] 

Привкус при 20°С балл Указывается значение в баллах по 

СанПиН 2.1.4.1110 [111] 

Цветность градусы Указывается значение согласно  

СанПиН 2.1.4.1110 [111] 

Мутность мг/дм  Указывается зафиксированное значение 

мутности 

Показатели химического состава воды 

Водородный показатель 

(рН) 

- Указывается зафиксированное значение 

водородного показателя (рН) 

Взвешенные  вещества мг/дм  Указывается зафиксированное значение 

концентрации взвешенных веществ 

Железо мг/дм  Указывается зафиксированное значение 

концентрации железа 

Марганец мг/дм  Указывается зафиксированное значение 

концентрации марганца 

Общая жесткость ммоль/дм Указывается зафиксированное значение 

общей жесткости 

Сульфаты мг/дм Указывается зафиксированное значение 

концентрации сульфатов 

Сухой остаток мг/дм  Указывается зафиксированное значение 

концентрации сухого остатка 
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Углекислота свободная мг/дм  Указывается зафиксированное значение 

концентрации углекислоты  свободной 

Фтор мг/дм  Указывается зафиксированное значение 

концентрации фтора 

Хлориды мг/дм  Указывается зафиксированное значение 

концентрации хлоридов 

Щелочность мг-экв/дм Указывается зафиксированное значение 

щелочности 

Промышленные, 

сельскохозяйственные  

и бытовые загрязнения 

- Согласно перечню, согласованному с 

центром государственного санитарно-

эпидемиологического надзора 

Биологические показатели воды 

Число сапрофитных 

бактерий в 1 см  

ед./см  Указывается зафиксированное число 

сапрофитных бактерий в 1 см  

Число 

лактозоположительных 

кишечных палочек в 1 

дм  

ед./дм  Указывается зафиксированное число 

лактозоположительных кишечных 

палочек в 1 дм  

Возбудитель  кишечных 

инфекций  

(сальмонеллы, шигеллы, 

энтеровирусы) в 1 дм 

 

ед./дм  Указывается зафиксированное число 

возбудителей 

кишечных инфекций (сальмонеллы, 

шигеллы, энтеровирусы) в 1 дм  

Число колифагов в 1 дм

 

ед./дм Указывается зафиксированное число 

колифагов в 1 дм  

Число энтерококков в 1 

дм  

ед./дм Указывается зафиксированное число 

энтерококков в 1 дм  

Фитопланктон мг/дм Указывается зафиксированное значение 

концентрации фитопланктона 

Фитопланктон кл/дм  Указывается зафиксированное значение 

концентрации фитопланктона 

 

Таблица 6.130 - Характеристики данных об источниках водоснабжения на базе подземных 

вод 

Наименование атрибута Единица измерения Описание 

Органолептические показатели воды 

Температура воды в 

момент взятия пробы 

°С Указывается зафиксированное значение 

температуры воды 

Запах при 20°С - Указывается качественная характеристика 

по СанПиН 2.1.4.1110 [111] 

Запах при 20°С балл Указывается значение в баллах по 

СанПиН 2.1.4.1110 [111] 

Запах при 60°С - Указывается качественная характеристика 

по СанПиН 2.1.4.1110 [111] 

Запах при 60°С балл Указывается значение в баллах по 

СанПиН 2.1.4.1110 [111] 

Привкус при 20°С - Указывается качественная характеристика 

по СанПиН 2.1.4.1110 [111] 

 



144 

 

 

Привкус при 20°С балл Указывается значение в баллах по 

СанПиН 2.1.4.1110 [111] 

Цветность градусы Указывается значение согласно  

СанПиН 2.1.4.1110 [111] 

Мутность мг/дм  Указывается зафиксированное значение 

мутности 

Показатели химического состава воды 

Водородный показатель 

(рН) 

- Указывается зафиксированное значение 

водородного показателя (рН) 

Бериллий мг/дм  Указывается зафиксированное значение 

концентрации бериллия 

Бор мг/дм Указывается зафиксированное значение 

концентрации бора 

Железо мг/дм Указывается зафиксированное значение 

концентрации железа 

Марганец мг/дм  Указывается зафиксированное значение 

концентрации марганца 

Медь мг/дм Указывается зафиксированное значение 

концентрации меди 

Молибден мг/дм Указывается зафиксированное значение 

концентрации молибдена 

Мышьяк мг/дм  Указывается зафиксированное значение 

концентрации мышьяка 

Нитраты мг/дм  Указывается зафиксированное значение 

концентрации нитратов 

Свинец мг/дм  Указывается зафиксированное значение 

концентрации свинца 

Селен мг/дм  Указывается зафиксированное значение 

концентрации селена 

Сероводород мг/дм  Указывается зафиксированное значение 

концентрации сероводорода 

Стронций мг/дм  Указывается зафиксированное значение 

концентрации сронция 

Сульфаты мг/дм  Указывается зафиксированное значение 

концентрации сульфатов 

Фтор мг/дм  Указывается зафиксированное значение 

концентрации фтора 

Хлориды мг/дм  

Цинк мг/дм Указывается зафиксированное значение 

концентрации хлоридов 

Общая жесткость ммоль/дм Указывается зафиксированное значение 

общей жесткости 

Окисляемость 

перманганатная 

мгО/дм Указывается зафиксированное значение 

окисляемости перманганатной 

ХПК мгО/дм Указывается зафиксированное значение 

ХПК 

Сухой остаток мг/дм Указывается зафиксированное значение 

концентрации сухого остатка 

Углекислота свободная мг/дм  Указывается зафиксированное значение 

концентрации углекислоты свободной 



145 

 

 

Промышленные, 

сельскохозяйственные  

и бытовые загрязнения 

- Согласно перечню, согласованному с 

центром государственного санитарно-

эпидемиологического надзора 

Биологические показатели воды 

Число сапрофитных 

бактерий в 1 см  

ед./см  Указывается зафиксированное число 

сапрофитных бактерий в 1 см  

Число 

лактозоположительных 

кишечных палочек в 1 

дм  

ед./дм  Указывается зафиксированное число 

лактозоположительных кишечных 

палочек в 1 дм  

Возбудитель кишечных 

инфекций 

(сальмонеллы, шигеллы, 

энтеровирусы) в 1 дм  

ед./дм  Указывается зафиксированное число 

возбудителей 

кишечных инфекций (сальмонеллы, 

шигеллы, энтеровирусы) в 1 дм  

Число колифагов в  

1 дм  

ед./дм Указывается зафиксированное число 

колифагов в 1 дм  

Число энтерококков в 1 

дм  

ед./дм Указывается зафиксированное число 

энтерококков в 1 дм  

Фитопланктон мг/дм  Указывается зафиксированное значение 

концентрации фитопланктона 

Фитопланктон кл/дм  Указывается зафиксированное значение 

концентрации фитопланктона 

 

Примечание: Элементы, отсутствующие в данных таблицах, допускается выгружать 

в класс IfcBuildingElementProxy. 
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[39]. ГОСТ 24856 Арматура трубопроводная. Термины и определения 

[40]. ГОСТ 25100 Грунты. Классификация 

[41]. ГОСТ 25192 Бетоны. Классификация и общие технические требования 

[42]. ГОСТ 25449 Теплообменники водо-водяные и пароводяные типы, основные 

параметры и размеры 

[43]. ГОСТ 25772 Ограждения металлические лестниц, балконов, крыш, 

лестничных маршей и площадок. Общие технические условия 

[44]. ГОСТ 26349 Соединения трубопроводов и арматура. Давления 

номинальные. Ряды 

[45]. ГОСТ 28338 Соединения трубопроводов и арматура. Номинальные 

диаметры. Ряды  

[46]. ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Метод испытания на 

воспламеняемость 

[47]. ГОСТ 30444-97 Материалы строительные. Метод испытания на 

распространение пламени 

[48]. ГОСТ 30735 Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью 

от 0,1 до 4,0 МВт. Общие технические условия 

[49]. ГОСТ 30826 Стекло многослойное. Технические условия 

[50]. ГОСТ 30970 Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Общие 

технические условия  

[51]. ГОСТ 31173 Блоки дверные стальные. Технические условия 

[52]. ГОСТ 31174 Ворота металлические. Общие технические условия 

[53]. ГОСТ 31311-2022 Приборы отопительные. Общие технические условия 

[54]. ГОСТ 31565 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности 

[55]. ГОСТ 31603 Устройства защитного отключения переносные бытового и 

аналогичного назначения, управляемые дифференциальным током, без встроенной 

защиты от сверхтоков (УЗО-ДП). Общие требования и методы испытаний 

[56]. ГОСТ 31938 Арматура композитная полимерная для армирования бетонных 

конструкций. Общие технические условия 

[57]. ГОСТ 31947 Провода и кабели для электрических установок на номинальное 

напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия 

[58]. ГОСТ 32548 Вентиляция зданий. Воздухораспределительные устройства. 

Общие технические условия  
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[59]. ГОСТ 32397-2020 Щитки распределительные для производственных и 

общественных зданий. Общие технические условия 

[60]. ГОСТ 33079 Конструкции фасадные светопрозрачные навесные. 

Классификация. Термины и определения 

[61]. ГОСТ 33115 Установки электрогенераторные с дизельными и газовыми 

двигателями внутреннего сгорания. Общие технические условия 

[62]. ГОСТ 33984.1-2023 Лифты. Лифты для транспортирования людей или 

людей и грузов. Общие требования безопасности к устройству и установке 

[63]. ГОСТ 33998 Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Общие 

технические требования, методы испытаний и рациональное использование энергии 

[64]. ГОСТ Р 50193.1 Измерение расхода воды в закрытых каналах. Счетчики 

холодной питьевой воды. Технические требования 

[65]. ГОСТ Р 50867 Антенны радиорелейных линий связи. Классификация и 

общие технические требования  

[66]. ГОСТ Р 51086 Датчики и преобразователи физических величин 

электронные. Термины и определения 

[67]. ГОСТ Р 51558 Средства и системы охранные телевизионные. 

Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний 

[68]. ГОСТ Р 52868-2021 Системы кабельных лотков и системы кабельных 

лестниц для прокладки кабелей. Общие технические требования и методы испытаний 

[69]. ГОСТ Р 53566 Микрофоны. Общие технические условия 

[70]. ГОСТ Р 54806 Насосы центробежные. Технические требования. Класс 1 

[71]. ГОСТ Р 55617.1 Возобновляемая энергетика. Установки солнечные 

термические и их компоненты. Солнечные коллекторы. Часть 1. Общие требования 

[72]. ГОСТ Р 56026-2014 Материалы строительные. Метод определения группы 

пожарной опасности кровельных материалов 

[73]. ГОСТ Р 56926 Конструкции оконные и балконные различного 

функционального назначения для жилых зданий. Общие технические условия 

[74]. ГОСТ Р 55968 Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Повышение 

безопасности находящихся в эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров 

[75]. ГОСТ Р 56943 Лифты. Общие требования безопасности к устройству и 

установке. Лифты для транспортирования грузов 

[76]. ГОСТ Р 56978 Батареи фотоэлектрические. Технические условия 
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[77]. ГОСТ Р 57997 Арматурные и закладные изделия сварные, соединения 

сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие 

технические условия 

[78]. ГОСТ 12.2.063-2015 Арматура трубопроводная. Общие требования 

безопасности 

[79]. СП 2.1.3678-20  Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" 

[80]. СП 15.13330 Геофизика опасных природных воздействий 

[81]. СП 16.13330 Стальные конструкции. 

[82]. СП 17.13330.2017 Кровли 

[83]. СП 20.13330 Нагрузки и воздействия 

[84]. СП 22.13330 Основания зданий и сооружений 

[85]. СП 24.13330 Свайные фундаменты 

[86]. СП 29.13330 Полы 

[87]. СП 30.13330 Внутренний водопровод и канализация зданий 

[88]. СП 31-106-2002  Проектирование и строительство инженерных систем 

одноквартирных жилых домов 

[89]. СП 31.13330 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения 

[90]. СП 34.13330 Автомобильные дороги 

[91]. СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов 

[92]. СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения  

[93]. СП 52.13330 Естественное и искусственное освещение 

[94]. СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха 

[95]. СП 63.13330 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 

положения 

[96]. СП 64.13330 Деревянные конструкции 

[97]. СП 71.13330 Изоляционные и отделочные покрытия 

[98]. СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения 

[99]. СП 119.13330 Железные дороги колеи 1520 мм  

[100]. СП 124.13330.2012  Тепловые сети 
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[101]. СП 128.13330 Алюминиевые конструкции 

[102]. СП 163.1325800 Конструкции с применением гипсокартонных и 

гипсоволокнистых листов. Правила проектирования и монтажа 

[103]. СП 240.1311500 Хранилища сжиженного природного газа. Требования 

пожарной безопасности  

[104]. СП 255.1325800 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные 

положения  

[105]. СП 266.1325800 Конструкции сталежелезобетонные. Правила 

проектирования 

[106]. СП 271.1325800 Системы шумоглушения воздушного отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила проектирования 

[107]. СП 331.1325800.2017  Информационное моделирование в строительстве. 

Правила обмена между информационными моделями объектов и моделями, 

используемыми в программных комплексах 

[108]. СП 333.1325800.2020 «Информационное моделирования в строительстве. 

Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях 

жизненного цикла» 

[109]. СП 446.1325800 Инженерно-геологические изыскания для строительства. 

Общие правила производства работ 

[110]. СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания 

[111]. СанПиН 2.1.4.1110 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения 

[112]. ПУЭ Правила устройства электроустановок 

[113]. Единый реестр сведений о членах саморегулируемых организаций в области 

инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах 

// https://reestr.nopriz.ru/?page=1&sort=fd.title&direction=desc 

[114]. Классификатор объектов капитального строительства по функциональному 

назначению//  https://class.gge.ru/ 

[115]. Классификатор строительной информации/ФАУ «ФЦС»// http://ksi.faufcc.ru/ 
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